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¢. PIRINEUS, 82

ADREGA
C. DADES ENVOLVENT, FACGANA PRINCIPAL

|D. DADES ENVOLVENT, COBERTA PRINCIPAL {ZONA INCLINADA)

S'ha d'omplir una fiixa per a la fagana principal | una allra per a la fagana posterior

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics

Superficie coberta 4
FAGANA CARRER 4200 m*{aprox)
Superficie fagana 5 i ; Plana sense C.A. Plana a |a catalana Plana Invertida
75,00 m* (8prox) Tipologia Inclinada teula X |Allres
Percentatge forats 15% (aprox) Us de Ia cobera Comunitari (estenedars...) Privatiu (atics) Momés manteniment X
en fagana e Transitable Sl NO X
Algada de [a fagana Acces a la coberta Des de 'escala comunitaria Miljangan! escala veins Mitjangant escala manual
PE +2PP = = : o -
{nombre de plantes) Descripcié General Des del segon pis Mitjzngant escala privada | X i escala manual
Tipus acabat Obra vista Rev Conlinu X |Sdécol revest. ceramic X Acabat Rasilla doble Rasilla senzilla Allres
Taricament de Grulx tancament 15 CM 30 CM X |Alres Impermeabliitzaclt Lamina Emu|sit Auloprotegida
fagana Cambra d'aire Sl NO No esta clar X Aillament Sl NO X |No esta clar
G Fissures Humitats X |Despreniments 35 Impermeabilitzacio X |Ailllament X |Acabat X
i Taques X |Deficiencies aillament Alires DRickansios: nbsarvares Flssures X |Flliracions X [Alves
Grau de degradacio Lleu Important X |Malt greu Grau de degradacid Lleu Greu Molt greu X
Tipologia Fusta Alurmini X |Altres Tipus Ampit d'ohra X |Barana metal-lica Alltres
Finestres | forats Envidrament Senzlll X {Doble Rolura pont l&rmic Elements Remat amb Trencaaiglies Sl NO X INo té pega de remat
Grau de permeabilital Balx Mig Alt perimetrals Minvell Sl NO X
Grau da degradacio Lleu Greu Molt greu {falten vidres) X Grau de degradacio Lleu Greu X |M.°_“ grel
. ) Persiana amb caixa X |Persiana amb corda Porticons . ; Safareig Estenedor Porxo
Ti d'eleme s
F(?te'cm“s s Tendal Alires No hi ha Elements en coberta |- @element Cobert Gal leria Altres
it Grau de degradacia Lleu (neteja) X |Grou Iolt greu Grau de degradacio Lleu Greu Mait greu
Tipus. Fibrociment PVC Altres Badalots Preséncia Sl NO X
Balxants Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
c Jat Tipus Balcens Tribuna Altres Pendents Insuficient Suficient X |lrregular
0ss0s volats Grau de degradacio Lieu Greu [Molt greu Evacuacio aiglies Recollida aigiies pluvials A la xamxa X |Al camer 4 altres cobertes
Eilefiienia volats Tipus Cornlses X |Coronamenls Allres Connexic amb baixant Deficiant Comacta No hi ha
Grau de degradaio Lleu X |Greu Malt greu Diagnos| general de la inspecclé Necessifatie renabitaci (o [Rehatitaciy per millarar Mo cal rehabilitacio
Atics Preseéncia =] NG X general = aillament _ i
_ _ Grau degradacio de fagana Lleu' Greu Molt greu Rcoianaciong T OlssrEcIons La coberta |nI(EI|nada' presenta teules trencades | perflorst:fons que [Ian gue es filtr algua al
Espais axteriors Tipus Balco en voladiu Terrassa coberla Gal-lerla forjal pla de |'dltim pis on apareixen esquerdes, humilals i signes d'abombament
Elements en fagana |Tipus Aire Acondicionat (1 ap.) X |Antenes (1 parabslica) X |Altres
; ; i i i0 R ions i Obsen
Weirkes: de-sarveis e [Tisusidesana Enllumenat Tt_elefoma X [Baixa Tensio X
fagana Gas Aigua Allres
Tipus d'intervencia recomanada Endreqament X |Substitucio Cap
MNecessitat de rehabilitacid Rehabilitacit per millorar e
Diagnos!| general de la inspecclé general X atllament Mo cal rehabilitacia
La fagana presenta taques d'humitals i escrostonaments. Falten 2 peces de 'aplacat del sécol
Recor 1s | Obser de la PB, Tant |a porta d'accés a l'edifici com l'obertura de l'escala no disposen d'slements
vidrats. A més els elements metal.lics estan oxidats,
|C. DADES ENVOLVENT. FAGANA POSTERIOR | |D. DADES ENVOLVENT. COBERTA PRINCIPAL (ZONA TRANSITABLE)

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal | una altra per a la fagana postaerior

S'ha d'omplir una fitka per a la coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atics

B

15 | Obsar

Tant la fagana posterior com elemenis d'instal lacions presenten un alt grau de detariorament

FACANA POSTERIOR COBERTA COBERTA TRANSITABLE
Superficie fagana 70,00 m* {molt fragmentada) Superflcle coberta 35,00 m*
Percentatge forats 15% (aprox) Tipologia Plﬂrlm sense CA. X |Plana a la catalana Plana Invertida
en fagana Inclinada teula Altres
i E AT -
PB + 2PP (existeix semisoterrani Us dul la cobarta Comunitari (estenedors...) rivatiu (pis 2n) X [Només mantenimenl
Algada de |a fagana 2 , 7 Transitable =l X [NO
a la parl posterior perd no s'ha : T = = e
{nombre de plantes) st accadin] Acces a la coberla Des de ['escala comunitaria Mitjangant escala veins Mitjangant escala manual | |
Heg Descripcié General Des del pis Zn [Mitjangant escala privada | % (Miljangant escala manual | |
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Altres Acabat Rasilla doble X |Rasilla senzllla Allres
Tancament de Gruix tancament 15 CM X 130 CM X |Altres Impermeabllitzacit Lamina Emulsio Autoprotegida
fagana Cambra d'aire Bl NO X |No esla clar Aifllament =] NO X [No esta clar
Deficiéncies observades F X Hurnn_lfats;_ X |Escrastonamants X Deficiéncies chsarvades Impermeabilitzacid X ATIIamf:nl Acabal X
Tagues X |Deficiencies allament Altras Fissures Filtracions Altres
Grau de degradacid Lieu Greu X |Molt greu Grau de degradacio Lleu Greu X |Molt greu
Tipologla Fusta Alurmini X |Allres Tipus Ampit d'obra X |Barana metal-lica Altres
Finestres | forats Env it = ISGJ_'lzﬁI X D?blu Rotura pont térmic Elements Rgmat amb Trencaaigles Sl NO X |No 1& peca de remat
Grau de permeabilitat Baix Mig Alt perimetrals Minvell Sl X |[NO
Grau de degradaclo Lleu X |Greu Molt greu Grau de degradacio Llau Greu X |Molt greu
Protecclons solars |Tipus Parsiana amb caixa Parsiana amb corda Porlu_;nns Tipus d'element Safareig Eslenedor Porxo
antariors Tendal Altres Mo hi ha Elements an coberta Cobert Gal-leria Altras
Grau de deqgradacid Lleu Greu Molt greu Grau de degradacié Lleu Greu Mot greu
B Tlpus Flbrociment {colzes) X |PVC X |Allres Prasénci Sl NO
Baixants = Bad T
atxa Grau de degradacio Lieu Greu X |Malt greu s Grau de degradacia Lleu Greu Malt greu
Cossos volats Tipus Balcons Tribuna Altras Pendents Insuficlent Suficient X |Irregular X
Grau de degradacid Lleu Grel Molt greu Evacuacid aiglies Recollida algiies pluvials A la xama X |Al carrer A altres cobertes
Tipus Carnises Coronamenls Caps de les vigueles X Connexid amb baixants Deficiant X |Comecta No hi ha
Hemenvolald  fe e e Llou X |Greu Molt greu Necessitat de rehabiilacia Rehabililacia per millor
] 3 [w[e] aCia per mil ar e
Atics Preséncia Sl NO X Dlagnosi general de la inspecclé doverd sy No cal rehabilitacis
Grau degradacia de fagana Lleu Greu Molt greu La zona de la coberia transitable presenta una degradacld Important No obstant, 'element gue
Espais extariors Tipus Balca en voladiu Terrassa coberta Galleria presenta més peril &s el celobert que dona llum a una estanga de |'habitatge del segon pis, &l
El en fag Tipus Aire Acondicionat Antenes 'ﬂres Recomanaclons| Obseiyielens qual estéd cobert amb andrémines amb barana de proteccid a la caiguda formada per somlers i
Xarxes de serveis en|Tipus de xara Enllumenat Telefonia Baixa Tensid tanques d'obra
facana Gas (parlicular) X |Algua Allres
¢ Tipus d'intervencio recomanada |Endrecamont Subslitucia Cap
Necessitat de rehabilitacio Rehabilitacio per millorar e g
Dlagnos| general de la inspecclé aanaral X aillament Mo cal rehabilitacia




|D. DADES ENVOLVE|

NT, TERRASSA P1

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA

TERRASSA P1

Superficie coberta

15,00 m* {aprox)

5 Plana sense C.A. X |Plana a la catalana Plana Invertida
Tipdiogia Inclinada ieula Allres
Us de la coberta Comunitari {estenedors...) Privallu (1r pis) X [Només manienlment
Transitable Sl X |NO
Acces a la coberta Des de I'escala comunitaria Mitjangant escala veins |Mitjangant escala manual
P Des del 1r pis Mitfangant escala privada | X |Miljangant escala manual
Descripcio General Acabat Rasilla dobla Rasilla Baldosa
Impermeabilitzacio Lamina Emulsio Autoprotegida
Aillament Sl NO X |Mo esta clar
Deficiéndi mp hililzacia X [Aillament Acabal (rencat)
eficiéncies observades = — =
Fissuras X |Filtracions Allres
Grau de degradacit Lieu mpartant X [Malt greu
Tipus Armpit d'obra X [Barana metal lica Altres
Elements Remat amb Trencaaigles 5l NO X |Peces trencades remal
perimetrals Minvell Sl X NG
Grau de degradacid Lleu Important X |Molt greu
Tipus delement Safareig Esienedor Porxo
Elements en coberta Cobert Gal-leria Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Badalots Fise ol L L
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Pandents Insuficient Suficient x |lrregular
Evacuacio aiglies Recollida aigties pluvials A la xarxa X |Al camrer A altres cobertes
Connexid amb baixants Deficlent X |Carrecta No hi ha
Diagnosi general de |a inspeccié Necessilal e rehabililacio X R..Ehab'mado permilotar No cal rehabilitacit
genaral ajllament

Recomanacions i Observaclons

La tarrassa dal 1r pis presenta fissures superficials als paraments verticals, peces trencades
tant del remat dels ampits com de I'acabat del paviment, Aixi mateix hi han signes de
filtracions per la mala connexid dels baixanst de les terrasses superiors

D. DADES ENVOLVENT, TERRASSA PB

S'ha d'omplir una filxa per a la coberta principal | una allra per a cada lerrassa dels alles

COBERTA

[TERRASSA PB

Superficie coberta

60,00 m* (aprox)

Tipologla Plana sense C.A. X |Plana a la calalana Plana Inverlida
Inclinada leula Altres
Us de la coberta Comunitari (estenedors...} Privatiu (bar FB) X |Nomes manteniment
Transitable Sl X |NO
Acces a la coberla Des de |'escala comunitaria Miljangant escala veins Mitjangant escala manual
totd Des de |'atic Mitiangant escala privada | X |Mitjiancgant escala manual | |
Descripcié-Semsral Acabat Rasilla doble X |Rasilla senzilla Altres
Ilméermeabililzacié Lamina Emulsid Autoprotegida
Aillament sl NO X [Mo esla clar
Deficidncies ohsarvades Tperrneabilitzacié A:l'llam_r:nt Acabat
Fissures Filtracions. Allres
Grau de degradacio Llew Greu X |Molt greu
Tipus Ampit d'obra Barana metal-lica Altres
Elements Remat amb Trencaaiglies Sl NG Mo té peca de remat
perimetrals Minvell Sl NO
Grau de degradacio Llgu Greu Moit greu
3 z Safareig Estenedar Parxo (xapa grecada)
Elements en coberta || PUS delement Coberl X [Galleria Altres =
Grau de degradacio Llgu Greu X |Molt greu
Preséncia S| NO
Badalots Grau de degradacio Lleu Grel Molt greu
Pendenls Insuficient Suflclent X |Irreqular
Evacuaclé algiles  |Recollida aigies pluvials A la xarka X | Al carer A allres cobertes
|Connexic amb baixants Deficient X |Comecta No hi ha
. . . Mecessitat de rehabilitacid Rehabilitacio per millorar .
Diagnosi general de |a Inspeccio aeneral alllament Mo cal rehabilitacia

Recomanacions i Observacions

El pati de la PB amb accés des del bar presenta deficiéncios greus, principalment provocades
per la mala evacuacié d'aigua provinent dels baixants de les terrasses superiors, Aquesta
|deficiéncia ha incidit en la corrossio del les vigues metaliques de suport del porxo de xapa

[E_DADES ENVOLVENT. MITGERA LATERAL

Superficie Mitgera

20,00 m* {aprox)

Preséncia Sl ND X
Tipologia Mad Prefabricat Allres
Enva pluvial Cambra d'alre 51 o] X |Mo csta clar
Afllament sl NO X _|Mo esta clar
Estanquitat Molt deficient (filtracions) Deficient X |Suficient
Grau de degradacia Lleu Greu X [Moll greu
Diagnosi general de la inspeccié ;Tll];:r;e:}‘rl donva plovialt X Re.hf’b:ll"acm shvapivial Nao cal Inlervencid

Recomanacions | Observacions

Mo disposa d'enva pluvial. Es una simple paret de 15 cm amb acabat d'arrebossat de morter
remaolinat

[G_ALTRES
Escales Estat de conservacit Maolt deficient X |Deficient Bo
comunitaries Diagnosi Requereix pintat Palologles lleus Palologies greus X
Acces a ['edifici Compleix SUA No compleux SUA X
Agccessibllitat Ascensor sl NO X
Intal-lacio ascensar Viable Nao viable Dublés X
W‘W Si X|ND
estruciurals |Localilzacis Parels Soslres X |Escales

Altres recomanacions i observacions generals

L'tltim forjat sota la cobarta inclinada {a |a zona do 'escala comunilaria) presenta esquerdes,
considerable tagues d'hurmitats i un cert abombament. Es posible que lentrada d'aigua pels
problemes d'impermeabilitzacid de la coberta inclinada, hagi provocat acumulacié d'aigua
entre ambdos forjats de la coberta, provocant aquesta patologia, Le vigues metal ligues que
s'observen a la terrassa de la PB presenten oxidacio per la dolenta recollida d'aigua del cobert
al qual suporten.

IH. RESUM

Fagana Carrer =l X |NO Parcial
Fagana Inlerior S X [NO Parcial
Necessitat de Coberta general S K |NO arcial
rehabilitacic Terrasses Sl X [NO Parcial
[Mitgeres 3l X INO Parcial
Palis 5l NO Parcial
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CARRER PIRINEUS B5-87

[C.DADES ENVOLVENT, FAGANES

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana princlpal | una altra per a |la fagana posterior

[FACANA CARRER
Superficia fagana 235,76 m?
Percentatge forals 4
en fagana 2%
Algada de'la fagana
(nombre de plantes) RS REIPRAAT
Tipus acabat Obra vista [Rev Continu X |Altres
T de Gruix tancafneni 15 CM 30 CM X _|Altres
fagana Cambra d'aire =] NO No esta plar
Fissures X _|Humitats X _|Despreniments
Deficiéncles observades Tagues X_|Deficiencies aillamant Altres
Grau de degradacio Lleu Greu X |Molt greu
Tipologia Fusta X [Alumin| X |Altres
Finestres | forats Envidrament Senzil X _|Dobla Rolura ponl &rmic
Grau de p hilital Baix X |Mig X |Alt
Grau de degradacio Llzu X |Greu Malt greu
Persiana amb caixa X_|Porsiana amb corda X _|Particons
::‘:::iicr':"s Solers . |ibus Tendal X_|Alires X_[No hi ha
Grau de degradacic Lleu X |Greu Malt greu
Baixants Tipus Fibrocimant X |PVC Allres
Grau de degradacld Lleu Grau X _|Molt greu
Biskasvbiats Tipus Balcons Tribuna X _|Alres
Grau de degradacio Llau X |Greu Molt greu
Elements volats Tipus Cornises X |Coronaments Allres
Gral de degradacio Lleu Greu X |Molt greu
Atles Preséncia Sl X |NO
Grau degradacié de fagana Lleu Greu X |Molt greu
Espals exterlors Tipus Balco en voladiu Terrassa coberta Gal-leria
Elements en fagana |Tipus Aire Acondicional Antenes X |Altres
Xarxes de servels en Enllumenat TII3|EfDI'Iia X |Baixa Tensld
facana Tipus de xarxa Gas X |Aigua Altres
i Tipus d'intervencia recomanada |Endrecament X _[Substitucis Cap
Necessitat de rehabilitacio Rehabilitacio per millarar
Dlagnos| general de |a inspeccid general X_[aillament X |Mo cal rehabilitacio
Recoranacions | Observacions
[C. DADES ENVOLVENT. FAGANES
S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana princlpal | una altra per a |a fagana posterior
FACANA POSTERIOR
Superficie fagana 92.00 m?
ercentatga forals 269,
en fagana A
Algada de [a fagana
(nombre de plantes) ZEBRRISERAT
Tipus acabat Obra visla Rev Continu X |Altres
Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Alres
;r;;aamem de Cambra daire ] NO No esta clar
Fissures X |Humitats X |Despreniments
Deficiencies observades Tagues X |Deficléncies aillament Altres
Grau de degradacid Lleu Greu X _[Malt greu
Tipologia Fusta X [Alumini X _|Altres
Envidrament Senzill X |Dable Rotura pont térmic
Fineswres|orats Grau de permeabilitat Baix X |Mig Alt
Grau de degradacid Lleu X |Greu Malt greu
Protccions soliis Persiana amb caixa X _|Persiana amb corda X F'orh's:uns
exlerions Tipus Tendal Allres X [Nohiha
Gral de degradacio Lleu X |Greu Malt greu
Balxants Tipus Fibraciment X _|PVC Altras
Grau de degradacio |Lieu Greu X _|Molt greu
Tipus Balcons Tribuna X _|Altres
Cassesvolats Grau de degradacid Lleu Greu X |Molt greu
Elements volats Tipus Cornises X |Coronaments Altres
Grau do degradacio Lleu Greu X |Molt greu
Atics Preséncia Sl X [NO
Grau degradacid de fagana Lleu Greu X _|Molt greu
Espals exterlors Tipus Balca en voladiu Terrassa coberta Gal-leria
Elements en fagana |Tipus Aire Acondicionat Anlenes X |Altres
T T - Enllumenat Ttlalefnnla X |Baixa Tensld
Fagana Tlpus de xarxa Gas X [Aigua Altres
Tipus d'intervencio recomanada |Endrecament Substitucio Cap
Necessitat de rehabilitacio Rehabilitacio per millorar
Diagnos| general de la Inspeccid general X |alllament X |Mo cal rehabilitacio

Recomanacions i Observacions

Les extracclons de bafs surlen directament a fagana.

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta princlpal i una altra per a cada terrassa dels atics

iCOB ERTA PRINCIPAL
uperficie cobaria

238,50m’
Plana sense C.A. Plana a la catalana Plana invertida
Tipologia |Inclinada teula Altras
Us de la coberla Comunitari (estenedors...) Privatiu {atics) Només manteniment
Transitable S| NO
Acces a la coberta Des de I'escala comunitaria Mitjangant escala veins Mitjangant escala manual
i Des de ['atic Mitjangant escala privada Mitjangant escala manual
Descripeio General. [y Rasilla doble X_|Rasilla senzilla Altres
Impermaabilitzacia Lamina Emulsit Autoprotegida
Alllament Ell NO No esta clar
Impermeatilllzacla Alllament Acabat
Deficiéncies observades Fissures Filtracions Altres
Grau de degradacid Lleu Greu Mol greu
Tipus Armpit d'obra X _|Barana metal-lica Altres
Elemenis Remat amb Trancaaigiies Sl X |NO No té peca de remat
perimetrals Minvell S| X |NO
Grau de degradacid Lleu Greu Molt greu
Salareig Estenedor Porxo
Elements en coberta |Tipus d'element Cobert Gal'leria Allres
Grau de degradacit Lieu Grau Molt greu
Badalots Preséncla Sl X |NO
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Pendents Insuficient Suficient Irregular
Evacuacld alglies Recollida aiglies pluvials Ala xarxa XAl camer A altres coberios
Connexit amb baixants Daficient Correcta No hi ha
Necessilat de rehabilitacio Rehabilitacio per millorar
Diagnosi general de la inspeccid |general X |aillament Mo cal rehabilitacié

Recomanacions | Observacions

No es pot accedir

|D. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atics

|COBERTA TERRASSA ATIC
uperficie coberia

64,50 m*
Plana sense C.A, Plana & |a catalana Flana Invertida
Tipologia Inclinada teula Allres
Us de la coberta Comunitari {estenedors...) Privatiu (atics} Nomas manteniment
Transitable Sl X |NO
Acces a la coberta Das de l'escala comunitaria Mitjangant escala veins Miljangant escala manual
Descripcié General Des de l'atic X |Mitjiancant escala privada Mitjangant escala manual
P Acabat Rasllla doble X _|Rasilla senzilla Altres
|Impermeabilitzacio Lamina Emulsié Autoprotegida
Aillament sl NO Mo esta clar
Impermeabiliizacio Aillament Acabat
Deficiéncies observades Fissures X _|Filtracions Altres
Grau de degradacic Lleu Greu Malt greu
Tipus Ampit d'obra X _|Barana metal lica Alires
Elements Remal amb Trencaaiglies 5l NO No té peca de remat
perimetrals Minvell Sl X |NO
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Safareig Estenedor Parxo
Elements en coberta |TIpus d'element Caobert X |Galleria Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Badalots Preséncia Sl NO
Grau de degradacid Lleu Greu Molt greu
Pendents Insuficient Suficient Irregular
Evacuacio aigiies Recollida aigiies pluvials A la xanta X_|Al carrer A altres coberles
Connexid amb baixants Deficient X _|Correcta Mo hi ha
Mecessitat de rehabilitacio Rehabilitacia per millorar
Diagnosi ganeral de |a inspeccid general X |aillament Mo cal rehabilitacio

Recomanacions | Observacions




[E. DADES ENVOLVENT. MITGERES

[Superficie Mitgera

52,00 m* aprox.

Preséncia St X [NO
Tipologia Mad X _|Prefabrical Altres
Cambra d'aire sl X [NO No esta clar
Envaipluvial Aillament Si NO 0 esta clar
Eslangultat olt deficiant (filiracions) Deficient Suficient
Grau de degradacio Lleu Greu X |Molt greu
Necessitat d'enva pluvial i Rehabilitacid enva pluvial
Diagnosi general de la inspeccld aillament X istenl X |No cal intervencio
Recomanacions | Observacions
|F. DADES ENVOLVENT, PATIS
Nombre de patis
3
uperficie
720,00 m*
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Altres
Gruix lancament 15 CM X |30CM Altres
Cambra d'aire sl NO X |No esla clar
Faraments Vertlcals xames de serveis Sanejament X [Gas X |Aigua
Telefonia X [Altres X
Grau de degradacio Lleu Greu X |Molt greu
Tipus Cobert Descobert X
Material Cobertura Paolicarbonat Matal lic Altres
Celobert Venlilacio Compleix normativa No compleix normativa
Estructura de suport Metal-lica Altre malerial NO hi ha
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Safarejos Preséncia Bl X _[NO
Tancals amb vidre Sl X [NO
Requereix alllament X _[Requereix pintal X |Subslitucié baixants
Diagnosi general de la inspeccid Substitucio Celobart bstitucié fuster Allres
Recomanacions i Obsarvacions
|G. ALTRES
Escales Estat do consarvacio Molt deficient Deficient X [Bo
comunitaries Diagnosi Reguerelx pintat X |Patologies llaus Patologies greus
Acoés a ledifici Compleix SUA X _INo compleux SUA
Accessibilitat Ascensor Sl NO X
Intal lacio ascensor Viable X _[No viable Dublas
Patologles Deteccio Ell NO X
estructurals Localitzacid Parels Soslres Escales
Altres recomanacions i observacions generals
[H. RESUM
Fagana Carrer B X_[NO Parcial
Facana Interior S| X _[NO Parcial
Necessitat de Coberta general sl X [NO Parcial
rehabilitacle Caoberta terrasses atics Ell X [NO Parcial
Mitgeres B X _[NO Parcial
Palis Sl X _[NO Parcial




Fagana principal // |

CARRER PIRINEUS, 85-87



sECRETAR A

[ Facans poncipal 0 Fagana posterior - Coberta 7 0 ol 1) [

CARRER PIRINEUS, 85-87



'/ Escala

/I Patis

CARRER PIRINEUS, 85-87



[A TDENTIFICACIO EDIFICI

[ADREGA C. Pirineus, B3.

[C. DADES ENVOLVENT. FAGANES

S'ha d'omplir una fitxa per & I fagana principal | una sltra per a la fagana posterior

FAGANA CARRER f POSTERIOR
Supedice fagana
103 mé
Percentatge forals en
fagana 27%
Algada de [a fagana
{nombre de plantes) 5
Tipus suabat Qbra visla Rav Conlinu X |Altres
Gruix tencament 15 Ch 30 CM X |Altres
Tancament de fagena |[Cambra d'aire E WO Mo esta clar
Fissures *_[Humitals ¥ _|Despreniments
Deficiéncies abservadas Taquas X _|Deficiéncies afllament X |Adtres
Grau de degradacid Lleu Grau Molt greu
Tipologia Fusla Alumini X F}tre&
y . Envidramenl Senzll ¥ |Doble Rotura pont t&rmic
Finesires | forals Grau de permaabiilal TEai ¥ |Mig | At
Grau de degradacié Lieu Greu l.'l“?l grew
N Persiana amb caixa X i_Iiersiana amb corda X _ |Porticons
Prolaccions solars " -
asiarnre Tipus - Tandal Altres Mo hiha
Grau de degradacié Llau Greu A |Molt greu
Baixanis Tipus Fibrociment PVC Allres
a Grau de degrad; Lleu Greu Moll greu
P Tipus Balcans Tribuna X [Allres
Grau de degradacio Lleu Greu holt grau
Elamants valats Tipus Cornises Coronaments Allres
(Grau de degradacio Lleu Grau Mol grau
Atics Preséncia IMBT‘ X _|NO
Grau degradacis de fagana Lleu Greu Mot greu
Espais exteriors Tipus Balcd en voladiu Terrassa coberla Gal lerla
|Elements en fagana  [Tipus Aire Acondicional Antenes X |Allres
% d - Enllumenat X _[Telefonia ¥ |Baixa Tansit
I'a?;:tnc: @ semvels en Tipus de xarxa Gas. X |Aigun Altres
Tipus d'intervencié recomanada |Endregament X |Substilucid Cap
|Mecessitat de rehabilitacia Rehabilitacio per millorar
Diagnosi general de Iai@eociﬁ ganaral *  |aillament Mo cal rehabilitacio

Recomanacions i Dbservacions

[Aquest edilici 1& incoal dos expedients da manteniment i conservacio de edifici, 79/2012 HAB
| 189/2013 HAB, amb requerimens per rehabililar las faganos, coberta, lerrasses, desguas
general de la linca i escala comunlidra,

|C. DADES ENVOLVENT. FACANES

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a la fagana posterior

FAGANA POETERIOR
Superficia fagana
180 m*

Pertentalge forats en
fagana 25%
Algada da |a fagana
(nombre de plantas) [

Tipus acabal Obra vista Rav Conlinu X |Altres

Gruix tancamenl 15 C 30 CM X |Altres
Tancament de fagana |Cambra d'aire 5l NO Mo esta clar

Fissures X [Humitats X _|Desprenimenis

Deficigncies observades Tanues X |Daficiéncies aillamant X |Altres

Grau de degradacid Lleu Greu Molt greu

Tipolagia Fusia Alurmini X |Altres
Firsstres | forats Eﬂvidrﬂmenl Sanzill X |Dable IF{olura pont termic

2 Grau de parmeabiiilat Baix X_[Mig [Alt

Grau de daegradacid Lleu Greu Im_g_reu
Piitaccions sokars Persiana amb caixa %_|Persiana amb corda Porticons
eiliiviors Tipus Tendal X% |Altres Mo hi ha

Grau de degradacié Lleu Greu Moll grey
Baixants Tipus Fibrociment PVC Altres

Grau de degradacia Lieu Grey Mol greu
G daans Vol Tipus Balcons Tribuna Allras

Grau de degradacid Ligu Grau Mall greu
Elementhyolats Tipus Comises Coronaments Altras

Grau de degradacié Ligu Greu Moll greu
Atics Presencia sl X NO

Grau degradacio de fagans Ligu Greu Molt greu
Espais exieriors Tipus Balcd en voladiu Tarrassa cobarta Gal leria
Elements en fagana Tipus Alra Acondicional X |Anlenes X |Alres
% g Enllumeanat Telefonia X _|Baixa Tensid
fa‘:::: RERERE Tipus de xarxa Gas Aigua Altres

Tipus d'intervancio racomanada |Endregament X |Substitucia Cap

|Mecessital de rehabililacia Rehabilitacid par millorar

|Diagnos: general de |a inspecald general X _|aillament Mo cal rehabilitacié

Recomanacions i Obsarvacions

Aquest edifici 1& incoat dos expedients de manleniment | consarvacié de ledifici, 78/2012 HAB
i 18972013 HAB, amb requerimens per rehabilitar les faganes, cobera, lerrasses, desguas
eneral de la finca | escala comunitaria,

[D. DADES ENVOLVENT, COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberts principal | una alira per a cada lerrassa dels afics

COBERTA TERRASSES ATIC
Superficie 2 coberies
2 m2 | 24m?
Plana senze C.A. X |Planaa la calal Flana Invertida
| Tipologia Inclinada feula Altres
Us de la coberls Comunitari (eslenedors... ) Privatiu (atics) Momés manteniment
Transilable Sl X [NO
Acres a la cobarla Das da l'escala comunitaria Mitjangant escala veins Mitjanzant escala manual | |
- Das de Malic X |Mitjangant escala privada Mitjangant escala manual
Descripoll Ganeral Acabat Rasilla doble X Rasilla;asanziila fltres ]
|Impermeabilit-acit Lamina Emulsié Autoprotepida
Afllament 3l NO Mo esta clar X
Imy bilitzacié X |Aillament Acabal bl
Deficiéncias obsarvados Fizsures X_|Filtracions Allres
Grau de degradacid Llew Greu Malt greu X
Tipus Ampil d'obra X _|Barana metal-lica Alires
Elamenis paimatiais Remal amb Trer i B MO Mo t& peca de remal
Minvell Sl X |NO
Grau de degradacié Lieu Greu Moll grew X
Safareig Estenedor FPorxa
Elements en coberta | Tipus d'element Cobert XA |Gallena Allres
Grau de degradacid Lieu Greu Muit grau X
Badalols Preséncia sl NO
Grau de degradacid Lieu Greu Mot greu
Pendents Insuficient X |Suficient ,I_rregufar
Evacuacio aighes Recollida aigles pluvials A la xama X |Al carer A allres coberlas
Connexid amb baixants Deficient X _|[Correcta No hiha
Mecessilat de rehabilitacio Rehnabilitacio per millorar
Diagnosi general de la inspeccid eneral X [aillamant Mo cal rehabilitacia

Recomanacions | Observacions

Aguest edifici t& incoal dos expedients de manteniment i conservacio de I'edifici, 79/2012 HAB
i 189/2013 HAB, amb raquerimans per rehabilitar les faganes, cobera, lerasses, desguas
eneral de la finca | escala comunitéria,

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitka per a |la coberia principal | una altra per a cada lerrassa dals atics

FRINGIPAL | TERRASGA ATIC

iCOEI ERTA
Superficie coberta

Descripcid General

Plana sanse C.A,

Plana a |a catalana

Plana Invertida

Tipologia Inclinada teula Altres
Us de |a coberta Comunliar| { dors...) Privaliu {atics) Momés manteniment
Transitable =il NO

Acces a la coberta

Doz da l'escala comunitaria

Des da |'dtic

Mitjancant escala veins

Mitjangant escala manusl

Mitjangant escala privada | |

Mitjangant escala manual ||

Acabal Rasilla doble Rasilla senzilla Altres
|Imparmeabilitzacid Lamina |Emulsit Autoprolegida
Aillamenl Sl NC No esta clar
Impermeabilitzacia Aillament Acabat
Deficidneies observadas Fissures Filtracions Allres
Grau de dagradacié Lley Grey IMU“ greu
Tipus Ampit d'obra [Barana metal lica Altres
Elements perimetral Remat amb T) igiles sl NO No [& pega de remal
Minvell Sl MO
Grau de degradacio Lleu rey Moll greu
[Safareig Estenedo Porxo
Elements en coberta [ Tipus d'element Cobert al'leria Alires
Grau de degradacio Lleu Greu Moll grou
i Si NO
Bagioe Grau de degradacio Lleu Greu Malt grou
Insuficient ficlant Irragular
Evacuaclh aiglies Recollida aigles pluvials A s xarka Al carrer A altros cobarles
Connexit amb balxanls Daficianl Comecta No hi ha

Diagnosi ganeral de |a inspeceid

Necessilat de rehabilitacio
general

Rehabilitacid per millorar

aillament

Mo cal rehabilitacio

Recomanacions | Observacians




[E. DADES ENVOLVENT. MITGERES

Recomanacions 1 Gbservacions

|F. DADES ENVOLVENT. PATIS

Alires recomanacions | observacions g als

i1B8/2013 HAB, amb requarimans per rehabilllar les faganes, coberla, lerrasses, desguas
general de la finca | escala co

[G_ALTRES
Supericie Mitgera
Escales comunitaries Eslat de conservaeié Molt deficient X |Deficient [Bo

Preséncia Sl NO Dagnosi Requeraix Eintal Patologies lleus Patologics greus

Tipologia Maa Prefabricat Altres Accés a l'edifici Compleix SUA X_|Mo compleux SUA
Enviphavial ‘Cambra d'aire 5l NO Mo esta clar Accessibilitat / 5l [¥]

Allament =] MO No esta clar Intal'lacit ascensor Wiabla X _|No viable Dublos

Estanguitat Mall deficient (Mliracions) Deficient Sufigient Falolegies Deleccia =l

Grau de degradacit Lley Cirest Moll greu estructurals Localitzacid Parats Soslres Escales

Mecessilal d'enva pluvial i Rehabilitacio enva pluvial T‘ Aguast edificl 1& incoal dos expedients de mantenimeant | conservacio de P'edifici, 79/2012 HAB

Diagnosi general de |a inspeccié aillament existent Mo cal intarvencio

[ RESTM

Fagana Carrer =] X |NO Parcial
E. DADES ENVOLVENT. MITGERES Fagana Inlerior 51 X |NO Parcial
Necessitat de Coberla genaral Sl X [ND Parcial
[Buperficie Milgera rehabilitacia Coberta lerrasses alics 51 X ND Parcial
Milgeres 51 NOH Parcial
Praséncia Sl MO Palis 2] X [ND Parcial
Tipolegia Mag Frefabricat Alires
Envia plevial C"ambra d'aire 5| o Nao esta:a clar
Aillament Sl NO No esta clar
Estanguitat Mait daficient {flracions) Deficient Suficient
Grau de degradacio Llau Greu Iﬁ:ltgreu
Mecassital d'enva pluvial i Rehabilitacid enva pluvial
Diagnosl general de s inspeccio aillament existant Mo cal infervencid
Recomanacions | Observacions

Mombra do palis
2
Superflcia
7mi Im?
Tipus acabal Obra vista [Rev Cantinu Aliros
Giuix tancament 15 CM X (30 Cm Aliras
gz Cambra d'aire 5l NOC X |No ostd clar
Paramenis - =
Xares de servais Sanejament X |Gas X |Aigua
Telefonia Allres
Grau de degradacia Llau Greu Molt greu
Tipus Cobar Descobert X
Material Coberlura Policarbanal Metal-lic Allres
Caloberl ilacic GC laix normatlva Mo compleix normativa
Maia| lica Altre material NO hi ha
Grau de degradacio Greu Mol greu
g Preséncia K [ND
Safarcjos | Tancats amb vidre K [NO
Requeraix aillameant X _|Raquaraix plnlal X% |Substitucid baixants
Diagnosi ganeral da la inspaceld Subslilucid Celobert Substilucio fusleres Allres
Aquest edifici 1 incoat dos expedients de manieniment i conservacié de l'edifici, 79/2012 HAB
i 1B8/2013 HAB, amb requerimens per rehabilitar les faganes, coberta, lerrasses, desguas
Recomanacions | Observacions eneral de la finca i escala comunitaria.
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[C.DADES ENVOLVENT. FAGANES

S'ha d'omplir una fitka per a is fagana principal | una alira per & la fagana posterlor

FAGANA CARRER
Superficie lagana ]
176 m*
Percentatge forals en
fagana 42%
Alcada de fa fagana
de planies) 5
Tipus acabat Obra vista JRev Conlinu A |Allres
Gruix 15 CM a0 chM W |Altres
T: de fagana |Cambra d'aire El NO Mo esta clar
Fissures X _|Humitats X |Despreplments
|Deficiéncies observades Tagues X |Deficiancias aill X |Altres
Srau de o {acio Lleu Grau Molt greu
Tipologia Fusta Afumini X |Altres
|Finestres i forats Envidrament |Senzil X _|Doble Ratura pont térmic
Grau de | Bl |Baix %_|Mig Al
Grau de degradacio |mr Grey A [Molt greu
Fiolections solars Persiana amb calxa X |Parsiana amb corda |Porticons
3 Tipls |Tendal X _|Aitres Mo hiha
Grau de degradac'lb Iueu Greu X |Moltgrau
L Tipus Fibrocimenl PVC Allres
Grau da degradacid Llgu Greu Mall greu
Tipus Balcons Tribuna X |Allras
Cassoslats SETED degradac Dl=u Greu |M0It areu
= s volats Tlpus Cornises Caoronaments Allres
Grau de degradacia Lieu Greu Mot greu
Alcs Preséncia E] X _|NO
Grau degradacid de fagana Lieu Greu Moll greu
Espais exleriors Tipus I_Balcé en voladiu Terrassa coberla Gal'lera
Elements en facana  |Tlpus Alra Acondicionat X_|Antenes X |Alres
- Enllumenal Telefonia [Baixa Tensia
Xarxes de serveisen [
facia | Tipus dle XBIAR Gas X |Alqua Altres
Tipus d'intervencio recomanada | Endragament X_|Substilucio Cap
hecessitat de rehabilitacio Rehabilitacic per millorar
Diagnosi general de |3 inspeccld genaral X |ailament Mo cal rehabllitacld
Recomanacions | Observarions
[E. DADES ENVDLVENT. FACANES
S'ha d'ompllr una fitea per a la fagana principal | una alira per a |a fagana posterior
FAGAMNA FOSTERIOR
Superficie fagana
208 m?
Percentatge forats en
fagana 29%
Alzada da la fagana
de planies) B
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Altres
Gruix lancamen| 15 CM X |30 CM Allres
Tancament de fagana |Cambra d'aire 5l NO Mo esta clar
Flssuras X _|Humitats X_|Desprenimenls
Daficiénclas cbservades Tagues X_|Deficiéncies ailament X |Altres
Grau de degradacio Lleu Grau Malt greu
Tipologia Fusta Alumini X _|Altres
; Envidrament Senzill X |Doble Ratura pont tarmic
Finestestionts Grau de permeanilial Baix % |Mig AL
Grau de dagradacid Lleu Grey X [Molt greu
Prigesiaaniors Persiana amb caixa X_|Fersiana amb carda Porticons
1 Tipus Tendal | Altres Mo hi ha
ExienoTs Grau da dagradacis Lleu Greu X Mol greu
" Tipus Fibrocimen| X _|PVC Altres
Habants El;Lude jeg) It Lleu Grau I_Mull grei
Tipus Balcons Tribuna Allras
[ssdsiitats El%t?de degradacla Lleu Grau Molt greu
Elerrarits valats Tlpus Cornises X_|Coronaments Allres
Grau de degradacia Lieu Greu | Mkt greu
Allcs &nei Sl K _INO
Grau degradacio de fagana Lieu IGren Malt grau
IEsEaIs extariors Tipus Balco en yoladiu Terassa coberla Gallera
Elements en fagana | Tlpus Aire Acondicionat X_|Antenes X |Alres
it daiariaa ] Enllumenat T_EIHIunia [Baiva Tensis
Fcana Tipus de xarxa Gas Aigua Altres
Tipus d'ntarvencis recomanada |Endrecament X |Sub5tituci6 Cap
Mecessitat de rehabilitacia Rehal cio per millorar
Dingnosi genaral de la Inspeccld |general X =il Mo cal

Recomanacions | Observacions

[D-DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'amplir una fiea per a la coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atics.

COBERTA PRINCIPAL
Superficie cobera
140m*
Plana sanse C.A ¥_|Plana & |a catalana [Plana lnvertida
Tipalogia Inclinada leula Allres
Us de |a coberla Ci Narl {estenadars...) [X |Privatiu {atics) Nomes manieniment
Transllabla =]l X_|MO
Acces dla cobera Des de I'escala comunitara (X [Miljancant escala vaing Mitjangant escala manual | |
Descrlpcid | Des de I'3lic Mijangant escala privada | |Mijancant escala manual | |
Acabat Rasilla doble Rasilla serzilla X |Allres
Impermeabllitzacia Lamina Emulsia Autloprotegida
Aillament sl NO ¥ |MNo esta clar
Impermeabilitzaclo Aillament X |Acabat
Deficiencies observades Flssures *_|Flitraclons Altres
Grau da d dacit Llau Greu X [Moll greu
'l'pl Amgit d'obra X _|Barana metal-llca Allres
Elsients parjriet Remat amb Trencaalgies El NO %_|Mo 1€ pega de remal
: Minvell Bl X [NO
Grau de degradacio Lleu Greu X [Molt grau
Safarelg Estenedor Pono
Elaments an coberta | Tipus d'alemant Cobert Gal-leria Allres
Grau de degradacio Lieu Grau Molt greu
Preséncia Ell X _|NO
Badalols Grau de degradacia Lleu Grau X |Molt grau
Pendents Insuficient Suficiant Iregular
Evacuacld algies Recollida aiglies pluvials A la xarxa X_|Al carrer A allres coberlas
Connexié amb baixants Deficient X |Correcta Mo hl ha
Mecessitat de rehabilitacio cio per millorar
Dlagnosi general de |a Inspeceld general =il t Mo cal rehabilitacio
Recomanaclans | Cbservacions
[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES
S'ha d'ompllr una fitka per a la cobena principal | una altra per a cada terrassa dels atics
COBERTES TERRASSES ATICS
Superficie 3 cobares
46 m* 20m* 20 m*
Descripcio General | Tipologla Flana sense C.A. X _|Plana a |a catalana [Flana inverlida
fincinada eula Ales
Us de |3 coberla Comunltarl {estenadars...) Privatiu {atics) X |Momés manteniment
T |{a bl Sl X _[ND
Acces & |a coberta Des de |'escala oo tarl Miljancant escala vains Mitlangant escala manual
Das da 'atle X_|Mitiancant escala privada | |Miljangant escala manual | |
Acabat |Rasilla doble X |Rasilla senvilla Allres
|Imp bilitzacia Lamina Emulsia Autoprotegida
Aillament E] NG Mo esla clar
Deficiéncies observades Impermesbilllzacia ®_[Afllament X |Acabat
Fissures Filtracions Altres
Grau ds dagradaciéd Lleu Grau X |Mall greu
Elements perimatrals | Tipus Ampit d'obra X [Barana metdl-llca X |Altres
Remat amb Trencaaigiies = NO X |No 18 pega de remat
Minvell ] X |NO
Grau de degradacio Lleu Grau X_[Molt greu
|Elements en coberta | Tipus d'element Safaraig X _|Estenedor X |Pomo
Caoberi X |Gallerla Allres
Grau de degradacio Llew Grau X _|Molt greu
Badalols Praséncia sl NO
Grau de degradacia Lleu Grau Malt greu
Evacuacio aigies Pendents Insuficiant Suficient X |lrregular
Recollida aiglies pluvials A la xarxa X _|Al carrer A allras coberlas
Connexid amb baixanis Deflelen! Correcta No hi ha
Diagnosi general de la Mecessilal da rehabilitacis Rehabililacia par millorar
Inspeceld genaral X |ai Mo cal rehabilitacio

Recomanac
Observacions

fons |

ARIA



[0, DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitca per a la coberta principal | una allrs per & cada lerassa dels dtics

COBERTA FATI INTERIDR
Supericie coberla
117 m*
Descripcit General  [Tipologia Plana sense C.A, X |Plana a la calslana Flana Invertida
Inclinada teula Altres
Us de la coberla Comunilar (estenedors...) Privatiu (soterrani) Momés mantanimeant
Transitable 5l X |NQ
Acces a |a coberta Des de I'escala comunitaria IMit angant escala veins MilJangant escala manual
Des del solerrani X |Mitjangant escala privada Mitlangant azcala manual
Acabat Rasilla doble Rasilla senzilla Altres E
| bililzzacia |L:'an1ina Emulsid Auloprotegida
Aillamant sl NG o esia clar
Deficiéncies observades Impermeabilitzacio Aillamant Acabyal X
Fissures Filtracions Alires
Grau de degradacia Lleu Greu X |Moltgreu
Elements perimetrals |Tipus Ampit d'obra Barana melal-llca Altres
Remat amb Trancaal IE] Q Mo té peca de remat
|Minvel1 ] NO
Grau da degradacio Lleis Greu Molt grau
|Elemants en coberta Tipus d'elemant Safarei X ar X_|Poro
Cobert X_|cal-leria Allres
Grau de degradacld Lleu Grew X |Molt greu
Badalols Preséncia 3l MO
Grau de degradacla Lleu Greu Molt grau
|Evacuacio algles Pandents Insuficl X |Sulicient [Irregutar
Recollida aigiies pluvials A la xara X |Al carrar 4 allres coberes
Connexld anb baixanis Deficient Correcta No hl ha
Diagnasi ganeral da la Mecessitat de rebabilitacio Rehahbilitacis par millerar
inspeccio genaral K [mill Mo cal rehabilitacié
Recomanaclons | La tanca posleior de la finca, exlstent al pall inlerior, presenta deficiéncles, escosironaments,

‘Cbsarvacions

fissures, esquerdes, etc. Per manca de manleniment | conservacla.

[E DADES ENVOLVENT. MITGERES

Superlcle Migara

Presencia Sl NO
Tipologla | (R Prefabricat Altras
e Cambra d'aire sl No esta clar
i plyil Afllament 51 0 No exia dar
Estanguilat Moll deficient {filtraciona) Deficient Suficiant
Grau de degradacia Llew Graul Maolt greu
Necessital d'enva pluvlal | Rehabililacié enva pluvial
Diagnosi general de |a inspeccio il t i Mo cal intervencio

Redt il | Dhservacions

E. DADES ENVOLVENT. MITGERES

[Superiicie Mitgera

li_ﬁreﬁén(;is

sl MO
| Tipologia Maa Prefabricat Altres
Cambra d'aire Sl o] Mo esla clar
Enva pluvial Alllament 5| NO Mo esta clar
Estanquitat Mol daficient {fillraclons) Daflsien! Suficient
Grau de d 1 Lleu Greu Malt greu
[Necossiat danva pluvial 1 Rehabillltacid anvé pluyisl
Dlagnosl general de la inspeccia aillament existent Mo cal intervencié

Recomanacions | Obsarvaclons

[F. DADES ENVOLVENT, PATIS

|Mombra da palls
2
|Superficie
B’ Bm’
Tipus acabat QObra vista Ray Continu X |Allres
Gruix tancamant 15 Ch X |30 CM Altras
B — Cambra d'alre E]] NO N_o esld clar
3 Harxes de servals Sansjament X |Gas X |Aigua
Telefonia Alires
[Grau de degradacio Llgu Grau Iholl gren
[Tipus Cobert Descober
|Material Cobertura Palicarb Metal lic Allres
Calobert Vantilacid Compleix nomativa ho compleix normativa
Estructura de suporn Metdl-lica Allre material NO hi ha
Grau de degradacia Lleu Greu Maoll greu
Safarejos Preséncia E A [NT
Tancals smb vidre Sl X |NO
Reguaralx aillamant X |Requereiy pintat X__|Substilucio baixants
Diagnosl ganeral de la Inspecié Subslliucié Celobert Subslilucio fusleries X |Altres
Recr ions | Observacions
[G.ALTRES
Bl o taries Esiat de congervacit Molt deficient Deficient X _|Bo
Dizgnosi Requaraix pintat X _|Palologies llaus Palologies greus
Accés a |'edific] Compleix SUA % |MNo compleux SUA
Avcessibililal Ascensor =l [ile] X
Inlal-lacit ascensar Viable X _[Mo viable Dublos
j i Detaccié S i) X
R i Localitzacio Parets Sostres Escales
Alires racomanacions | ohservacions generals
[H. RESUM
Fagana Carer sl % _[ND [Parcial
[Fagana Interior st X [No
M itat da Coberta general 31 X _[ND
rehabilitacia Coberta larrasses dlics El X |ND
Milgeres E]] 5]
|Palls Bl E ) |Parcial
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[C. DADES ENVOLVENT. FACANES

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una alira per a la fagana posterior

FACANA CARRER
Superficie fagana 14750
Per'ceniatge forats 28
en fag
Algada de la flac;?na P —
{nombre de p )
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Altres
Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Alires
;r::;:_laamenl de Cambra d'aire El NO Mo esta clar X
Fissures X_|Humitats X _|Despreniments
Deficiéncies observades Taques X |Deficiéncies alllament Altres.
Grau de degradacio Lleu Grau Molt greu X
Tipologia Fusta Alumini X |Alres
Finestres i forats |[Envidrament Senzill X Dt_}ble [Rotura pont termic
Graude p bilitat Baix X [Mig Alt
Grau de d lacla Fleu Greu X [Molt greu
Protecclons solirs Persiana amb caixa X _|Persiana amb corda Porti_cons
e Tipus Tendal Allres Mo hi ha
Grau de degradacit Lleu X [Greu Malt greu
; Tipus Flbrociment FVC Altres
Balxants -GJr)a_u de degradacio Liau Greu Malt greu
Cossas volils Tipus Balcons Tribuna X |Altres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Mall greu
Elements volats Tipus Cornises X [Coronaments X _|Altres
Grau de degradacié Llau Greu X [Molt greu X
Atics Presenci Sl X _|NO
Grau degradacié de fagana Lleu Greu X |Molt greu
Espals exteriors Tipus Balcd en voladiu Terrassa coberla Gal'leria X
Elements en fagana [Tipus Aire Acondicionat Antenes Allres
arres iaservileen Enllumenat X_|Telefonia |Baixa Tensia
fagana Tipus de xamxa Gas X |Algua Altres
Tipus d'intervencit recomanada |Endregament Substilucia Cap
Necessitat de rehabilitacio Rehabililacid per millorar
Diagnos| general de |a inspeccio general X |aillament X |No cal rehatillitacld
Recomanacions | Observacions
[C. DADES ENVOLVENT. FAGANES
S5'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal | una altra per a la fagana posterlor
FAGANA FOSTERICR
Superficie fagana 185,00 m?
Percentatga forals o
en fagana
Algada de |a fagana
{(nombre de plantes) RErPReZPPIAT
Tipus acabat Obra vista Rev Conlinu Altres X
Gruix tancament 15 CM 30 CM Altres X
:’:qn;:arnunt ds Cambra d'aire Sl NO No esta _cFar X
Fissures Huml Despreniments
Deficiencies observades Tafues Deficiéncies aillament Allres
Grau de degradacio Lleu X [Greu Malt greu
Tipologia Fusta X [Alumini X |Altres
Flnestres | forats Envidrament Senzill X |Doble Rotura pont ermic
Grau de permeahililal Baix Mig XAl
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Proteccions solars Persiana amb caixa Perslana amb corda Porticons
: Tipus Tendal Altres Na hi ha
jexteriars Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Baixants Tipus Fibrociment X |PVC Altres
Grau de degradacié Lleu X |Greu Molt greu
Cossos volats Tipus Balcons Tribuna Allres X
Grau de degradacio Lisu X |Greu Molt greu
Elernents rolats Tipus i Cornises Coranaments Altres
Grau de degradacid Lleu Greu Molt greu
Atics [Praséncia E X _[NO
Grau degradacio de fagana Lisu Greu X _|Molt greu
Espais exieriors Tipus Balco en voladiu Terrassa coberla Galleria
Elements en fagana |Tipus Alre Acondicionat X_|Antenss X |Allres
Xarkes deservals sm)_ Enllumenal Telefonia Baixa Tensio
facana Tipus de xana Gas Algua Altres
Tipus d'intervencid recomanada |Endregament Substitucid Ca
Necessitat de rehabilitacio Rehabilitacié per millarar
Diagnosi general de la inspeccia |general illament X |Mo cal rehabilitacid
EL ACABAT DE FAGANA ES PLANXA ONDULA TIPUS ENVA PLUVIAL
Recomanacions | Observacions

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA PRINCIPAL
Superficie coberta 163,00m?
Plana sense C.A. Plana a la catalana X [Plana Inverlida
Tipologia Inclinada teula Allres
Us de la coberta Comunitari {estenedors...] X |Privaliu (alics) Momés mantenimeant
Transitable S| X _[NO
Acces a la coberta Des de |'escala comunitaria | X |Mitiangant escala veins Mitjancant escala manual
. Des de |'atic Mitjancant escala privada Mitjangant escala manual
Descripelé General rroopoy Rasilla dobls Rasilla senzilla X_|Altres
Impermeabilitzacio Lamina Emulsid Autoprotegida
Aillament Ell NO No esta clar
Impermeabilitzacié Aillament Acabat
Deficiéncies observades Fi X _[Filtracions Allres
Grau de degradacio Llgu Greu X |Molt grau
Tipus Ampit d'obra X _[Barana melal-lica Allres
Elements Remat amb Trencaaigiies sl NO X _[Noté peca de remat
perimetrals Minvell S| X |ND
Grau de degradacid Lleu X |Greu Mol greu
Saflareig Estanedor X |Pario
Elements en coberla |Tipus d'element Cobert Gal'leria Allres
Grau de degradacia Lleu X |Greu Malt greu
Badalots Presencia El X [NO
Grau de degradacio Lleu Greu X Mol greu
Pendenls Insuficient Suficient X |lmegular
Evacuacic aigiies Recuollida algiies pluvials A la xamxa X _|Al camrer A altres cobertes
Connexio amb balxants Deficient X [Comecta No hi ha
Necessitat de rehabilitacio Rehabilitacio per millorar
Diagnosi general de |a inspeccld genaral X _|aillament X _[No cal rehabilitacio
Recomanacions | Observacions
|D. DADES ENVOLVENT, COBERTES
S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta princlpal | una altra per a cada terrassa dels atics
COBERTA TERRABSA ATIC
Superficle cobania 4o 55 12+ 55,60 m= 106,10 m*
Plana sense C.A, Plana a la catalana X |Plana Inverlida
Tipologia Inclinada teula Altres X
Us de la coberta Comunitan {estenadors...) Privatiu {atics) X |[Només mantenimant
Transltable Bl X _|NO
Acces a la coberta Des de l'escala comunitaria Mitiangant escala veins Mitjangant escala manual
Descripcié General Des de ['atic X |Miljancant escala privada Mitjangant escala manual
Acabat Rasilla doble Rasillla senzilla X |Altres
Imp bilitzacio Larmina [Emulsio Autoprotegida
Afllament =] |ND Mo esta clar
Impermeabilitzacio Aillament Acabat
Daficiéncies observades Fissures Filtracions Allres
Grau de degradacic Lleu Greu X |Malt greu
Tipus Ampit d'obra X _|Barana metal-lica Altres
Elements Remal amb Trencaaiglies Sl NO X _|No te peca de remat
perimetrals Minvall El X _[NO
Grau de degradacid Llau Greu X |Molt grau
Safareig Estenedor Porxo
Elements en coberta | Tipus d'element Cobert X_[Gal'leria Allres
Grau de degradacio Lieu Greu X [Malt greu
Badalots Preséncia Sl NO X
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Pendents Insuficient Suficient X |lrregular
Evacuacié aigil Recollida aigies pluvials Ala xara X |Al camer A alires cobertes
Connexié amb baixants Deficient X |Correcta No hi ha
Necessilal de rehabilitacio Rehabilitacio per millorar
Diagnosi general de |a inspeccia general X |aillament X [No cal rehabilitacio

Recomanacions i Observacions




|[E. DADES ENVOLVENT. MITGERES

Superficle Mitgera

m)
Preséncia Ell NO
Tipologia Mad Prefabricat Altres
Enva pluvial Cambra d'aire Sl NO No esta clar
Alllament sl NG Mo esla clar
Eslanguitat Molt deficient (fliracions) Deficient Suficient
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu

Diagnosi general de la inspeccid

Mecessital d'enva pluvial i
aillament

IRshabilitacio enva pluvial

No cal intervencid

NO HI HA

Recomanacions i Observacions
|F. DADES ENVOLVENT, PATIS
Nomhbre de patls 2
Superficia 218,75 m?

Tipus acabat Obra visla Rev Conlinu X [Altres

Gruix tancament 5CM X |30 CM Altres
Parsmientsvertiiols Cambra d'aire Sl ) NO No esla clar

Xarxes de servois Sanejament X |Gas X [Algua

Telelonia X_|Altres

Grau de degradacio Lleu Greu X |Malt greu

Tipus Cobert X |Descobert

Malerlal Cobertura Policarbonal X |Metal lic Allres
Celobert Ventilacio Compleix normativa X _[No compleix normatlva

Estruciura de suporl Metal lica X |Altre malarial NO hi ha

Grau de degradacio Lleu Greu X |Mall greu
Safarsjos Presencia i E] X _|[NO

Tancats amb vidre Si NO X

Requereix alllament X |Requereix pintat X _|Substitucié balxanls

Diagnosi general de la inspeccid Substitucio Celobert X |Substitueis L i Altres

Recomanacions | Observacions

SANEJAMENT DE FIBROCIMENT, MOLTES HUMITATS, FISSURES ETC...

[G.ALTRES
[Escales Eslal de conservacio Molt deficlent Deficient X [Bo
comunitaries Diagnosi Requereix pintat Patologies lleus X |Palologias greus
Acces a l'edifici Campleix SUA X _[No compleux SUA
Access|bilitat Ascensor = NO X
Intal-lacid ascensaor Viable No viable Dublos
[Patologles Deleccio sl NO X
estructurals Localitzacio Parels Soslres Escales
HI HA UN ESGLAOC REPARAT AMB FUSTAIN
Altres recomanacions i observacions g |
|H. RESUM
Facana Carrer sl X _|NO Parcial
Fagana Interlor = X [NO Parcial
Necessitat de Coberla general Ell X [NO Pareial
rehabliitacio Coberla lerrasses atics Ell X |NG Parcial
Mitgeres sl NO X _|Parcial
Patis Sl X [NO Parcial
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[C. DADES ENVOLVENT, FAGANES. - CARRER -

ADREGA: CR. DOCTOR PAGES, 95
FAGANA CARRER
Superficie fagana
L 550 m?
Percantaiga forals
en fagana 27%
(A gaﬁta de lafagana
(nombre de plantes) |PE+3PP+PAT
Tipus acabat Obra vista Rev Conlinu A |Altres
Gruix tancament 15 CM (Tribunes) X_|30 CM (Resta fagana) X [Allres
::;;:a:em de Cambra d'aire rS_I NO_ Na osta clar X
Fissures X _[Hurmnitats X _|Despreniments X
Deficiéncies observades Tagues X_|Deficiencies aillament X _|Allres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Tipologla Fusla X Alumini X [Altres
Finestres i forats Envidrament i Senzill X |Doble (P Primera) X |Rotura pont térmic
Grall de permeabilitat Baix X |Mig Alt
Grau de degradacio Lleu (Alumini) X |Greu (Fusta} X [Molt greu
Prateccions solars Persiana amb caixa X_|Persiana amb corda Porticons
Tipus Tendal X |Altres Mo hi ha
exterlors Grau de deqradacio Ceu X |Greu Molt greu
Baixants Tipus . Fibrociment PVC Altres
Grau de degradacid Eeu Greu Malt greu
Cossos volats Tipus Balcons X _[Tribuna X |Altres
Grau de degradacia Lleu X |Greu Muolt greu
Tipus Cornises A_|Coronaments Altres
Elprients volats Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Atics Preséncia i =] X [NO
Grau degradacio de fagana Lleu Grau X [Moll greu
Espais exterlors Tipus Balco en voladiu Temrassa coberla Galleria
Elements en fagana Tipus Aire Acondicionat Antenes X |Altres
Enllumznat X |Telefonia X l@xa Tensio X
Aatxes de servelyen Tipus de xarxa Gas X |Aigua Altres
fagana Tipus dintervencié recomanada |Endregament X _[Subsfitucid Cap
TECessial de renabiaco Hehabiiacio par miorar
Diagnos| general de la inspeccid gereral X |aillament Mo cal rehabilitacio
Fagana amb un bon aspecte general, amb palologies parclals puntuals. Despreniments en
algun cantell de forjat de balcons, alguna esgquerda sobre lol en la unié amb els edificis
concordants, humitals | escroslonaments & nivell de planta baixa, escopidors de finesiras
trencats, elc. Necessitat d'aillament en les tribunes on el tancament és de 15 cm i necessital
Recomanacions | Observacions d'una bona ma de pintura

|C. DADES ENVOLVENT. FACANES. - PATI D'ILLA - NO HI HA FACANA A PATI D'ILLA

S'ha d'omplir una fitea per a la fagana principal | una altra per a |a fagana posterior

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - SUPERIOR/NIVELL SUPERIOR

A conseqiléncla de la longitud de I'edifici i el pendent pronunciat del carrer, Ilmmoble 25 desenvolupa en dos mduls de la mateixa algada
absoluta perd situats a diferent cota de referéncia respecte del terra, Aquests dos moduls estan desplagats una plania.

COBERTA PRINCIPAL
(Superficie coberia
105,44 m*
Plana sense C.A. X _|Plana a la catalana Plana Invertida
Tipologia Inclinada teula Allres
Us de la coberta Comunitari {estenedors...) |X [Privatiu [atics) Només manteniment
Transitable Sl X [NO
Accés a la coberta Des de I'escala cor X_[Mitjangant escala veins _|[X |Mitjiancant escala manual | |
Des de ['Atic Mitiangant escala privada Mifjangant escala manual
Descrlpclé General oy Rasilla dable X_|Rasilia senzila X_|Alires
Impemmeabilitzacia Lamina Emulsia Autoprotegida
Aillament Sl NO Mo esta clar X
Impermeabfitzacié Aillament Acabat
Deficiéncies observadas Fissures Filtracions X |Altres
Grau de degradacio Lieu X |Greu Molt greu
Tipus Ampit d'obra X |Barana metal-lica Altres
Elements Remat amb Trencaaiglies =l NO X |No té peca de remat
perimatrals Minvell Ell X |ND
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Salarelg Estenedor L
Elemants en coberta |Tipus d'element Cabert Gal-leria Altres
Grau de degradacio Lley X |Greu Malt greu
Preséncia sl X _[NO
Badalots Grau de degradacio Lleu X |Greu Malt greu
Pendenls Insuficient [Suficient X |lrregular
Evacuacit aigiies Recollida aigies pluyial A la xarxa XAl carrer A alires cobertes
Connexid amb baixants Deficient X |Correcta Mo hi ha
Eetessital ue renabiacio Refabilacio per mmarar
Diagnosi general de |a inspecclé general aillament % |No cal rehabilitacia

ns | Observaclons

fillracions

Palologles puntuals en algun tancament perimetral, sobre tot derivat d'ancoralges {lendals,
anlenes, etc), Canonades de sanejament originals de fibrocimenl. En una part del terral s'ha
doblat |a rasilla, per problemes de filtracions. En la zona de l'escala hi ha lagues d'humitat de

|D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - SUPERIOR/NIVELL INFERIOR

A conseqliéncla de la longilud de I'edifici i el pendent pronunciat del carrer, Iimmoble es desenvolupa en dos méduls de la mateixa algada
absolula perd situats a diferent cota de referéncia respecte del terra, Aguests dos moduls estan desplagats una planta,

FAGANA POSTERIOR
Superficie fagana
[Fercentatge forals
en fa?ana
cada de [a fagana
(nombre de plantes)
Tipus acabat Okbra vista Rev Continu Altres
Gruix lancament 16 CM 30 CM Altres
:'::“ ente Cambra dalre =] NG No esid clar
¢ Fissures Humitats Despreniments
Deficiéncies observades Tagues Defiiencies alllament Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Maoll greu
Tipologla Fusta Alurmini Altres
" Envidrament Senzill Doble Rolura pont lénmic
Figsiresd forats Grau de permeabilitat Baix Mig Alt
Grau de degradacid Lleu Greu Molt greu
Persiana amb caixa Perslana amb corda Porticons
P"t’te.“'“"s solars Iyyue Tendal Altros No hi ha
i) Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Tipus Fibrociment PVC Alires
Balxanits Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Tipus Balcons Tribuna Altros
Gassosmoiafs Graw = degradacio Tieu Grou ol oreu
Elemants volats Tipus Cornises Caronaments Altres
Grau de degradacia Lleu Greu Malt greu
Atics Presencla Ell NO
Grau degradacid de fagana Lleu Greu Molt greu
Espais extariors Tipus Balco en voladiu Termrassa cobarta Gal leria
[ipus Alre Acondicionat Antengs Allres
Enllumenat Telefonia Baixa Tensio
:(anms daservelsien Tipus de xana Gas Aigua Altres
agana Tipus dintervencio recomanada |Endregament Subslitucid Cap
TEcessial de renabmacio Refabiacio per mlarar
Diagnosl general de la Inspeccid general aillament Mo cal rehabilitacio
Recomanaclons | Observacions

COBERTA PRINGIPAL
[Superficle coberla
35 m?*
Plana sense C.A. X |Plana a la catalana Plana Invertida
Tipologia Inclinada teula Allres
Us de la coberta Comunitari (estenedors...) Privatiu {atics) Momés manteniment X
Transltable =l MO X
Accés a la coberta Des de I'escala comunitaria (X |Mitjancant escala veins |Mitjancant escala manual |[X |
; Des de |'atic Mitjangant escala privada Mitjangant escala manual
Desorlpclo.General Acabat Rasilla doble 'ﬁasiila senzilla X_|Altres
|Impameabilitzacio Lamina Emulsit Autoprotegida
Aillament S| NO Mo esta clar X
mpormeabilitzaci X_|Aillament Acabat X
Deficigncies observades Fi |Filtracions X [Allres
Grau de degradacio Lleu Grel X |Molt greu
Tipus Ampit d'obra X _|Barana metal-lica Altras
Elements Remat amb Trencaaigiies 8l NO X |MNo té peca de remat
perimetrals Minvell Sl X |NO
Grau de degradacio Lleu Greu X |Molt greu
Safareig Estanedar Porxo
Elements en coberta | Tipus d'element Cobert Gal'leria Altras
Grau de degradacio Hnu X |Greu Malt greu
Praséncia Bl NO X
Badalots Grau de degradaciéd Lleu Grau Mall greu
Pendents Insuficient Suficlent X _|lrregular
Evacuacié alglies Recollida aigles pluvials Ala xama X_|Al carrer A alres coberles
Caonnexio amb baixants Deficient X |Correcta Mo hi ha
Ecessilal de renabitacio Renabinacio per mimarar
Diagnosi general de la inspeccio genaral X aillament Mo cal rehabilitacia

| Observacions

Accés amb una escala manual des de |a cobera superior. No vam pader baixar, perd es
vauen diferents pedagos amb teles asfaltiqgues | pintures sobre lol en els lancamenis
perimetrals, cornises i zona de minvells. Per tenir un accés complicat es veu baslant neta amb
un manteniment basle continual. La paret del propl immoble que dona fagana a aguest nivell,
esta rematada amb un enva pluvial an lloc de fer-ho amb tancament de fagana.




[D. DADES ENVOLVENT. GOBERTES - ATIC CARRER - PROPER A CARRER FIRINEUS | [D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - ATIC GARRER - ZONA MES ALLUNYADA DEL GARRER PIRINEUS / NIVELL INFERIOR

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atlcs S'ha d'omplir una fitxa per a |a coberla principal i una altra per a cada terrassa dels atics
COBERTA TERRASSA ATIC COBERTA TERRASSA ATIC
[STOpericle coberla [SUREMIcle coberla
79,60 m® 26 m’
Plana sense C.A. X_|Plana a la catalana Plana Inverlida Flana sense C.A. Plana a la catalana Plana Inverlida
Tipologia Inclinada teula Allres Tipolagia Inclinada leula Altres
Us de la coberla Comunitari (estenedors...) Privaliu {alics) X __[Nomes manteniment Us de la coberta Comunitari (estenedors...) Privaliu {alics) X |Només mantenimentl
Transilable 5| X |NO T itable Sl XK [NO
Accos a la cobarta Des de l'escala comunitaria Mitjangant escala veins Miljangant escala manual Acces a |a cobarta Des de l'escala comunitaria Mitjangant escala veins Mitjancant oscala manual
Des de |'atic X_[Mitiangant escala privada Mitjancant escala manual g Des de |'alic X_[Mitiancant escala privada Mitjangant escala manual
Descripcié General Acabat Rasilla doble ﬁiﬁﬁg senzilla 3 X _|Alves ] Rescnipcly General Acabat Rasilla doble RaJsiII: senzilla : Altres
Impermeabililzacio Lamina Emulsia Autoprotegida Impermeabilllzacio Lamina Emulsio Autoprolegida
Aillament K] NO No esta clar X Aillament Sl NO No esta clar
Irnp bilitzacia Aillament Acabal X Irnp bilizacio Aillament Acabat
Deficiéncies observades Fissures Filtracions Allres Deficidncies observades Fissures Filtracions Alires
Grau de degradacia Lleu X |Greu Molt greu Grau de degradacié Lleu Greu Moll greu
Tipus Ampit d'obra X_|Barana melal lica Altres Tipus Ampit d'obra Barana metal-lica Altres
Elements Retnal amb Trencaaigiles Sl NO X_|No té peca de remal Elements Remat amb Trencaaigi Sl NO No & peca de remal
perimetrals Minvell Sl XOINO perimetrals Minvell Sl NG
Grau de degradacld Lleu X |Greu Molt greu Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Salareig X_|Estenedor X_|Porxa Salareig Estenedor Parxo
Elements en coberta | Tipus d'element Cobert (1) ¥_|Gal-leria Altres Elements en coberta | Tipus d'elemeant Caobert X |Gal lerla Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Mall greu Grau de degradacia Lleu X {Greu Moll greu
Presencia Bl NO X Preséncia E NO X
Badalots Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu Badalots Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Pendents Insuficient Suficient X |lrregular Pendents Insuficient Suficient Irregular
Evacuacié alglles  [Recollida aigies pluvials Ala xarxa X |Al carrer A alires cobertes . Evacuacié algiies Recollida aigiies pluvials Ala xarxa Al carrer A altres cobertes
|Connexid amb baixants Deficient Correcla X [Mohiha Connexid amb baixanls Deficient Carrecla No hi ha
Necosenal e renapmacio Refabmlacio per minarar Netossnal e Tenabinacia ReRabMaco per minarar
Diagnosi general de la inspeccléd general arllament ¥ |Mo cal rehabilitacia Diagnosi genaral de la inspeccié general aillament No cal rehabilitacid
No g'ha pogul accedir a linterior de cap atic, Inspeccld feta des de la coberta superior, Es veu No s'ha pogul accedir a linterior de cap atic. Inspaccit fela des de la coberia superior. Unal
algun minvell sense adheréncia. Aspecte general de bona conservacio de paraments., part del terral esla coberta | tancada amb lancament d'alumini | sembla que amb soslre de|
Recc ions | Obsar leuta amb molt poca pendent, coberta posteriormant amb una lamina dimpermeabililzacidl
{1) Hi ha 2 cobertts no massa grans, que cobreixen parcialment el lerral amb plagues de fibra autoplolegida per sobre. L'alire zona del lerrat esta coberia perd no lancada amb estruclural
de vidre metallica | sostre de planxa metal-lica. Els lancaments presenten un bon aspecte, observats|
Recomanacions | Observaci des de |a coberta superior.
|D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - ATIC CARRER - ZONA CENTRAL / NIVELL SUPERIOR [E. DADES ENVOLVENT, MITGERES ]
S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics Superficie Mitgera
130 m? + 21 m?
|COEIE RTA TERRASSA ATIC Prasancia Sl X [ND
uperficie cobera Tipologia Mad X |Prefabricat Altres
24 m? Enva pluvial Cambra d'aire Sl NO No esta clar X
Plana sense CA. Plana a la catalana Flana Inverida Ajfllament Bl MO No esta clar X
Tipologia Inclinada teula Allres |Estanguitat Malt deficient (filtracions) Deficient Suficient
Us de la coberia Comunitari (estenedors...) Privatiu (atics) X |Només manleniment Grau de degradacio Lleu X |Greu Moll greu
Transitable ] X |NO Netessial d enva piavial | RERSEEcis Grva pavien
Acces a la coberta Des de l'escala comunitaria | |Mitjancant escala veins Mitjangant escala manual | | Diagnosi general de |a Inspeccio aillament |existent No cal intervencio
Descripeié General Des de l'atic X_[Mitjanganl escala privada Mitjangant escala manual | | Des del punt d'observacio és impossible saber 'estal real de la milgera. Mirat des del terrat]
Acabal |Rasilla doble Rasilla senzilla Altres superior sembla tenir un bon estal, perd no s'aprecia si hi ha fissures o d'altres patologles a i
|| mpermeabilizacis Lamina Emulsio Autoprotegida Recomanacions | Observacions part baixa,
Aillament E] NO No esta clar
Impelmeahmtzacié Alllament Acabal
Defidiendies observades Flssiires Filracions Allros [F-DADES ENVOLVENT, PATIS - 1- EL MES PROPER AL CARRER PIRINEUS
Grau de degradacio Lieu Greu Molt greu
Tipus Ampit d'obra Barana melal-lica Altres flombre de patls
Elements Remal amb Trencaaigiies sl NO Nao té peca de remal 1de3
perimetrals Minvell El NO lSu_peHﬁ,TE
Grau de degradacio Lieu Greu Molt greu 7
Safarelg Estenedor Porxo Tipus acabal Obra vista Rev Conlinu X_[Alres
Elements en coberta |Tipus d'element Cobert X_|Gal'leria Altres Grulx lancament 15 CM X (30 CM Allres
Gral de.degradacié Lleu X |Greu Molt greu = s verticals |Cambra daite ] NO X |No esia oiar
Badalots FeeserCi " Sl o X araments verticals INames de serveis Sanejament X |Gas X _|Aigua X
Grau de degradacio Lleu Grau Moll greu Teletonia Allres Antera X
Pendents Insuficient Suficient Imegular_ Grau de degradacio Tleu {Resta) % |Greu (Sanejament] % |Molt greu
Evacuacié aiglies  [Recollida aigties pluvials Ala xarxa Al carrer A altres coberles Tipus Cobert X |Descobert
Connexio amb baixants Deficient Correcta Na hi ha Malerial Cobartura Policarbonat X [Metal lic X |Alires
TECESEIET O Tehanmaco RENabIacio per miorar o Gelobert Ventilacio Complelx normativa ¥_[No compleix normativa
Diagnos| general de la inspeccié ganeral afllament No cal rehabilitacio Esfructura de suporl Metal lica X_|Allre material NGO hi ha
Mo s'ha pogul accedir a lnterior de cap alic. Inspeccio fela des de la coberta superior, Tol e Grau de degradacio Lleu X |Grau Moll greu
lerral esla coberla | tancal amb tancament d'alumini | soslre de planxes de xapa. Els| . Presencia 5] KNG
lancamenls presenten un bon aspecie des de la coberla superior Safarejos Tancats amb vidre =] Y [NO X
Rect ions | Observacions ReEuereix Fillament X |Rchereix %intat Subslitucio bai X
Digsnnsl general de la inspecclé ubsliuc [ober] ubstiucio Tusteres Allres
El pali esla reparat, encara que en els nivells superors es veu una mica més degradat.
Recomanacions | Observacions




EF. DADES ENVOLVENT. PATIS -2 - SITUAT EN LA ZONA CENTRAL

|Nun1 bre de patis

H. RESUM

Fagana Carrer ] NO Parcial X
Facgana Interior - NO HI HA Sl - |NO Parcial - =
Necessitat de Coberta general Ell NO Parcial X
rehabllitacle Coberta terrasses atics 51 NO Parcial X
Milgeres =l NO Parcial X
Pats El NO Parcial X

B, '

2ded
Superficie 7
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Alres
Gruix tancament 15CM X |30 CM Altres
Paraments verticals Cambra d'aire Sl NO X |Mo esta clar
Xarxes de servels Sangjament X |Gas X |Aigua X
Telefania X |Altres Antena X
Grau de degradacio Llgu X |Greu Malt greu
Tipus Cobert X_{Descobart
Material Cobertura Policarbonat X [Metallic Allres
GCalobart Vantilacia Compleix normativa X |No compleix ne i
Estructura de suport Metal-lica X |Altra material NO hi ha
Grau de degradacit Lleu X |Greu Molt greu
. Preséncia Sl XN
Safarejos Tancals amb vidr =l — X [NO
Requereix aillament Requereix pintat Subslitucid balxants
Diagnosi general de la inspecclé Eugsﬁ'fucm Telobert Sugshluaﬁ ;usfenes BS
El pali esta reparat, encara que en els nivells superiors s veu una mica més degradat,
Recc lons | Cbservacions
[F. DADES ENVOLVENT, PATIS -3 - SITUAT EN LA COTA INFERIOR AL COSTAT DE LA MITGERA |
Mombre de patis dded
Superficie 5,80 m?
Tlpus acabat Obra vista Rev Continu K |Altres
Gruix tancament 15 CM X |30 CM Altras
Barirmionis varticais Cambra d'aire Sl NO X INo esta clar
Xarxes de serveis Sancjiament X |Gas X [Aigua X
Telefonia Altres Antena X
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Tipus Caobert X |Descober
Material Cobertura Policarbonat X [Metal:lic Allres
Celobert Venlllacid Complaix ne Li X_|No compleix normativa
Estruclura de suporl Metal-lica X |Allre material NOQ hi ha
Grau de degradacid Lleu Grau X |Molt greu
Safarejos Freséncia _ 5 X _|[NO
Tancats amb vidre 3l _ X |NO _
Reguareix aillament X |Requereix E;intal Substllucid baixants X
Diagnosi general de |a InsEeccié ubshlicio Celoberl Sutq:s iucio fustarias BS

f ons | Observacion

uninns dels baixank

El celobert esta fet amb pedages. En general en aguest pati es veu un grau d'humilal més
eleval que en la resta lant en paraments com amblental. La pintura (relafivament recent) esta
degradada, amb taques d'humitat i fins i tol &l coronamenl del tancament de mitgera I'han!
folrat amb xapa, suposc que per amagar patologies. Hi ha tagues d'humitat al costal de les

[F.DADES ENVOLVENT. PATIS -4-

ombre de patis

Ventllacid Banys

[Superficie
1m*
Tipus acabat Obra visla Rev Continu Altres CAP X
Gruix tancament 15 CM X [30CM Altres
Paraments verticals Cambra d'aire Sl NO X_No esta clar
Xarxes de serveis Sang| it Gas Aigua
Telefonia Altres
Grau de degradacia Lleu Greu X |Molt greu
Tipus Cobert A [Descobert
Material Cobartura Policarbonat Melal-llc Altres (METACRILAT) X
Celobert Ventilacid Complelx normativa No compleix nomnativa X
Eslruclura de suport Metal lica X _|Altre material NO hi ha
Grau de degradacio Lieu X |Greu Molt greu
Prasencia Sl NO X
Safarejos Tancats amb vidre 5 - ND X
Reguereix alllament Requerelx pintat Substitucio baixants
Dlagnos{ general de |a inspet:t:i_é ubshtucid Celobert X bugsﬁ[ucm fusleries Allres

Recomanaclons i Observacions

Pali petit de ventllacld, en aguest cas una mica més gran del que és habllual, Hi ha restes
d'obra que afavoreixen la filtraclé de 'algua. El celobert esta trencat

[G. ALTRES |
Escal Estat de conservacio Molt deficient Deficient Bo X
comunlitaries Diagnosi Reguereix pintat Patalogies lleus X |Patologies greus

Acoes a ledilicl Compleix SUA No complaix SUA X
Accessibilitat Ascensar 3l NO X

Instal*lacid ascensor iable Mo viable X |Dublds
[Fﬂ‘ohgles Deteccia E NO X
estructurals Localitzacid Parets Sostres Escales

Altres recor

| observaclons generals

L'escala ventila  t& finestra en la milgera amb Tedificl de Plrineus 77.

l'estructura.

La bateria d'aigua encara és de fermo, els lubs estan moll humilts superficialment. Algun
fragment s'ha substituil, per ub de coure que en algun moment del seu recomregul a traves del
sostre d'una botiga enlra en contacte amb les jasseres de ferro. Perill d'electrdlisl amb)
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[A. IDENTIFICACIO EDIFIC

|ADRE§:A Ptge. Sant Pasqual, 22.

[C. DADES ENVOLVENT. FAGANES

S'ha d'omplir una fitxa per = la fagana princlpal | una allra per a |a fagana posterior

FAGANA Plge. Sant Pasquall Pige. Pirineus
Superficie fagana
160 m”
Percentalge forals en
fagana 30%
Algada da la fagana
[nombre da plantas) 4
Tipus acabat Obra visla Rev Cantinu X |Allres
Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Altres
Tancament de fagana |Cambra d'aire sl MO Mo esla clar
Fissures X_|Humitats X |Despreniments
Deficiéncias observades Taques X_|Deficiencies aillament  [X |Allres
Grau de degradacio Lleu Greu Moll greu
Tipologia Fusta Alurnini X |Altres
Finastras i farats Envidrament Senzill X |Daoble Rotura pont lermic
Grau de permaabilitat Baix X [Mig Al
Grau de degradacii Lleu Grau X_|Maoll greu
Persiana amb caixa X _|Persiana amb corda Particons
::;ﬁz‘i‘mﬁ slars Tipus Tandal X |Allres Mo hi ha
Grau de degradacid Lleu Greu X |Molt greu
Raixarits Tipus Fibrociment FVC X |Allres
Grau de dagradacio Lieu X |Greu Mol greu
BiteaERiE Tipus Balcons X |Tribuna % |Allras
Grau de degradacid Llau Greu Malt greu
T Tipus Cormises Coronamants Altres
Grau de degradacia Llsu Grau Malt greu
Atics Presancia Sl NOD X
Grau degradacio de facana Lleu Greu Moll greu
Espais exleriors Tipus Balcd en voladiu Terrassa coberla Gal:leria
Elements en fagana | Tipus Aira Acondicionat Anlenes Altres
Sarvae da sarei e | [Enllumenat Tfslelonia X |Baixa Tensia
tioana Tipus da xarxa |Gas X_[Aigua Allres
Tipus d'intervencio recomanada Endragamenl X |Substitucid Cap
MNecessital de rehabilitacia |Rehabilitacid per millorar
Diagnosi general de la inspecold general X |ailament Mo cal rehabilitacid

Recomanacions i Observacions

Aguest edifici manté un expedient de mantenimant i conservacio en tramil, 52/2013 HAB,
amb requeriment de mantenir xarxes per evilar caiguda de malerials a la via pablica i per
rehabilitar la fagana principal de ['edifici.

[C. DADES ENVOLVENT, FAGANES

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a la fagana posterior

FAGANA

CARRER { POSTERIOR

Superficie fagana

Percentalge forais en
fagana

Algada de la fagana
(nombre de plantes)

Tipus acabal Obra vista Rev Continu Allres

Gruix lancament 15 CM 30 CM Allres
Tancamant de fagana [Cambra d'aire sl NO No esta clar

Flssures Hurnitats Despraniments

Deficiéncies observades Taques Deficigncies aillament Altres

Grau de degradacid Llgu Greu Molt greu

Tipologia [Fusta Aluming Allres
Bl e Tl Envidrament |Serml| Coble Rolura pont 1armic

Grau de permeabilitat Baix Mig Alt

Grau de degradacia Llgu Graw Malt greu
Protatitions solars . Persiana amb caixa Persiana amb carda Forlicons
S Tipus Tendal Altres Mo hl ha

Grau de degradacio Lleu Greu Mol greu
Balkants Tipus Fibracimeant |FVC Altres

Grau de degradacid Llgu Grau Malt greu
Cissos volats Tipus Balcons Tribuna Allres

Grau de dagradacia Lleu Grau Mall greu
Blamsnits:velals Tipus Comisas Coronaments Altres

Grau de degradacld Lleu Greu Molt greu
Atics Presgéncia sl NO

Grau degradacio de fagana Ligu Greu Mail grau
Espais exterlors Tipus Elalcﬁ an voladiu Terrassa coberla Gal leria
Elements en facana | Tipus Aira Acondicionat Antenes Altras

. Enllumenat Telafonia Baixa Tensid

Xarxes de serveis en o
fagans T!pus dg xara Gas Algual _ Allres

Tipus d'intervencio recomanada  |Endregament Subslitucio Cap

Diagnosi general de la inspeccid

Necessilat de rehabilitacia
|general

Rehabilitacio per millorar
aillament

Mo cal rehabilifacié

Recomanacions | Observacions

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberla principal | una alira par a cada terrassa dels alics

COBERTA PRINCIPAL
Superficie coberta
55 m*
Plana sensa C.A. X _|Flana a |a catalana Piana Invertida

Tipologia Inclinada leula Allres

Us da la cobarta Comunilari (eslenedors...} |X |Privatiu (alics) Només mantenimenl

Transitable Sl X |NO

Acces a |a coberta Des de 'escala comunitania |X |Mitjanganl escala veins Miljangant escala manual
Dascripcit General Des de |'atic Mitjanganl escala privada Mitjangant escala manual

Acabat Rasilla doble Rasilla sanzilla Altres

|Impermeabilitzacit Lamina Emulsid Autoprotegida

Alllament sl MO No esta clar

’Iﬂpermeablli!zacin X [Aillament Acabat

Deficigéncies observades Fissures X _|Filtracions Allres

Grau de degradacio Lliau Greu Molt greu

Tipus Ampit d'obra Barana matal-lica Alires

;. Remat amb Trencaaiglies 5l X |ND Mo & pega da remal

Elements perimelrals Mirvel 5 ¥ NG

Grau de degradacio Llau Greu Maoilt greu

'Safareig X |Estenador Porxo

Elemenis an coberta [Tilpus d'elemant Cobert Gal-leria Altres

Grau da dagradacio Lieu Grau Malt greu
Badalols Presencia Sl NO

Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu

|Pendenis Inzuficiant Suficient Irregular
Evacuacio aiglias Recollida aigles pluvials A la xarxa X _|Al carrar A allres coberles

Connewid amb baixants Deficient % _|Correcta Mo hi ha

MNecessitat de rehabililacia Rehabilitacid per millorar

Diagnosi general de la inspeccid general X |ailamant Mo cal rehabllitacia

Recomanacions i Ob:

sanvacions

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una allra per a cada terrassa dels alics

COBERTA

PRINCIPAL / TERRASSA ATIC

Superficie coberta

Plana sanse G.A.

Plana & la calalana

Plana Invertida

Tipologla Inclinada teula Allres
Us da |a cobarta Comunltarl (eslenedors...} Privatiu {atics) Momés manlenimant
Transitabl Ell NO

Acces a la coberta

Des da I'escala comunitaria

Millangant escala veins

Mitjangant escala manual

Descripeid General Des de ['alic Mitjangant escala privada Mifjancant escala manual ||
Acabal Rasilla doble Rasilla senzilla Allres
Imparmeahilitzacia Lamina Emulgio Auloprolegida
Aillameant Sl NO N estd clar
Impermeabilitzacio Alllament Acabat
Deficiencies observades Fissuras Flllracions Altres
Grau de dagradacio Lleu Grau Molt greu
Tipus Amplt d'obra Barana metal-lica Allres
Elements perimatrals Remat amb Trencaalglies =] NO Mo té paga de remat
Minvell SI NO
Grau da degradacio Llgu Grau Mall greu
Safarelg Estenedor Parxo
Elements en coberla |Tipus d'slement Cober Gal leria Allres
Grau de degradacis Llau Greu Mot grau
Badalols Preséncia sl NO
Grau de degradacio Lieu Grau Molt greu
Pendents Insuficient Euﬂcient Irrequilar
Evacuacio aigles Recollida aigles pluvials A |a xarxa | Al carrer A altres cobertes
Connexid amb baixants Deficient Correcla No hi ha
Macessilat de rehabilitacio Rehabililacia per millarar
| Diagnosi general da la inspeccio Lgsnaml aillament No cal rehabilitacio

Recomanacions | Observacions




[E_DADES ENVOLVENT, MITGERES

[Superiicie Milgera
36 m’
Presencia 3l NG X
Tipologia Mad Prefabrical Altres
Erplinial Cambra d'aire sl NO No esta clar
Afllament Sl N Mo esla clar
Estanguitat Molt deficient (fillracions} Deficient Suficlent
Grau de degradacio Lleu Greu Maoll greu
Necessilat d'enva pluvial i Rehabilitacio enva pluvial
Diagnosi general de |a inspeccid il il X |existent Mo cal intervencid

Recomanacions | Ohservacions

La milgera ssquerra es fa visible & les plantes 2a i 3a.

IE. DADES ENVOLVENT, MITGERES

[Superiicie Milgera

Praséncia Sl NO
Tipclogia Mao Prefabrical Alires

Enva plviat Cambra d'aire 3l NO No esta clar
Alllament Sl NO Mo esla clar
Eslanguital Maoll deficient (fillracions) Deficient Suficient
Grau de degradacio Lleu Greu Malt grau

Necessilat d'enva pluvial i Rehakilitacia enva pluvial
Diagnosi general de la inspeccia il il existent Mo cal inlervencid

Recomanacions | Cbservacions

[F. DADES ENVOLVENT, PATIS

Mombre de patis

Superiicie
am’
Tipus acabal Obra vista Rev Continu X _|Altres
Gruix lancamenl 15 CM X _[30CM Altres
Paraments verticals Cambra d'aira ] 5l - NG X Ng esia clar
Xarxes de serveis Sangjament X |Gas X _[Algua
Telefonia Altres
Grau da degradacia Lleu Greu Molt greu
Tipus Coberl X |Descobart
Malerial Cobertura Policarbonal Metal-lic Allres
Celobert Wenlilacia Compleix normaliva X_|No compleix normativa
|Estructura de suporl Metal lica X_|Altire material NO hi ha
rau da degradacic Lleu Grau Mot greu
Safarsjos Presencia Sl X [NC
& [Tancals amb vidre El ¥ |NO
Requereix aillamant X _[Requersix pintat Substitucic baixants
Diagnosi general de la inspeccia Substilucié Celoberl X |Substitucio fustaries Allres

Recomanacions | Observacions

[G_ALTRES

o .- . |Estal de conservacia Moll deficient Deficiant Bo
Escales comunitaries j— - eada - v
Diagnosi Requereix pinlal Patologias llaus Palologies greus
Acces a l'edifici Compleix SLIA Mo compleux SUA
Accessibilitat Ascensor sl NO
Intal-lacid ascansor WViable Mo viabla Dubtos
|Patlogies Deleccio El NO
eslructurals Localitzacia Parals Soslres Escales
Allres recamanacions | observacions generals
[H.RESUM
Fagana Carrer 3| NO Parcia
Fagana Inlerior sl MO Farcia
Necessilal de Cobarta ganeral sl NO Parcia
rahabililacid Coberia lerrasses afics Sl NO Parcial
Milgeres 3| NO Parcial
Palis sl NO Parcial
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A. IDENTIFICACIO EDIFICI

[ADREGA Ptge. Sant

Pasqual, 18-20

[C. DADES ENVOLVENT, FACANES

S'ha d'omplir una fitka per a la fagana principal i una allra per a la fagana posterior

FAGANA CARRER
Superflcia fagana
189 m*
Fercentatge forats en
27%
Algada de |a fagana
(nombrae da plantas) 4]
Tipus acabat Obra vista Rev Conlinu X
Gruix tancament 15 CM 30CM X |Altres X
Tancament de fagana [Cambra d'aire S| NO Mo esia clar X
Fissuras % |Humnitais X_|Despreniments X
Deficisncias absarvades Tagues X |Deficigncies aillamenl X |Allres
Grau da degradacio Lleu Greu Molt greu X
Tipologia Fusla Alumini X |Altres
Finastres i forats Envidramenl Sanzill X |Doble Rolura pont [Brmic
Grau de per bilitat Baix X [Mig All
Grau de degradacié Lleu Greu Mall greu XX
\ Persiana amb caixa X _|Persiana amb corda %__|Porlicons
Proteccions solars " -
Hieaonn Tipus Tendal X |Aliras No hi ha
Grau de degradacié Lleu Grau X [Molt greu
il Tipus Fibrociment IBE Allres
Grau de dagradacia Lieu Greu |Mall greu
Bases varhE Tipus Balcons Tribuna X |Altres
Grau de degradacio Lleu Grau Molt greu X
Elirunte vl Tipus Caornisas Coronamenis Altres
Grau de degradacio Llau Greu Molt greu
hics Praséncia [51 X_[ND
Grau degradacio de fagana Lleu Greu Maolt greu X
'Espals exleriors Tipus Baled en voladiu Terrassa cobarla Gal-lena
Elamants an fagana | Tipus Ajre Acondicianal X_|Antanas Altres
" Enllumenat X _[Telefonia X_|Baixa Tensio
Xarxes de serveisen |
fagana T!pus d? xarxa Gas X |Algua i Allras
Tipus d'intervencié recomanada |Endregament X [Substilucid Cap
Mecessitat de rehabilitacia Rehabililacid per millorar
Diagnosi general de |a Inspeccid general X |ailament Ma ¢al rehabilltacid
La planta baixa presenta un aplacal cerdmic. La fagana principal da |'edifici disposa de xarxes
Recomanacions i Observacions de proleccid, per evitar caiguda de malerials a 1a via piiblica.

|C. DADES ENVOLVE

NT. FACANES

S'ha d'omplir una filxa per a la fagana princlpal i una alira per a la fagana posterior

FACANA POSTERIOR
Superficie fagana
405 m®

Percantatge forats en
fagana 20%
Alcada de ia fagana
{nombre de plantes) i}

Tipus acabal Dbra vista [Rev Gontinu X JAllres

Gruix tancament 15CM 30.CM X_|Allres
Tancament de fagana {Cambra d'aira sl NO No asta clar X

Fissures X _|Hurnilats Daspranimants

Deficiéncies observades Tagues % |Daficiancias aill t X |Altres

Grau de degradacio Lieu Greu A |Molt greu

Tipologia Fusta Alumini X |Allres

; . Envidrament Sanzill X |Doble Raotura pont larmic

Fingstres Liorats Grau de permeabilitat Baix X_[Mig Alt

Grau de degradacio Lieu Grau X |Molt greu
R ——— ) Parsiana amb caixa X _|Persiana amb corda X 3orllc_:ons
exterliors Tipus Tendal X |Alres Mo hi ha

Grau de degradacid Lleu Grau X _[Molt greu
Haikants Tipus Fibrociment PVC Altres

Grau de degradacid Lieu Grau Maoll greu
Cossus volals Tipus Balcons Tribuna Allres

Grau de dagradacio Lleu Greu Malt greu
. Tipus Comises X _|Coral [ Altres

Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu X
Atics Presencla 3l X _|NO

Grau degradacio da fagana Lleu Greu X |Mait grau
Espais exleriors Tipus Baled en voladiu Terrassa coberia Gal leria
Elements en fagana | Tipus Alre Acondiclonal X |Antenas X |Altres
M o seivelien Enllumenal Telefania [Baixa Tensia
fagana Tipus de xarxa Gas X |Aigua X |Allres

Tipus dintervencio recomanada |Endregament X_|Substitucia Cap

Mecessitat de rehabilitacia Rehabililacid per millorar

Diagnosi general de |a inspaccid general X |aillamenl Mo cal rehabililacid
Recomanacions | Observacions

[D- DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a |a coberta principal | una altra per a cada lerrassa dels atics

COBERTA PRINCIPAL
Superficie coberla
223 m*
Plana sensa C.A. X_|Plana a |a catalana Plana Invertida
Tipologia Inclinada leula Altres
Us de la cobaria Comunitari (estenedors...) [X |Privaliu {atics) Momés mantanimant
Transitable sl X _|NO
Acoes a la coberta Des de 'escala comunitara [X _|Mitjangant ascala veins Mitjangant escala manual
Descripeid General Des de ['Alic Mitjancant escala privada Mitjangant escala manual ||
Acahal Rasilla doble Rasilla senzilla X |Alres
Imparmeabilitzacid Lamina Emulsia X |Autoprolegida
Afllament s NO No esta clar
Impermeabillilzacid X _|Alllament X _|Acabat
Deficiéncies observades Fissures X _|Filtracions Altres
Grau de degradacid Ligu Greu X _,_I\_du}l greu
Tipus Ampit d'obra X_|Barana metdFlica Allres
2 Remat amb Trencaaiglies 5l MO % |Mo té pega de remat
Elements perimatrals Minvell =] T8 )
Grau de degradacid Lleu Greu X |Molt greu
Safareig Estenedor X [Porxo
Elements en coberta | Tipus d'elemant Cobart Gal-leria Allres
Grau de degradacid Lleu Greu Malt greu
i Presenci sl X_[NO
) Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Pendents Insuficient X_|Suficient Irregular
Evacuacic aiglies Recallida aigiies pluvials A la xarxa X _|Al carrer A allres cobertas
Connexio amb baixanis Deficient X _|Correcta No hi ha
Mecessitat de rehabilifacio Rehabilitacié per millorar
Diagnosi general de la inspeccid eneral X |aillament Mo cal rehabilitacid
Recomanacions | Observacions
|D. DADES ENVOLVENT. COBERTES
S'ha d'omplir una filxa per a la coberla principal i una alira per a cada terrassa dals atics
COBERTES TERRASSES ATICS
Superflcie 3 coberles
17 m? 16 m® 28 m?
Plana sense C.A. X_|Plana a la catal Plana Inveriida
Tipologia Inclinada teula Allres
Us da la coberta Comunitari (estenedors. . .} Privatiu (alics) X |Només mantenimant
Transitable 8l X _|NO
Acces a la coberta Des de |'ascala comunitaria Mitjancant escala veins Mitianganl escala manual
Diescrigicis General Des de I'atic X_|Mitiancant escala privada Miljanganl escala manual ||
Acabal Rasllla doble X _|Rasllla senzilla Allres
[Impermeabilitzacio Lamina Emulsid Auloprotegida
Afllament 5l NO No esta clar
|Impermeahilitzacia X |Ailamant Acabal
Deficiéncies obsarvades Fizsures X _|Filtracions Alres
Grau de degradacio Lleu Greu Mell greu
Tipus Ampil d'cbra X |Barana meldl-lica Altres
o Remat amb Trencaaigies | X |NC Mo t& pega de remat
Elements perimetrals. /Grvet = 5l NG X
Grau de dagradacia Lleu Greu X |Molt greu
Safareig X |Eslenedor % |Porxa
Elemenis en coberla | Tipus d'element Cobert X |Gal-leria Aliras
Grau de degradacio Lleu Grau X |Malt greu
Presencia Sl NO
i Grau da degradacio Lleu Greu Mol greu
Fandents Insulicient Suficient Irragular
Evacuacid aiglies Recollida aigles pluvials Ala xarxa * |&l camrer A alires cobertes
|Cannexit amb baixant Daficiant X |Comecta Mo hi ha
Mecessilal de rehabilitacid Rahabilitacid per millorar
Diagnosi general de la inspeccid general X |aillamant Mo cal rehabilitacio

Recomanacions | Observacions




[D. DADES ENVOLVENT, COBERTES

S'ha d'omplir una filxa per a |a coberta principal | una allra per a cada lerrassa dels alics

COBRERTES TERRASSES SOTERRANI
Superficie 2 coberles
63m* 63 m’
Plana sansa C.A, X_|Plana & la calalana "~ [Flana Invartida
Tipologia Inclinada teula Allres
Us de |a coberla Comunitari (estenedors...) Privaliu (soterrani) X |Només manieniment
Transitable Sl X |NO
Acces a la coberia Des de l'escala comuniléria Mitjanganl escala veins Mitjangant escala manual
. Des del sotarrani X_|Mitianganl escala privada Mitjangant escala manual
Rercyipric eneral Acabal Rasllla doble % |Rasilla senzilla Allres
Impermaabiliizacis Lamina Emulsit Auloprolegida
Aillament Sl NO No asta clar X
Imparmeabililzacié Afllament Acabat X
Deficiéncies observades |Fissures X |Filiracions Allres
Grau da degradacio Ligu Grau X |Molt greu
Tipus Ampit d'obra |Barana metal lica Altras
. Remal amb Trencaaigiies =] NO No t& peca da remat
Elements perimelrals Minval ] ) %
Grau da degradacia Lleu Grau X [Moll greu
|Safaraig % |Eslenedor X |Poro
Elements en cobara |Tipus d'slement Coberl Gal-leria Altres
Grau de degradacio Ligu Greu X |Molt greu
Praséncia sl NQ
Bedalcls Grau da degradacid Lleu Grau [Moll greu
Pendents Insuficient Suficient Irreguiar X
Evacuacio aiglies Recollida aigies pluvials Ala xarxa X |Al carrer A altres cobarles
Connexit amb baixanls Deficient Corracla No hi ha
Mecessitat de rahabililacia Rehabilitacié per millorar
Diagnosi general de la inspeccid general XA |ailiament Mo cal rehabilitacié
Recomanacions | Chsarvacions
|E. DADES ENVOLVENT. MITGERES
Suparflcia Milgera
drala
23m*
Preséncia =] X_|NC
Tipologia Mad X |Prafabricat Allres
. . Cambra d'aire 31 X |NO No esld clar
iyl Aillament Sl NO No esta clar X
Eslanguital Mall deficient (filtracions}) Deficient X _|Suficient
Grau de degradacid Lleu Greu X |Moll greu
Mecassilat d'enva pluvial | Rehabililacio enva pluvial
Diagnosi general de |a inspeccid aillament exizlent % |No cal intervencio
Recomanacions i Observacions
E. DADES ENVOLVENT, MITGERES
FSuperﬂcie Mitgera
esquerra
105 m*
Freséncia =) X _|NO
Tipologia Mad X |Prefabricat Altres
" Cambra d'aire 5l X _[NO Mo esla clar
Frgt plvi) Allament 3l NO Mo esta clar X
Estanguitat Mall deficient (filtracions) Deficient X |Suficient
Grau de degradacid Lleu Grau X [Molt greu

Diagnosi general de la inspeccid

MNecessilal d'enva pluvial |
aillament

Rehabilitacid enva pluvial

exislent

¥ |Mo cal intervencia

Recomanacions i Observacions

Aquest anva pluvial estd instal-lal & les tres Qlimes plantes, per mantenir edificis limitrafs

enire mitgeres.

[F. DADES ENVOLVENT. PATIS

Iilombre de patis

2
Suparficie
am’ am’
Tipus acabal Obra visla Rev Continu % |Allras
Gruix lancament 15 CM X [30 CM Altres
Paramenis voricals  L=Ambra d'aire i sl i NO N_u esta clar X
Xarxes de sarnveis Sanejamenl X |Gas X |Aigua X
Telefonia Altres
Grau de degradacio Lleu Grau Malt greu
Tipus Cobert X |Cescobar
Material Cobariura Folicarbonat Metal lic Allres X
Calobert Wenfilacid Compleix normaliva Mo compleix normativa  [X
Estructura de suport Matal-lica X |Altre malerial NO hi ha
Grau de degradacié Lleu Grau Malt greu x
Safarejos Preséncia 3l X _[NO
Tancats amhb vidra 3l X |NO
Requereix aillamanl X _|Reqguereix pintat X _|Substilucié baixants
Diagnosi general da la Inspeccid Substitucid Celobert X_|Substitucia fuslarias Altres
Recomanacions | Observacions
[G.ALTRES
y ... |Eslal de conservacio Malt deficient Deficient X |Bo
Escales comunitaries | = S s -
Diagnosi Ragueraix pinial Palologies lleus X _|Palologies greus
Accas a l'edificl Compleix SUA X _[No complaux SUA
Accessibilital Ascansor 5l NO X
nial-lacid ascensar Viabla X_|No viable Dubtos
Patologies Deteccio sl MO
esiructurals acalitzacic Parels Sostras Escales
Altres recomanacions i observacions gi |
[F.RESUM
Fagana Carrer Sl X |NO Parcial
Fagana |ntarior Sl X_[NO Parcial
Mecassilat da Coberla general Sl X _[NO Parcial
rehabilitacid Coberla lerrasses alics Sl X _|NO Farcial
Milgares. Sl X [NO Parcial
Palis Sl X_[NO Parcial
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|C. DADES ENVOLVENT. FACANA PRINCIPAL

S'ha d'omplir una ftxa per a la fagana principal i una altra per a la fagana posterior

ID. DADES ENVOLVENT. COBERTA VOLUM PRINCIPAL DE LA FINCA

S'ha d'amplir una fitka per a la coberta principal i una altra per a cada lerrassa dels alics

COBERTA PRINCIPAL
;A(;ANA CARRER Superficie coberta 50,00 7 {aprax)
uperficie fagana 35.00 m*
00"V {aptoX) Tioologh FPlana sense C.A. |Plana a la calalana Flana Invertida
Percentatge forats 10% (aprox) ipplogia Inclinada teula i rasilla X |Altres
en facana R Us de la coberta Comunitari (estenedors...) Privatiu {atics) Només m iment
Algada de la fagana FB + 2PP T itable =l NO X
{ultima planta és remunta sobre Acces a la coberia Des de I'escala comunitaria Mitjangant escala veins Mitjangant escala manual
(nombra de plantes) coberta catalana) Descripeis Ganaral Des de 'atic Miljancant escala privada Mitiangant escala manual
Tipus acabat Obra vista Rev Conting Altres Peio faan Acabal Rasilla doble Raslla senzilla Altres
Tancamentide Gruix tancament 16 CM 30 CM Altres Impermeabilitzacio Lamina Emulsio Autoprotegida
Cambra d'aire 3l NO Mo esta clar Alllament Sl NO No esta clar
fagana Fi Humital D i i bilitzacic Afllament Acabat
Deficiéncies observades issures umitals espreniments Deficiéncles observades mpermeabilitzacio lamen cabal
Taques X | Deficiéncies aillament Altres Fissures Filtraclons Altres
Grau de degradacio Lleu Important Molt greu Grau de degradacid Lleu mportant X [Molt greu
Tipologia Fusta {porta d'acces) X |Alumini Altras Tipus Ampit d'obra Barana metal lica Altres
Envidrament Senzill X |Daoble Rotura pont termic Elements Remat amb Trencaaiglies sl X |NO Mo té pega de remat
Finestres | forats = ; ; n
Grau de permaeabilitat Baix Mig All perimetrals Minvell L] X [NO
Grau de degradacid Lleu X [Greu Molt greu Grau de degradacid Lleu X |Greu Molt greu
. Persiana amb caixa X [Persiana amb corda Porticons , Safareig Eslenedar Porxo
:’;‘:::iir;‘lsons SR [ Tendal Altres No hi ha El ts en coberta Tipus.ctelerment Coberd Galleria Allres
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu Grau de degradacio Llzu Greu Malt greu
i Tlpus Fibrociment PVC Altres Preseéncia Sl NO
Baixants Grau de degradacio Lleu Greu Maolt greu Badalots Grau da degradacia Lleu Greu Molt greu
Caasnavalils Tipus Balcons Tribuna Allres Fendents Insuficient Suficient X |Irregular
Grau de degradacio Llgu Greu |Malt greu Evacuaclé aigiies Recollida aiglies pluvials Ala xama Al carrer A alires cobertes
Tipus Cornises (P1) X |Coronamenls Altres Connexid amb baixants Deficient Carrecta Mo hi ha
Hemenisvolats Grau de degradacio Lleu X |Grau Moll greu Mecessitat de rehabilitacio Rehabilitacia per millorar
- = |Diagnos! general de la Inspecclé X P Mo cal rehabilitacia
Atics Preséncia - 8l NO general R aillament
Grau degradacio de fagana Lleu Grel Molt greu ['a coberla del cos principal s inclinada de poca pendent que convina acabals de (euld, rasia
Espais exterlors Tipus [Balco en voladiu Terrassa coberla Gal'leria o o i i plaques de fibrociment. Evacua I'sigua en parl directament al pati interior i en part a una
El is en fagana |Tipus Alre Acondicionat Antenes Allres [ canal en molt mal estat que evacua lamt‘h? al pgti. S'observen reparacions puntuals
Yantes deservels:en | Tipus-de xama Enliumenat Telefonia Baixa Tensio suposadament per una mala impermeabilizacio
Cacan k ] . Gas A|gua_ _ Allres
Tipus d'intervencio recomanada |Endregament Subslitucio Cap
Diagnosi general de la inspecclé Mecessitat de rehabilitacio R_ehah]!itacio per millorar No cal rehabilitacis
qgeneral aillament
L'edifici es troba precintat per la paolicia lacal. La Inspeccit visual ha estat realitzada des de
Recomanacions | Observaclons linterior i des de les finques veines, La fagana ha patil despreniments tant en la pedra del
socal com l'arrebossat a l'algada de |la PB i de la zona de coronament, Persianes en mal estat

|C. DADES ENVOLVENT, FAGANA POSTERIOR

S'ha d'omplir una fitka per a la fagana principal | una altra per a la fagana posterior

|D. DADES ENVOLVENT, COBERTA VOLUM POSTERIOR DE LA FINGA

S'ha d'omplir una fitka per a la coberta principal | una altra per a cada lerrassa dels alles

EAQANA POSTERIOR COBERTA PRINCIPAL
Superficie fagana No disposa Superficle coberta 28,00 7 {apro)
Percentatge forats . . Plana sense C.A, Plana a la catalana Plana Invertida
Tipologia -
en fagana Inclinada fibrociment X |Altras
Algada de |a fagana Us de |a coberta Comunitari {estenedors...) Privatiu (atics) MNomes manteniment
(nombre de plantes) Transilable Sl NG X
Tipus acabat Obra vista Rev Continy Allres Acces a |a coberla Des de l'escala comunitaria Miljanganl escala velng Mitjangant escala manual
Grulx lancamenl 15 CM 30 CM Altres R Des de I'alic Mitjangant escala privada Mitjangant escala manual
Tancament de D = prtjangant escaia
fagana Cambra d'aire Sl NO Nao esla clar eseripeld General Acabat Rasilla dobla Rasilla senzilla Altres
e Fissures Humitats Despreniments Impermeahilitzacla Lamina Emulsio Autoprotegida
Defioiéncies observadas Tagues Deficiéncies aillament Altres Alllamant =] NO X |No estd clar
G_rau t:It=T degradacid Lleu GreLII _ Molt greu Dendisnolas sbsamades I‘lpelmeab:lllzaclo X A_ﬂlamgnt X |Acabal
Tipologia Fusta Alumini Altres Fillracions X |Altres
Finestres i forats Envidrament Senzlll Coble Rolura pont lénmlc Grau de degradacid Lleu Important Malt greu
Grau de permeabilitat Baix Mig Alk Tipus Ampil d'obra Barana metal-lica Allres
Grau de degradacio Lisu Greu 1Molt greu Elements Remat amb Trencaaigiies sl NO Mo t& peca de remat
m] 't i ;o 1 1
Proteccions solars | Tipus ersiana amb caixa Persiana amb corda Parllfscns perimetrals Minvell _ Sl NO
: Tendal Allres No hi ha Grau de degradacio Lleu Greu Mot greu
exteriors i
Grau de degradacid Lleu Greu Molt greu Tipus d'element Safareig Estenedor Porxo
Balxants Tipus Fibrociment PVC Altres Elements en coberta Cobart Gal-lerla Allres
Grau de degradacic Lleu Greu Maolt greu Grau de degradacio Lleu Greu Mot greu
Tipus Balcons Tribuna Altres Preséncia El] NO
Cossos volats Grau de degradacid Llgu Greu Molt greu Radnlots Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Elimarievaiats Tipus Cornises Coronaments Allres Pendents Insuficiant Suficient X |Irreqular
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu Evacuaclo alglies Recollida aigies pluvials A la xaxa Al carrer A altres cobertes
Atics Preséncia Sl NG Connexid amb t Deficient Comrecta No hi ha
Grau degradacid de fagana Lieu Greu Molt greu Diagriast-gensral da la inspeccls MNecessital de rehabilltacid X Rehabilitacio per millorar No cal rehabilitacié
Espais exteriors Tipus Balcd en voladiu Terrassa coberla Galleria o g P parcial alllament
Elements en fag Tipus Aire Acondicionat Antenes Altres Ta coboria dal cos posterior &5 Inclinada de poca pendent amb acabal de plagues de
B Enllumenat Telefonla Baixa Tensio ¢ g ; fibrociment. Evacua I'aigua a una canal en molt mal estal que evacua a altres canals que
i(arxes dersenvels en {TIius dexana Gas Algua Altres Recomanacions:i Qhsarvasions posterorment aboquen 'aigua directament al pati interior. S'observen reparacions puniuals
e Tipus d'intervencid recomanada |Endregament Substitucia Cap mitjangant pegalls també de fibrociment
Diagnosi general de la inspeccio Necessliat de rehatilliacia thab|1|tac40 parmillarar Mo cal rehabilitacid
general aillament
Recomanaclons | Observacions




EE. DADES ENVOLVENT. MITGERA LATERAL | PA

RET DE TANGAMENT DE PATI INTERIOR |

Superficie Mitgera

45,00 m* (aprox)

Pr Sl NO .
Tipologia |Mad Prefabricat Allres
Enivs picivial Cambra d'aire ] NO X |No esta clar
Alllament sl NO X |No esta clar
Eslanguital Molt deficient (filtracions) X |Deficient Suficient
Grau de degradacio Lleu Greu Mol greu X
: . d d'enva pluvial i Rehabilitacid enva pluvial i
Diagnosi general de la inspecclo aillament p X T P I;lu cal intervencia

Recomanaclons | Observacions

No disposa d'enva pluvial nl de cap tipus d'acabat. La paret lateral que colinda amb la finca del
nim. 118 del carrer Pirineus &s una simple paret de mad de 15 cm de gruix

IE. DADES ENVOLVENT. MITGERA POSTERIOR

Superficie Mitgera

10,00 m?” (aprox|

Preséncia k=il NG .
Tipologia |Mad Prefabricat Altres
: Cambra d'aire sl NO X |No esta clar
a pl | :
Enva pluiia Alllament sl MO X |No esta clar
Estanguital Molt deficient {fillracions) X |Deficiant Suficient
Grau da degradacio Lleu Greuy Mot greu X
Diagnosi general de la Inspeccld 5 danva pluvialt X Rgr?abimaclo = pllivial Mo cal inlervencia
aillament exislent

Reco | | Observacl

La paret de separacio amb el solar posterior es troba en molt mal estat | no disposa de cap
tipus d'enva pluvial

[F. DADES ENVOLVENT, PATIINTERIOR

Nombre de patis

1 pali de separacio entre els 2

volums de la finca

Superticia 25,00 m?* [aprox)
Tipus acabat Ohbra vista Rev Conlinu X |Altres
Grulx tlancament 15 CM X |30 CM Altres
Paraments verticals Cambra d'aire Sl NO X |Mo esla clar
Xarxes de serveis Si ont Gas Aigua
Talafonia Evacuacio de cobertes X
Grau de degradacia Lleu Greu Molt greu X
Tipus Cobert (40%) X |Descobert (60%) X
Material Cobertura Palicarbonat Metdl-lic Fibraciment X
Celobert Ventilacid |Compleix normativa Mo compleix normativa
Eslructura de suport |Metal-lica X |Altre material NO hi ha
Grau da degradacio Lleu Greu Molt greu X
Safarejos Presencia Sl [e]
Tancats amb vidre sl 9]
; - Requereix alllament Regi ix pintat Substitucio baixanls X
Diaanastgeneratde lainspeeels Subslilucl Celobert X |Substitucio fustenies Alires

Recomanacions i Observaclons

El pati interior, com la major part de la finca que s'ha pogul inspecclonar organolépticament,
requaeraix una rehabilitacid integral

|G. ALTRES

Escales

Estat de conservacio Molt deficient Deficient Bo
comunitaries Diagnosi Reg ix pintat Patologies lleus Patologies greus
Acces a lledificl Compleix SUA No compleux SUA
Accessibilitat Ascensor 5l NO
Intal lacio ascensor Viahble Mo viable Dubtos
Patologies Deteccit El NO
estruclurals Localitzacia Parats Soslres Escales

Altres recomanaclons | observacions generals

Na s'ha pogut accedir a l'inteior de |a linca al robar-se precintada per la policia local

|H. RESUM
Fagana Carrer Sl X |NO [Parcial
Fagana Interior 51 NO Parcial
Necessitat de Caoberta general 5l NO Parcial
rehabllitacio Caberla 2 51 X NO Parcial
Milgeres Sl X |NO Parcial
Palis = X [NO Parcial
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|C. DADES ENVOLVENT. FAGANES

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana princlpal | una altra per a la fagana posterior

[FACANA CARRER
Superficie fagana 182,00 m?
Percentatge forats 19%
en fagana
Algada de la fagana
{nombre de plantes) PEappaT
Tipus acabat Cbra vista Rev Continu A |Alres
Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Altres
:;"a“;"am”"t ds Cambra daire 5] NGO No esla clar X
Fissures X [Humitats Despranimeants
Deficiéncies observades Tagues X |Deficiéncies alllament Altres
Grau de degradacio Llgu X [Greu Malt greu
Tipologia Fusta Alumini X |Altres
Finestres i forats Envidrament Senzill X |Doble X _|Rotura pont térmic
Grau de permoabilitat |Baix X |Mig All
Grau de degradacia Lieu X |Greu Malt greu
Proteccions solars Persiana amb caixa X |Persiana amb corda Porticons
Tipus Tendal Allres No hi ha
exteriors Grau de degradacit Lleu X |Greu Maolt greu
Baixants Tipus Fibrociment PYC Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Tipus Balcons Tribuna X |Alres
Goszos valals Grau de degradacid Lieu X |Grau Molt greu
Elemaitavaials Tipus Cornises Coronaments X |Alres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Atics Preséncia Ell X _[NO
Grau degradacld de facana Lleu X |Greu |Molt greu
Espais exteriors Tipus Balco an voladiu Terrassa coberta Gal-leria
Elements an fag Tipus Aire Acondicionat X [Antenes Alires
Yarxas.lesarveissit Enllumenat X _|[Telefonia Baixa Tensio
Tipus de xarxa Gas Algua Altres
fagana Tipus dintervencio recomanada _|Endragament Substilucla Cap
Necessitat de rehabilitacia Rehabilitacic per millorar
|Diagnosi general de [a inspeccia general aillament No cal rehabilitacio
Recomanacions | Observacions
[C. DADES ENVOLVENT, FAGANES
S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal | una altra per a la fagana posterior
FAGANA POSTERIOR
Superficie fagana 204,00
Percentatge forats
en fagana 1ok
Algada de |a fagana T —
|(nembre de plantes)
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Alres
Grulx tancament 15 CM 30 CM Altres X
:;a;cna:eni de Cambra d'aire S| NO No esta clar X
Fissures X |Humllats X |Desprenimenls X
Deficiéncies observades Tagues X |Deficiéncies aillament Altres
Grau de degradacld Lleu Greu X [Moit greu
Tipologia Fusla Alumini X |Altres
. " [Envidrament Senzill X |Doble X _|Rolura pont l&rmic
Fingstras| forats Grau de permeabilitat Baix X |Mig Alt
Grau de degradacid Lleu X |Greu Malt greu
Persiana amb calxa X _|Persiana amb corda Porticons
Proteccions solars
darlos Tipus " Tendal Altres No hl ha
Grau de degradacis Lleu X |Greu Malt greu
Baixants Tipus Fibrociment PVC Altres
Grau de degradacic Llgu Greu Maolt greu
Cossos volats Tipus Balcons Tribuna X |Altras
Grau de degradacié Lleu Greu X |Molt greu
Elements volats Tipus Cornises Coronaments X |Alires
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Atics Preséncia Ell X [NO
Grall degradacié de fagana Lleu Greu X |Molt greu
'Esgais exteriors Tipus Balca en voladiu Terrassa coberta X |Gal-leria
El ts en fagana [Tipus Aire Acondicionat Antonos Altres
Sarnas dosarvilsarn Enllumenat Telefonia [Baixa Tensio
Tipus de xama Gas Aigua Altres
fagana Tipus dintervencic recomanada |Endrecament Subslitucid Cap
Mecessilal de rehabilitacid Rehabilitacid per millorar
| Diagnosi general de |a Inspeccio general X |aillament Mo cal rehabilitacia
Recomanacions | Observacions

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a |a coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA PRINGCIPAL
Superficie coberta 174,00m
Plana sense C.A. Plana a la catalana X _|Plana Invertida
Tipologia Inclinada teula Allres
Us de la coberta Comunitari {estenedors...) Privatiu (atics} Només manteniment
Transitable Sl NO X
Acces 3 la coberta Des de I'oscala comunitaria Mitjangant escala veins Mitiangant escala manual
iz Des de |'atic Mitjangant escala privada Mitjangant escala manual
Deseripeio General 3oy Rasilla dabls Rasilla senzilla X_|Alires
Impermeabilitzacio Lamina Emulsit X |Autoprolegida
Alllament Sl NO Na esta clar
Impermesbilitzacid Alfllament Acabat
Deficiencies observades Fissures Flllracions Altres
Grau de degradacio Lleu Greu X [Molt greu
Tipus Ampit d'obra Barana matal-lica Altres
Elements Remat amb Trenc sl ND X _|No té pega de remat
perimetrals Minwvell Sl A [NO
Grau de degradacio Lleu Greu X |Malt greu
Safareig Eslenedor FPorxo
Elements en coberta | Tipus d'element Caobert Gal leria Allres
Grau de degradacit Lleu Grau Molt greu
Badalots Preséncia - 5l NO
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Pendents Insuficient Suficient Irregular
Evacuacit algiles Recollida aigles pluvials Ala xamxa X _|Al camer A altres cobertes
Cannexid amb baixants Deficient X |Correcta Mo hi ha

Diagnosi general de la Inspeccid

Mecessitat de rehabilitacio
general

Rehabilitacid per millorar
alllament

Mo cal rehabilitacid

Recomanacions | Observacions

NG HI HA ACCES A LA COBERTA

[D. DADES ENVOLVE

NT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a |la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA TERRASSA ATIC
Superficle coberta 48,00 m?
Plana sense C.A. Plana a la calalana X |Plana Invertida
Tipologia Inclinada leula Allres
Us de la coberta Comunitari {estenedors...) Privatiu {atics) X |Només manteniment
Transitable 3l NO
Acces a la coberla Des de 'escala comunilaria Mitjangant escala velins Mitjangant escala manual
Descripcié General Des de |'alic X _|Mitjancant escala privada Mitjangant escala manual
Acabal Rasilla doble Rasilla senzilla Altres
|Impermeabilitzacio Lamina Emulsid Autoprotegida
Aillament Sl NO Mo esla clar
Impermeabilitzacio Aillament Acabat
Deficiéncies observades Fi X_[Filtracions Altres
Grau de degradacia Lleu X |Greu Molt greu
Tipus Ampit d'obra X_|Barana metal-lica Allres
Elements Remat amb Trencaaiglies Ell NO X _|Noté poca de remat
perimetrals Minvell Sl X |NO
Grau de degradacio Llau Greu X |Molt greu
Salareig [Estenedor Porxo
Elements en coberta |Tipus d'element Cobert X_|Gal-leria Allres.
Grau de degradacio Lleu X |Greu [Molt greu
Badalots Preséncia ] Sl NO
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Pendenls Insuficient Suficient X _lrregular
Ev gt Recollida aigies pluvials Ala xarxa X _|Al carrer A allres cobertes
Connexio amb baixants Deficient Caorrecta X |No hiha
MNecessilal de rehabilitacio Rehabilitacio per millorar
Diagnosi general de la Inspeccid general X _[aillament X _|No cal rehabilitacio

Recomanacions | Obs

envacions




|E. DADES ENVOLVENT. MITGERES

Superficie Mitgera 192,00 m?
Preséncia E] X [NO X
Tipologia Mad X _|Prefabricat Alres
= 7 Cambra d'aire =] NO No esta clar X
Enva pluvial Aillament 5] NO No esta clar X
[Estanquitat Molt deficlent (Tllracions) Deficient X _|Suficient
|Grau de degradacit Lleu Greu X [Molt greu
Mecessital d'enva pluvial | Rehabilitacia enva pluvial
Diagnosi general de la inspeccia aillament X |existent X _|No cal intervencio
HI HA UNA MITGERA QUE NO TE ENVA PLUVIAL | NOMES TE ESCUMA | UNA ALTRE
Recoimanaeions  Qbserssine MITGERA QUE TE ENVA PLUVAL DE MAG,

|F. DADES ENVOLVENT. PATIS

Nombre de patis

2
Superficie 176,00 m# + 144,00 m*= 320,00
m?
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Allres
Gruix lancamenl 15 CM X |30 CM Altres
N Cambra d'aire Ell NO No esta clar
Rarmems verlicale Xarxes de serveis Sanejament X |Gas X |Aigua
Telefonia Altras

Grau de degradacio Llgu Greu X |Molt greu

Tipus Cobert X |Descobert

Material Cobertura Policarbonat Metal:lic Altres, VIDRE
Celobert Ventilacio Compleix normativa X _|No compleix normativa

Eslruclura de suport Metal lica X_|Altre malerial NQ hi ha

Grau de degradacid Lleu X |Greu Molt greu

Presencia E] X_[NO
Safarg|os Tancats amb vidre Sl NO X

Requereix aillament Requerelx plntat Substitucio baixants

Diagnos| general de la inspaccio Substitucic Celobart Substitucié fusteries Altres
Recomanacions i Observacions
|G, ALTRES
Escales Estat de conservacio Mot deficient Deficient Bo
comunitarles Diagnosi Reguereix pintat Patologies lleus Palologies greus

Accés a l'edificl Compleix SUA X _|No compleux SUA
Accessibllitat Ascensor Sl NO X

ntal lacio ascensor Viable No viable Dubtés
Patologies Deteccio sl NO X
estructurals Localilzacid Parets Soslres Escales
Allres recomanacions | observacions generals
H. RESUM

Fagana Carrer Sl X _[ND Parcial

Fagana Interiar Sl X [NO Parcial
Necessitat de Coberta general El X [NO Pargial
rehabilltacié Coberta terrasses atics sl X _[NO Parcial

Mitgeras Sl X |NO Parcial

Palis Sl X [NO Parcial
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[A. IDENTIFICACIC £

DIFIC|

|ADREC.~'\ Ptge. Pirineus, 10

|C. DADES ENVOLVENT. FAGANES

S'ha d'omplir una fitka par a la fagana principal i una altra per a la fagana posterior

FAGANA CARRER / POSTERIOR
Superficie fagana
103 m°
Percentalge forals en
fagana 30%
Algada de la fagana
{nembre de plantes) 5
Tipus acabat QObra visla Rev Continu X |Allres
Grulx lancamant 15 CM 30 CM X _|Altras
Tancament de fagana |Cambra d'aire ] X |NO No esta clar
Fissures X |Humitats Despreniments
Deficiencies cbservades Tagues % |Defllcigncies aillament X |Allres
Grau de degradacio Llau Grau Moli grau x
Tipologia Fusta Alumini X |Altras
Finestras i farals |Envidrament Senzill X |Doble Rolura pont térmic
Grau de permeabilitat Baix X Mg Al
Grau de degradacid Lleu Greu X |Moll greu
Persiana amb caixa X_|Parsiana amb corda Porlicons
E;:’;ﬁz‘r";’”s sOlBrE  yipus Tandal Allres No hi ha X
Grau de degradacid Lleu Greu Mol greu
Baixants Tipus Fibrociment FVC X JAltres
Grau de degradacid Lleu Greu X [Mall greu
Tipus Balcans X [Tribura ¥ |Altres
Hossonvolals Grr;n de dagradacio Ligu Greu Maolt greu
Elamants valals Tipus Cornises Coronaments Altres
Grau de degradacio Lieu Greu Maolt greu
Alics Presencia Sl X_|NO
Grau degradacld de fagana iyeu Grau Mot greu
Espals exleriors Tipus Balca an voladiu Terrassa cobarla Gallaria
Elements en fagana  |Tipus Aire Acondicionat Anlenes Altres
% P Enllumenat Telefonis X_|Baiza Tensio
arxes de serveis an |,
s Tipus de xarxa - Gas X Algua_ ; Allres
Tipus d'lntervencia racomanada |Endragament X |Substitucid Cap
Mecessital de rehabilitacid Rehabililacid per millorar
Diagnosi general de |a inspeccio general X latlament Mo cal rehabililacid
Recomanacions | Observacions
|C. DADES ENVOLVENT. FAGANES
S'ha d'omplir una fitka per a la fagana principal | una altra per a |a fagana posterior
FACANA POSTERIOR
Supedicie fagana
158 m*
Parcentaiga forats an
fagana 20%
Algada de la fagana
{nombre de plantes)
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Altres
Gruix lancament 15CM 30 CM X |Allres
Tancament da fagana [Cambra d'aire Sl X_|NC No esia clar
Fissures X |Humitats X |Despreniments
Deficidncies observadas Tagues X_|Deficiéncias aillamant X |Altres X
Grau de degradacia Lieu Greu Molt greu X
Tipoclogia Fusta Alumini X |Altres
Finestres i forats Envidrament Senziil X |Dobla Rolura pont t&rmic
Grau de permeabilital [Baix X [Mig AL
Grau da degradacida Lleu X |Greu Malt greu
Proteccions salars Persiana amb caixa Persiana amb corda Porticons
exleiiars Tipus Tendal Alires Mo hi ha
Grau de degradacid Lleu Grau Mall greu
2 Tipus Fibracimant PVC » |Allres
Eairgnle Grau de degradacid Lleu X |Greu Maolt greu
Ciissos volats Tipus Balcons Tribuna Alires
Grau de degradacid Lleu Grau Mall greu
Tipus Cornisas Coronaments Allres
Elemaniswaldts Grau de degradacia Lleu Greu Malt greu
Atics Presencia sl NO X
Grau degradacio de fagang Llat Grau Mall greu
Espais exteriors Tipus Balct en voladiu Terrassa coberia |G£|I-Iaria
Elements en fagana | Tipus Ajra Acondicionat Antenes Altras
Warxps deeamneihen Enllumenat Telefonia Baixa Tensio i
fagana Tipus de xarxa Gas Algua Altres X
Tipus dinlervenclo recomanada | Endregament Subslitucié Cap
Mecessital de rehabililacia Rehabilitacid per millorar
Diagnosi general da |a inspeccia |general X |aillament Mo cal rehabilitacia

Racomanacions | Ohservacions

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitsa per a |la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels alics

COBERTA PRINCIPAL
Superficie coberla
g2m’
[Plana sanse C.A. X _|Plana a la catalana Plana |nvartida
Tipclogia Inclinada teula Allres
Us de la coberla Comunitari (estenedors...) Privatiu (alics) Mormés manleniment
Transitabla Ell o] LS
Acces ala coberta Des da I'escala comunitaria Mitjangant ascala vains Mitjangani escala manual
Descripcio:Sanatal Des de l'atic Mi!ignpant escala privada Mitjangant escala manual | X |
Acabat Rasilla doble Rasilla senzilla Allres
Impermeabililzacid Lamina X |Emulsio Auloprotegida
Aillament Sl NO X_|Mo esta clar
Imparmaabilitzacia X_|Afllament X _[Acabat
Deficiéncies observades Fissures X_|Filtracions X |Alires
Grau de degradacid Lleu Grey Melt greu
Tipus Ampil d'obra X |Barana melal-lica Allres
; Ramat amb Trencaaiglies =il NO X [MNo lé paga de remal
Elemenls perimetrals Winvell = 6] X
{rau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Salarelg Eslenedor Porxo
Elements en coberta |Tipus d'element Coberl Gal-leda Allres
Grau da dagradacia Llgt Grau (Mot grau
Preséncia E]] NO x
i Grau de degradacia Liau Greu Malt greu
Pendents |Insuficient X |Suficient Irregular
Evacuacio sigies Recollida alglies pluvials A |la xarxa X |Al carrer A allres coberles
Connaxia amb baixants Deficient X |Carrecta Mo hi ha
Mecessital de rehabilllacia Rehabilitacid per millorar
Diagnosi general de la inspeccid general X |aflament Mo cal rehabllitacid

Recomanacions | Observacions

La manca de manteniment i conservacié de la cobarta principal ocasiona humitats i filtracions
a |a planta immediata inferior.

[D-DADES ENVOLVENT, COBERTES

5'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA TERRASSA ATIC
Superficie coberla
20m*
Plana sense C.A, X _|Plana a la catalana Plana Invertida
Tipologia Inclinada teula Altres
Us de |a coberta Comunilar| {eslenadors...} Privaliu (&lics) X |Momés manleniment
Transitable Sl NG
Acces a la coberla Des de l'escala comunitana Mitjangant escala veins Mitjancant escala manual
Destripeit Gansral Des de l'alic X _|Mijancant escala privads Mitjiancant escala manual | |
Acabal Rasllia doble X_[Rasilla senzilla Allres
Imparmeabilitzacio Lamina Emulsid Autoprotegida
Aillamant sl NO No esta clar
Impermeabilitzacid X |Aillament X |Acabat
Deficigncies cbservades Fissures Fillracions X _|Altres
Grau de degradacld Lleu Grau X [Molt greu
Tipus Ampit dobra X_|Barana matal lica X_|Allras
Elaments perimetrals Remat amb Trencaaiglies sl X |NO No 1& peca de remat
Minvell sl X |NO
Grau de degradacid Lleu Greu X |Molt greu
Safaraig Eslenador X _|Porso
Elemenls en coberta |Tipus d'al t Cohbert % _|Gal‘leria Allres
Grau de degradacio Lieu Greu X |Molt greu
Preséncia 5l MO X
Bt Grau da degradacid Lleu Grey Moll grey
Pandents nsuficiant K [Suficient Irreguiar
Evacuacld aigiies Recollida aigies pluvials A la xarxa X |Al carrer A altres cobertes
|Connexid amb Deficient X |Comrecta Mo hi ha
Mecessital de rehabilitacia Rehabilitacio per millorar
Diagnosi general de la inspeccid general X |aTIIarnenl Mo cal rehabilitacia

Recomanacions | Observacions

La recollida d'aigues del cobert es canalilza | aboca directament sobre |la ierrasa de 'atic.




[E. DADES ENVOLVENT, MITGERES

Superficie Milgera

Dreta 4 m?
Preséncia Sl NO A
Tipologia ’__l\igb Prefabricat Altres

Enva pluvial Cambra d'aire 5l NO No esta clar
Aillament sl o] Mo esta clar
Eslanguitat Molt deficient {filtracions) Deficient Suficiant
Grau de degradacit Lieu Greu Molt greu

Mecessitat d’anva pluvial i Rahabilitacid enva pluvial
Diagnosi general de la inspeccio agillament * i Ma cal intervencia

Recomanacions i Obsarvacions

La milgera drela solament es {3 visible a una parl de la planta cinguena.

E. DADES ENVOLVENT. MITGERES

Superficle Milgera
Ezquarra 225 m*
Preséncia sl NO X
Tipologia Mad Prefabricat Allres
. Cambra d'aira =] NO Mo esla clar
Enva pluvial
P S Aillament 5] ND No esla clar
Eslanguilal Malt deficient (fillracions) Deficient Suficiant
Grau da degradacid Lleu Grau Malt greu
WNecessitat d'enva pluvial i Rehabilitacity anva pluvial
Diagnos: general de la inspeccio aillament X |exislent Mo cal intarvencid
Recomanacions | Cbsarvacions En el moment de la inspeccid I'edifici la milgera esquarra 8sta lolaiment descoberta, L'afectac
[F. DADES ENVOLVENT. PATIS
Mombre de patis
1
Suparficie
Tipus scabat Olora vista [Rev Continu X |Alires
Gruix tancamenl 15 CM 30 CM X |Altres
; Cambra d'aire =] NO No esla clar
P: is vertical - - =
SIAMENS VETICals Iy arxes de serveis ) X |Gas X _|Aigua
Telefonis X |Altres X
Grau da dagradacia Lleu Greu Molt greu
Tipus Cobert Descobart x
Malerial Cobertura Policarbonat Metal lic Allras
Celobert Venlilacid Compleix normativa No compleix normativa X
Eslruciura de suporl Metallica Allre malerial NO hi ha
Grau de degradacic Llau Greu Maolt greu
Preséncia sl X |NO
palels Tancals amb vidre sl X |NOC
Requerelx afllament X |Requerels pintal X |Bubslitucio baixants
Diagnosi general de |a inspeccit Subslilucio Celoberl Subslitucia fusteries Allres

Recomanacions | Observacions

|G. ALTRES
Eikaiss S uniiae Ef_;ial da_cnnservar.lﬁ Mall daﬁqer}l D 1 X |Bo i
Diagnosi Requereix pintal X _|Patologies lleus Patologies greus
Accés a |'edific Complaix SUA No compleux SUA X
Accessibililat Ascensor sl NO X
Intal-lacit ascensor Viable X |No viable Dubtis
Palologies Detaccié =] NG X
estruclurals |Localitzacia Parets Soslres Escales
Altres recomanacions | obsarvacions generais
|H. RESLIM
[Facana Garrer S| X NG Parcial
Fagana Interior sl X _|NO Parcial
MNecessilal da Coberta general =l X |NO Parcial
rehabilitacio Coberla lerrasses alics sl X [NO Parcial
Mitgeras E]] X _|NO Parcial
Palis = X _[NO Parcial
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|C. DADES ENVOLVENT, FAGANES

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a |a fagana posterior

[FAGANA CARRER
Suparficia fagana

75m?
Percenlalge forats en
fagana 25%

Algada de la fagana
{nombre de plantes)

Tipus acabat Obra visla Rav Conlinu X |Alres
Gruls lancamenl 15 CM 30 CM X |Altres
Tancament de fagana |[Cambra d'aira El X NO No esld clar
Fissures X _|Humitats Despreniments
Deficigncies observades Taques X |Deficiéncies aillament Altres
Grau de degradacid Lleu Grau X |Molt greu
Tipologia Fusta Alumini X |Allres
Finestres | forats Envidrameant Senzill Doble Roftura pont tarmic
Grau de permeabilitat Baix Mig Alt
Grau de degradacia Lleu Greu X_|Molt greu
Pralaitisng solars Parsiana amb caixa X _|Parsiana amb corda PuniFuns
axhricre Tipus Tendal X |Altres Mo hi ha
Grau de dagradacid Lleu X |Greu Malt greu
Baixanis Tipus Fibrociment X [PVC Altres
{5rau de degradacio Lieu Grau X |Molt greu
o Tipus Balcons X |[Tribuna X |Allres
Grau da degradacio Llgu Greu X_|Mall grau
ElEmisits velats Tipus Cornises Coronamenls Altras
Grau da degradacic Lieu Greu Malt grau
Aios Preséncia _ Sl X_|NO
Grau degradacio de fagana Lleu Grau X |Molt greu
Espais extariors Tipus [Baict an voladiu T coberta Gal-leria
Elements en fagana |Tipus Aire Acondicional Anlenes Allras
; Enllumenat Telefonia [Baixa Tensio
Xarxes de serveis en | :
fagana T!pus dt? xarxa Gas X Aﬂual - Altres
Tipus dinlervencid recomanada |Endragameant ¥ |Substitucid Cap
Necessilal de rehabilitacid Rehahilitacic per millorar
Diagnosi general da la inspeccio |general X |alllament No cal rehabilitacid
Recomanacions | Observacions
|C. DADES ENVOLVENT, FACANES
S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a la fagana posterior
FACANA POSTERIOR
Superficie fagana
147 m*
Percentatge forats en
facana 30%
Algada de la fagana
{nombre de planies)
Tipus acabat Obra visla Rev Conlinu X |Allras
Gruix tancament 15 CM A0 CM X |Altres
Tancament de facans |Cambra d'aire 51 X [NO Mo esla clar
Fissures X [Humitats Despreniments
Deficiéncles observades Tagues X _|Deficiéncies sillament X |Allres
Grau de degradacid Lleu Greu X _|Moll grau
Tipologia Fusta Alumini ¥ |Altres
Firestres | forals Envidrament Senzill X _|Doble Rotura pont l&rmic
Grau de permeabilital Baix Mig Al
Grau de dagradacio Lleu X |Greu Mall greu
Prodseiianssnlune , Persiana amb caixa X _|Persiana amb corda Portilcnns
exleriors Tipus Tendal X |Altres Ma hi ha
Grau de degradacid Llaw X [Greu Malt greu
Baikants Tipus . Fibrociment PVC Allres
Grau da degradacio |I__leu Greu Malt grau
T, Tipus Balcons X _|Tribuna Altres
Grau de degradacio Liau Grau X |Maolt greu
Elaments valats Tipus Cornises Coronaments Allres
Grau de degradacid Lleu Greu Mol greu
Aics Freséncia Sl NO
Grau degradacio de fagana Lleu Greu Molt greu
Espais exleriors Tipus Balcd an voladiu Terrassa coberta Gal-leria
Elemants en fagana__ | Tipus Aire Acondicionat Antenes Allres
Enllumenal Telefonla X_|Baixa Tansio
Xarxes de servels en :
fagana 'I'!pus dt? xara Gas A|gua. _ Altres
Tipus d'intervencio recomanada |Endregament Substitucio Cap
Mecessilat da rehabilitacio Rehabilitacia par millorar
Diagnosi general de la inspeccid |general aillamant X |No cal rehabilitacia

Recomanacions | Observacions

|B. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberla principal | una allra per a cada lerrassa dels alics

COBERTA PRINCIPAL
Superficie coberta
175 m* L
Plana sense C.A, X |Plana a |z catalana Plana Invartida
Tipologia Inclinada teula Allres
Us de la cobeda Comunitari {(estenadors,..) Privaliu (atics) Només manieniment
Transilabl Sl [e]
Acces a la coberta Des de I'escala comunitaria Mitiangan! escala veins Mitiangani escala manual
POIEE Des de I'atic Mitjanganl escala privada Mitjangant escala manual
Descripeit General ket Rasilla doble Rasilla senzila Altres
Impermeabilitzacié Lamina X |Emulsia Autoprotegida
Aillament Sl NOQ No esta clar
Impermeabilitzacid |Aillament Acabal
Daficigncies cbservades Fissures Filtracions Allres
Grau de degradacia Lleu Greu Moit greu
Tipus Ampil d'obra X |:Barana metal lica Altres
A Remal amb Trencaaiglies 5l NO Mo té pega de remat
Elements perimetrals Winvel 2neaalg & 8 ]
Grau de degradacio Lleu X |Greu Malt grau
Safareig Eslenedor Porxo
Elements en coberta |Tipus d'element Cobert Gal-leria Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Badalols Presancia _ &l NO
Grau da degradacic Lleu Greu Malt greu
FPendents Insuficient Suficlent |rrequiar
Evacuacid aglies l%acullida aigues pluvials A la xarxa % |Al carrar A alires coberles
|Connexit amb baixants Daficiant Carrecta Mo hi ha
MNecessital de rehabilllacio Rehabilitacié per millorar
Diagnosi general de |a inspeccid general {aillament Mo cal rehabililacio

Recomanacions | Observacions

|D. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitka per a la coberta principal | una altra per a cada lerrassa dels atics

COBERTA TERRASSA ATIC
Superficie coberta
28m*
Flana sense C.A. *_|Plana a la calalana Flana Inverfida
Tipologia Inclinada leula Allres
Us de |a coberla Comunitari (estenedors.. .} Privatiu (atics) Només manleniment
Transitabl sl X |NO
Acces a la coberia Des de I'escala comunitaria Mitjiangant escala veins Mitjangant escala manual
Descripeit General Des de ['alic X_[Miljangant escala privada Mitjangant escala manual | |
Acabal Rasilla doble ¥_|Rasilla senzilla Altres
Impermesbilllzacld Lamina X_|Emulsid Autoprotegida
Aillament El] NO No esla clar
Impermeabilitzacio X_|Aillament Acabal
Deficiéncies observades Fissures Fillracions Alires
Grau de degradacié Lleu Grau Molt greu
Tlpus Ampit d'obra X_|Barana metaHica Allres
| Ramat amb Trencaaigies Sl X |NO Mo & peca de ramat
Elemenls perimelrals Wioveel ] % o
Grau de degradacld Lleu X |Greu Maoll greu
Safareig Estenedor [Poro
Elerments en coberta | Tipus d'alameant Cobarl Gal-leria Allres
Grau da degradacio Lleu Greu Mall greu
Badalots Preséncia Sl NO
Grau de degradacid Lleu Grau Malt greu
Pendenls Insuficient Suficient Irregular
Evacuacia aigies Recollida siglies pluvials A la xarxa X |Al carrer A allras coberies
Connexié amb bal Deficient Corracla Mo hi ha
Mecessitat de rehabilitacio Rehabilitacld per millorar
| Diagnosi general de la Inspeccia general aillament Mo cal rehabilitacié

Recomanacions | Observacions




|E. DADES ENVOLVENT. MITGERES

Superficie Mitgera
a8m’
Presencia Sl NG LS
Tipologia Mad Prefabricat Alires
g . Cambra d'aire sl NO Mo esta clar X
El i
Pyl Alfllament sl NO No esta clar X
[Estanquitat Mall deficiend (fillracions) Deficient Suficient
|Grau de degradacia Liau Greu Mot grau
Necessilal denva pluvial i Rehabilitacit enva pluvial
Diagnosi general de la inspeccid aillament existent X |No cal inlervencio
Recomanacions | Observacions La mitgara solameni es fa visible a una pari de |a planta cinguena.
E. DADES ENVOLVENT. MITGERES
Superficie Milgera
Freséncia Sl NGO
Tipologla Mad Prafabrical Altres
A L Cambra d'aire sl NO No esta clar
Ei 1 |
Ve e Allamert 5] NO No esia clar
Estanguitat Mail deficient {filtracions) Deficient Suficient
Grau de degradacida Liau Greu Moit grau
MNecessilat d'enva pluvial | Rehabilitacié anva plavial
Diagnosi general de la inspeccit alllameant exislent Mo cal inlervencia
Recomanacions | Obsarvacions
F. DADES ENVOLVENT. PATIS
Mombre de patis
2
Suparficie
Tipus acabat Ohra vista Rev Continu X |Alires
Gruix tancament 15 CM X |30CM Altres
e — Cambra d'aire i Sl NO N_U esia clar X
Xarxes da servais Sanejamenl Gas Aigus
Talafonia Allres
Grau de degradacio Lisu Grau X [Molt greu
Tipus Cobert X |Descobert
Material Cobertura Policarbonal X |Metal lic Allras
Celobert Ventilacid Complaix normallva X _|No compleix normativa
Eslructura de suport Metal lica X _|Allre material MO hi ha
Grau de degradacid Ligu % |Grau |Molt greu
Safareios Preséncia Sl NO X
) Tancals amb vidre Sl X NG
[Requereix allament Requereix pintal X |Substifucio baixants X
Diagnosi general da fa inspeccid Substitucia Celobarl X Eubstitucié fusteries Allres

Recomanacions | Obsarvacions

[G. ALTRES

Escalas comunilaries

Eslal de consenacio

Molt deficient

Deficient

Bo

Diagnosi Requereix piniat X _|Patologies |leus Fatologies greus
Acces a |'edifici Compleix SUA No compleux SUA
Accessibilitat Ascensor =1 NO
Intal-lacio ascensor Viable ¥ |No viable Dubtas
Palologies Daleccid 31 NO
asiruclurals Localitzacid Parets Soslres Escalas
Altres recomanacions | cbeervacions ganerals
|H. RESUM
Facana Carrer S X _[NO Parcial
Facana Interior E] X |NO Parcial
Necessitat da Coberta general 5 NO Parcial
rehabilitacia Coberta lerrasses alics sl X _[NO Parcial
Milgeras 8l X _[NO Parcial
Patis 5l X |NO Parcial
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[C. DADES ENVOLVENT. FAGANES

5'ha d’omplir una fitxa per a la fagana principal | una altra per a |a fagana posterior

FAGANA CARRER
Superficie fagana 80,50 m
Percentatge forais 239,
en fagana
Algada de la fral;ana‘ PE+3IPP4AT
{nombre de )
Tipus acabat Obra vista X |Rav Continu Altres
Gruix tancament 15CM 30 CM Altres 27 cm
::’;;aame'“ de Carmbra daire 5] NO X_|No esta clar
§ Fissures X _|Humitats Despreniments
Deficiéncies observades Taques Deficigncies aillament Aliros
Grau de degradacid Lleu X |Greu Molt greu
Tipologia Fusta X |Alurnini X |Altres
Finestres | forats [Envidrament Senzil X |Doble Rolura pont t&rmic
Grau de permeabilitat Baix Mig XAl
Grau de degradacio Lleu X |Greu Malt greu
Protecalone €olars ] Persiana amb caixa X _|Persiana amb corda Purlilccns
xisiiie Tipus ; Tendal Altres Mo hi ha
Grau de degradacia Lleu X |Greu Maolt greu
S Tipus Fibrociment FVC Allres
i Grau de degradacio Lieu Grau Molt greu
Cossos velats Tipus Balcons Tribuna Altres
Grau de degradacio Lleu Grau Moll greu
Elements volats Tipus Cornises Coronamants Altres
Grau de degradacio Lleu Grau Molt greu
Atlcs Preséncia 51 X |ND
Grau degradacid de facana Llgu X |Greu Molt greu
Espals exteriors Tipus Balcé en voladiu Terrassa cobarta Gal'leria
Elements en fagana |Tipus Aire Acondiclonat Antenes Allres
X Enllumenat X |Telefonia X |Baixa Tensid
Xarxes de serveis en
fagana Tipus cls_: Xana __ Gas X o Altres
Tipus d'intervencid recomanada |Endregcament X [¢] Cap
Necessitat de rehabilitacia |Reha itacio par millorar
Diagnosi general de |a inspaccio general X |aillament ¥ |MNo cal rehabilitacié
Recomanacions | Obsorvacions
[C. DADES ENVOLVENT. FACANES
S'ha d'emplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a la fagana posterior
FACANA POSTERIOR
Superficie fagana 92,00 m"
Per'centalga forats 36%
an fag
Alcada dela fagana
{nombre de plantes) REEAPFHAT
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Altres
Gruix tancament 15 CM ancm X |Allres
::;;:_:“Em o Cambra d'aire =]l NO Mo estd clar
Fissures X |Humitats X |Despreniments
Deficléncles abservades Tagues X _|Deficiencies alllament Altres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Malt greu
Tipologia Fusta Alurmini X |Altres
Finestres | forals Envidrament Senzill X |Doble Rotura pont térmic
Grau de permeabilital Baix Mig X |Alt
Grau de degradacio Lleu X |Greu Mall greu
Persiana amb caixa X _|Persiana amb corda X _|Porticons
PrOtECOlOns/SBIans’ |rms Tendal X [Allres No hi ha
axteriors Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Baixants Tipus Fibrociment X |PVC Altres
Grau de degradacid Lleu Greu Molt greu
Cossos volats Tipus Balcons X |Tribuna Altres
Grau de degradacio Lleu Greu X |Molt greu
Elements volats Tipus Caormnises Corgnaments Allres
Grau de degradacit Lleu Greu Molt greu
Atlcs Preséncia Sl ND X
Grau dogradacio de facana Lleu Greu Moll greu
Espais exteriors Tipus Balco en voladiu X |Temassa coberta Gal-leria
Elements en fagana |Tipus Aire Acondicionat Antenes Altres
Enllumenat Telefonia Baixa Tensid
Xarxes de servejs en -
faband Tipus de xarxa __ 'Eas X lAigua Altres
Tipus d'intervencid recomanada |Endregament Substitucio Cap
Mecessitat de rehabilitacio Rehabilitacia per millorar
Diagnosi general de la inspeccia general X |afllament X |No cal rehabilitacia

Recomanacions i Obsenvacions

Les extraccions de bafs surten directament a fagana.

[D. DADES ENVOLVENT, COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a |a coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA PRINCIPAL
[Supetficie coberla
148,90m?
Plana sense C.A. Flana a la catalana X _|Plana Invertida
Tipalogla Inclinada leula Allres
Us de la cobarta Comunitari (estenedors...) Privaliu (atics) Només manteniment X
Transitable Ell NO X
Acces a la coberta Des de l'escala comunitéria [X |Miljangant escala veins Mitiangant escala manual X
Descripei6 General Des de l'atic Miljancant escala privada Mitjan¢ant escala manual
Acabat Rasilla dobls X _|Rasilla senzilla Allres
Irmp bilitzacié: Lamina Emulsia Autoprotegida
Aillament Sl NO No esta clar X
Impermeabilizacio Aillament Acabat
Deficiéncies observades Fissures X _|Filiracions Altres
Grau de degradacia Lleu Greu |Molt greu
Tipus Ampit d'obra arana metal-lica Altres X
Elements Remat amb Trencaaiglies sl NO X _|No te peca de remat
perimetrals Minvell 5l X [NO
Grau de degradacia Lleu Greu X |Mait greu
Safareig Estenador Parxo
Elements en coberta |Tipus d'element Cobert Galleria Altres
Grau de degradacia Lleu Greu Molt greu
Badalots Presencia Bl NO X
Grau de degradacia Lleu Greu Molt greu
Pendenls Insuficient Suficlent Irregular
E ia aig Recollida aigies pluvials A la xarxa X |Al carrer A allres coberles
Caonnexié amb baixants Deficient X _|Correcta Mo hi ha
Necessitat da rehabilitacio Rehabilitacio per millarar
Diagnosi general da la inspeccio general X |aillament X |No cal rehabilitacio
Recomanacions | Observaclons
[D. DADES ENVOLVENT, COBERTES
S'ha d'omplir una fitxa per a la coberia principal i una altra per a cada terrassa dels atics
COBERTA TERRASSA ATIC
[Superficle coberia
23,10m?
Plana sense C.A. Plana a la catalana Plana Invertida
Tipologla Inclinada teula Altres X
Us de la coberta Comunitari (estenedars. ..} Privalll {atics) X |Només manteniment
Transitable Sl X [NO
Acces a la coberta Des de l'escala comunitaria Mitiangant escala veins |Mitiangant escala manual
Descripcié General Des de I'alic X |Mitjangant escala privada Mitjangant escala manual | |
Acabat Rasllla doble Rasilla senzilla Allres X
Impermeabilitzacid Lamina Emulsio Autoprotegida
Adllament Sl NGO Mo esta clar X
mpermeakilitzacio Aillament Acabal
Deficiéncies observades Fissures Filtracions Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Tipus Ampil d'obra X |Barana metal lica Allres
Elements [Remat amb Trencaaigues Sl NO X |Nolé pega de remal
perimetrals Mirvell sl X _[NO
Grau de degradacid Lieu X |Greu Molt greu
Safarely Eslenedor Porxo
Elements en coberta | Tipus d'element Cobert X |Gal-leria Altres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Badalots Presencia Sl NG X
Grau da degradacio Llau Greu Malt greu
Pendents Insuficient Suficient Irregular
E i6 algli Recollida aiglies pluvials A la xarxa X_|Al camer A altres cobertes X
Connexié amb baixants Defici Correcta X |Nohiha
Mecessitat de rehabilitacid Rehabilitacio per millorar
Diagnosi general de la inspeccid general X |aillament ¥ |Mo cal rehabilitacid

Recomanacions | Observacions




[E_DADES ENVOLVENT, MITGERES

[Superficle Mitgera
343,00 m*
Presencia B X [NO
Tipologia Mad Prefabricat X |Altres
. . Cambra d'aire sl NO X |Noesta clar
E .
Ava pluvial Aillament sl NGO Nao esta clar
Estanquitat Molt deficient (fillracions) Doficiant [Suficient
Grau de degradacia Lleu X |Greu Molt greu
Mecessitat d'enva pluvial | Rehabilitacié enva pluvial
Diagnosi gencral de la inspeccio gillament existent X |No cal intervencia
Recomanacions | Observacions
|F. DADES ENVOLVENT. PATIS
l:jmbre de patis
uperticie
185,85 m”
Tipus acabat Obra vista Rev Conlinu X |Altres
Gruix tancament 15 CM X |30 CM Altres
Paraments verticals Cambra d'aire Sl NO No esla clar
Xarxes de servois Sanejament X [Gas X |Aigua
Telefonia X [Allres
Grau de degradacit Lleu Greu X |Molt greu
Tipus Caobart Descobert X
Material Cobertura Policarbonat Metal-lic Altres
Celobert Ventilacio Compleix narmallva No compleix normativa
Estructura de suport Metal-lica Altre material NO hi ha
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Preséncia = X [NO
Satarelos Tancats amb vidre El X_|NO
Requereix ajllament X_|Requereix pintat X |Substitucid baixanls
Diagnosi general de |a inspeccla Substitucid Celobert Substitucio fusteries Altres
Recomanacions i Observacions
|G. ALTRES
Escales Eslal de conservacio Molt deficient Deficient Bo
comunitaries Diagnosi Requereix pintat X _|Patologies lleus Palologies greus
Acces a l'edifici Compleix SUA X Mo compleux SUA
Accessibilitat Ascensor Bl NG X
Intal lacid ascensor Viable No viable Dubtds
Patologies Deleccit Sl NO X
esiructurals Localitzacia Parats Soslres Escales
Alires recomanacions i observacions generals
H. RESUM
Faczana Carrar sl X [NO Parcial
Fagana Interior Ell X |NO Parcial
Necessltat de Coberta general 5l X _|NO Parcial
rehabilitacio Coberla {errasses alics Sl X [NO Parcial
Milgeres Sl X [NO Parcial
Patis Ell X |NO Pargial
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ADREGA
C. DADES ENVOLVENT. FAGANA PRINCIPAL

&'ha d'omplir una fitka per a la fagana principal | una altra per a la fagana posterior

FAGANA POSTERIOR
|Superficie fagana 32,00 m* (aprox)
Percentatge forats 16% (agrox)
en fagana
Algada de |a fagana PB + 1PP
|{nombre de plantes)
Tipus acabal DObra vista Rev Continu X |Alres
Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Altres
d
:’azr;aament . Cambra d'aire 3l NO No esta clar
4w ot Fissures Humitats Despreniments
G Tagues X |Deficiencies aillament Altres
Grau da degradacia Lleu X |Greu |Molt greu
Tipologia Fusta X |Alumini Altres
Envidrament Senazill X |Doble Rolura pont térmic
Finestres | forats & I i permeabiial Baix Mig X [Alt
Grau de degradacia Lleu Important X [Molt greu
Protecclons solars  |Tious Persiana amb calxa Persiana amb corda X |Porticans
Vs P Tendal Allres No hi ha
Grau de degradacio Liey Greu Malt greu
Baixants Tipus Fibrociment X |PVC Altres
Grau de degradacit Lleu Greu X |Molt greu
Tipus Balcons Tribuna Altres
Cossosvolats Grau de degradacid Lleu Greu Moll greu
Tipus Comnises Coronaments Altres
Elemientsvoials Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Atics Preséncia Sl NO
Grau degradacio de fagana Lleu Greu Malt greu
Espais exteriors Tipus Balco en voladiu Terrassa coberla Galleria
El ts en fagana |[Tipus Aire Acondicionat Anlenes Allres
Xanxes de servels en |Tipus de xarxa Enllumenat TiI:Icfnma X |Baixa Tensid
f Gas Aigua Allres
sgana Tipus d'intervencia recomanada |Endregament Substitucio Cap
Diagnosl general de la inspeccid Mecessilal de rehabilitacid ¥ Rghabllllacm per millorar Na cal rehabilitacis
genaral aillament
R ions i Observacion Mecessitat de substituir el baixant de la fagana i da troballs puntuals de rehabilitacio

IC. DADES ENVOLVENT. FACANA POSTERIOR

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal | una altra per a la fagana posterior

FACANA CARRER
Euperﬂcle fagana 35,00 m* (aprox)
Percentatge forats 15% (aprox)
en fagana
Algada de la fagana
(nombre de plantes) FEEARE
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Altres
Tancarment de Gruix tanca[‘nent 15 CM 30 CM X |Allres -
Cambra d'aire Sl NO No esta clar
fagana il Fissures Humilats Despreniments
Deficiansig ahseriadts Taques X |Deficiéncies aillament Altres
Grau de degradacio Llau X |Greu Molt greu
Tipologia Fusta X |Alumini Altres
Envidramant Senzill X |Doble Rotura pont térmic
Finestresiitdrals Grau de permeabilitat Baix Mig Alt
Grau de degradacid Llgu Important X |Molt greu
Proteccions solars  |Tipus Persiana amb caixa Persiana amb corda Paorticans
exteriors Tendal Allres Mo hi ha
Grau de degradacit Ligu Greu Moll greu
. Tipus Fibrociment X |PVC Altres
Grau de degradacio Lieu Greu X _|Molt greu
Tipus alcons Tribuna Allres
ZosavsGlats Grau de degradacit Lleu Grou Molt greu
Elements volats Tipus Cornises Coronaments Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Atics Preséncia Sl NO
Grau degradacio de fagana Lleu Greu Molt greu
Espals exteriors Tipus Balcd en voladiu Terrassa cobarta Gallera
Elements en fagana |Tipus Alre Acondlclonal Anlenes Altres
Xarxes de servels en |Tipus de xarxa Enllumenat Tt?lcfnnua Baixa Tensid
facana Gas Aigua Allres
b Tipus d'intervencid recomanada |Endregament Substitucid Cap
Diagnosi general de la inspecclé hecessiaLdsirehabiitaci X Rghabllltaclu per millorar Nao cal rehabilitacia
general aillament

Recomanacions | Observacions

posterior és parcial

No s'ha pogut accedi al pali posterior, per la qual cosa la informacio obtinguda de la fagana

ID. DADES ENVOLVENT. COBERTA PRINCIPAL

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA PRINCIPAL
Superficie coberta 100,00 m?
o . Plana sense C.A. X |Plana a la catalana Plana Invertida
Tlebigdia Inclinada taula Allres
Us de la coberta Comunitari {estenedors...} Privatiu (atics) Nomeés manteniment
Transitable Sl NOD X

Acces a la coberta

Des de |'escala comunitaria

Mitjangant escala veins

Mitjangant escala manual

Wi Des de |'atic Mitiangant escala privada Mitjangant escala manual
Descripcié General Acabat Rasilla doble Rasilla senzilla Altres
Impermeabilitzacio Lamina X |Emuisia Autoprotegida
Aillament = NO X |No esta clar
e Impermeabilitzacid X |Aillament Acabat
Deficléncies cbservades = Firacions | Alires
Grau de degradacio Lieu Imporiant X {Molt greu
Tipus Ampit d'obra Barana metél lica Allres
Elements Remat amb Trencaalglies ] NO X |Na té pega de rematl
perimetrals Minvell 8l NO X
Grau de degradacid Lleu Important X |Molt greu
5 g Salareig Estenedor Porxe
Elemeants en coberta Tipus d'element Caobert Galleria Altres
Grau de degradacit Lleu Grau |Molt grau
Badalots Preséncia 5l NG
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Pendents Insuficient Suficient Irregular
E I6 aigli Recallida algles pluvials A la xamxa X |Al carrar A allres cobertes
Connexio amb baixants Deficlent Corecta X |MNo hiha

Diagnos| general de |a Inspecclé

MNecessitat de rehabilitacia
general

X

Rehabilitacid per millorar

aillament

Mo cal rehabilltacié

|Recomanacions i Observacions

La coberta no esta protegida per cap tipus d'acabat, En determinats punts de la coberta es
formen bassals d'aigua de pluja com a consegléncia d'una pendent insuficlent. Bl patinejo de
ventllacio esta coberl per planxes metal.liques col.locades a la babala

ID. DADES ENVOLVENT. TERRASSA PLANTA BAIXA (PATI INTERIOR D'ILLA)

S'ha d'omplir una filxa per & la coberta princlpal | una altra per a cada terrassa dels atics

Inclinada leula

COBERTA TERRASSA PB
Superficie coberta 45,00 P
Tholagi Plana sense C.A. |Plana a la catalana Plana Invertida

Allres

Us de la coberta Comunitari (estenedors...) Privatiu {PB) X |Nomeés manteniment
Ti ilable =i X |NC
Accos a la coberta Des de 'escala comunitéaria Mitjangant escala veins X_|Mitjangant escala manual
) Des de |'atic Mitjangant escala privada Mitjangant escala manual
Descrlpelé General Acabat Rasilla doble Rasilla senzilla Altres
Impermeabilitzacio Lamina Emulsid Autoprotegida
Alllament Sl NO Mo esta clar
2 Impermeabilitzacic Aillamant Acabal
Defigiencies ohiseniades Fissures X |Filtracions X |Altres
Grau de degradacia Lleu Greu Molt greu
Tipus Ampit d'obra Barana metdl-lica Altres
Elements Remat amb Trencaaiglies sl NO No (& peca de remat
perimetrals Mirvell El] NO
Grau de degradacit Lleu 'Qreu Iluﬂolt greu
- q Safareig Estenedor Paorxo
Elements en coberta Tipus deelement Cobert Gal‘leria Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Presencia Sl NO
Badalots Grau de degradacid Lleu Greu Molt greu
Pendenls Insuficient Suficient X |Irogular
Evacuac|o aigiles Recollida aigiles pluvials A ld xarxa X |Al carrer A altres cobertes
Connexio amb baixants Deficiznt Carrecta No hi ha
Disigriosi genaralds & Inspeceid Mecessitat de rehabilitacio X Rehabilitacia per millorar No cal rehabilitacio
general aillament

Recomanacions | Observacions

cobriment de fibrociment

El pali posterior presenta def

iciéncies importants de conservacia (fissures superficials, lagues
i humitats). A més hi trobem un rafec de planxes ondulades plastiques i un cobert amb




[E_DADES ENVOLVENT. MITGERA LATERAL

Superficie Mitgera

42,00 m® (aprox)

Presencia = NO X
Tipologia Mag Prefabricat Allres
§ 2 Cambra d'aire Sl NO X |No esta clar
Eriuiplivial Aillament Sl NO X |Mo esta clar
Estanquitat Molt deficient (filtracions) X |Deficient Suficient
Grau de degradaclo Lleu Greu X |Moll greu
Di : ; 5 Necessitat d'enva pluvial i Rehabilitacio enva pluvial i
iagnos| genaral de |a inspeccio aillament -4 Mo cal intervencic

Recomanaciens i Observacions

No disposa d'enva pluvial. El lancament és una simple paret de totxana de 15 cm de gruix

[F_DADES ENVOLVENT. PATI INTERIOR

Nombre de patis

1 pall interior

Substilucia Celobert

X |Substitucia fusteries

Recomanaclons | Observacions

integral d'aquest element

X

Superficie 10,00 m?
Tipus acabat Obra vista Rev Cortinu X |Altres
Gruix tancament 16 CM X [30 CM Altres
B et aRiaits Cambra d'aire _ = i NC X NICI estd clar
Xames de servels Sanejament X |Gas Aigua
Telefonia Allres
Grau de degradacid Lleu Grou X [Molt greu
Tipus Cabert (50%) X |Descobert (50%) X
Malerial Cabertura Policarbonat |Metal lic Fibrociment
Celobert Ventilacio Compleix normativa No compleix normativa
Estructura de suport Melal-lica Altre material NO hi ha
Grau de degradacio Llau Greu X |Molt greu
Safarejos Presencia 51 NO
Tancats amb vidre Sl NO
Diagnos! general de (a inspecclé Requerelx aillament |Ragqueraix pintat X | Substitucid baixants

Altres

El pati interior de l'edificacio, a més de facilitar la ventilacié dels espais de servei dels
habitatges, @s on s'ubica I'escala d'accés a la primera planta. Es necessa’ria una rehabilitacio

|G. ALTRES
Escales Estat de conservacid Molt deficient Deficient X [Bo
comunitaries Diagnosi Requeraix pintat X | Patologies lleus X |Patalogies greus
Acces a l'edifici Compleix SUA No compleux SUA X
Accesslbilitat Ascansor Sl ND X
ntal:lacié ascensor Viable Mo viable Dublas
Patologles Deteccid 5l MO
estructurals Localilzacio Parsts Sosires Escales

Altres recomanacions | observacions generals

L'escala per accedir a la primera planta es troba ubicada al pati interior en un espai
semicobert per planxes ondulades de fibrociment, El tipus d'edificacia bifamiliar no fa

|obligatédria la instal.lacio d'un aparcll elavador

[F_RESUM

Fagana Carrer ] X |NO Pargial
Fagana Interior e X [NO Parcial
Necessitat de Coberta general ] X [NO Parcial
rehabilitacié Pali interior d'illa El X [NO Parcial
Mitgeres Sl X |NO Parcial
Patis sl X NG Parcial




/I Facanes /| Coberta // Mitgera // |~ /| Coealy 4
' Sans ' A PTGE PIRINEUS, 4



whiger

/ Patis // Escala /

PTGE PIRINEUS, 4



[EBREGA

c. PIRINEUS, 110

[C. DADES ENVOLVE

NT. FACANA PRINCIPAL

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal | una alira per a la fagana posterior

FAGANA

CARRER

Superficie fagana

55,00 m?

Percentatge forats
en fagana

20% (aprox.)

Algada de [a fagana
(nombre de plantes)

PB + 1PP

Tipus acabat Obra vista Rev Conlinu Allres
Taticameitde Gruix tancament 15 CM 30CM Altres ]
Cambra d'aire S| NO Mo esta clar
Taganz Fissures Humitats Escrostonaments
Deficiéncies observades s an
Tagues Deficiéncles aillament Allres
Grau de degradacio Llgu X | Grau Molt greu
Tipologia Fusta Alumini Altres
. Envid it Senzill Doble
Finestess Horsts Grau da permeahilitat Baix X |Mig Al
Grau de degradacio Ligu X |Grau Molt greu
Persiana amb caixa X |Persiana amb corda Fortlcons
:;‘::f:::':"s Ablam: [Tl Tendal Alires No hi ha
Grau de degradacio Lleu X |Grau Molt greu
B ¥ Tipus Fibrociment PYC Altres
- Grau de degradacio Lleu Greu Mol greu
Tipus Balcans Tribuna Altros
Gossos volats Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Elements volats Tipus Cornises X |Coronaments Altres
Grau de degradacia Lleu X |Greu Mall greu
Atics Preséncia . sl NO
Grau degradacit de fagana Lleu (escrostonaments) Greu Malt greu
Espais exteriors Tipus Balco en voladiu Coberis Gal-leria
Elements en fagana |[Tipus Aire Condicionat Antenes Altres
Xarxes de servels en|Tipus de xara Enllumenat X |Telefonia Baixa_Tensio
fagana . - — Gas X Algua. _ Allres
Tipus d'intervencio recomanada |Endregament X |Substitucia Cap
: % - . MNecessitat de rehabilitacio Rehabilitacio per millorar o
Diagnosi general de la inspeccio fanaral afllament MNa cal rehahilitacia

Recomanacions | Ob

servacions

La fagana presenta un bon estat de conservacio en general fruit d'una rehabilitacio en un
periode no superior a 10 anys

|D. DADES ENVOLVENT. COBERTA COS PRINCIPAL

S'ha d'omplir una fitka per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA

PRINCIPAL

Superficle coberta

57,00 m* (aprox.)

Flana a |a catalana

Plana invertida

Recomanacions i Observacions

L& cobena del cos principal presenta un bon esial de Consenvac
rehabilitacio en un periode no superior a 10 anys. La part interior de I'ampit presenta taques
d'humitats, petits escrostaments i alguna fissura superficial. El badalot de l'escala presenta
|esquerdes a la seva coberta, cal la seva rehabilitacia

= Plana sense C.A.
Tipologia ]Inclinada teula Allres
Us da la coberta Comunitar] {estepedars, ..} Privatiu {pis 1r} MNomés manteniment
Transitable Sl X |NC
Acces a la coberta Des de |'escala comunitaria | X |Mitjangant escala veins Mitjangant escala manual | |
i Des de l'atic Mitjangant escala privada Mitjancant escala manual
Descripela; Genera! Acabat Rasilla doble X |Rasilla senzilla Altras
|Impetmeabilitzacid | Amina X [Emulsid Autoprotegida
Aillament S| NO No esla clar
Deficisnicios sbsaivados mpcmaahiii[zaclél A:l'llzmlcni Acabat
Fissures Filtracions
Grau de degradacid Lley X [Greu Molt greu
Tipus Ampil d'obra X |Barana metal lica Sense ampit
Elements Remat amb Trencaaigiies sl X [NO No té peca de remat
perimetrals Minvell sl X |NO
Grau de degradacio Lleu X |Greu Malt greu
Tipus d'slement Safareig Estenedor Parxo
Elements en coberta Cobert Gal-leria Altres
Grau de degradacio Lleu Grey Malt greu
Badalots Presénci Sl N [NO
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Pendents Insuficignt Suficient Ireguiar
Evacuacio aiglies Recollida aiglies pluvials A la xarxa X |Al camer A altres cobertes
Connexia amb hai Deficient Correcta MNa hi ha
Diagnosl general de la Inspeceld Necessital de rehabililacio Rﬂchabillta:i:’a per millorar No cal rehabilitacld
general aillameant

10 en general iraiiduna

|D. DADES ENVOLVENT. COBERTA COS POSTERIOR

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra por a cada torrassa dels alics

COBERTA

POSTERIOR

Superficie coberta

55,00 m* (aprox.)

Tipologia

Plana sense C.A.
Inclinada teula

X [Plana a la catalana

Plana Invertida

Allres

Us da |a coberta

Comunitarl (estenedars...)

Només manteniment

Privatiu (pis B2}
Transitable Sl X |NO
Arces a la coberla Des de |'escala comunitaria Mitjangant escala veins Mitjangant escala manual | |
e Des de |'atic Mitjangant escala privads Miljanganl escala manual

Pezcripels Genaral Acabat Rasilla doble A |Rasilla senzilla Altres

Impenmeabililzacia Lamina Emulsit Autoprotegida

Aillament Sl NO Mo esta clar

Deficiéncias ohservades mpermeabilitzacio Aifllament Acabat (trencat) X

Fissures Fillracions Floresecéncia X

Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu

Tipus Ampit d'obra X |Barana metal-lica Sense ampit (1m perlll) X
Elements Remat amb Trencaaigiies S X |NO No fé pega de remat
perimetrals Minvell Sl X [NO

Grau de degradacio |leu X |Greu Molt greu

. Safareig Estenedor Porxo

Elements en coberta Tipus digiement Cobert Galleria Altres

Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu

Presencia Sl X NO
Badalots Grau de degradacia Lleu Greu (sense acabat) Malt greu

FPendenls Insulicient Suficient Irregular
Evacuaclé alglies Recaollida aigiies pluvials A la xarxa X |Al camer A allres coberles

Connexid amb baixants Deficient Camrecta Mo hi ha
Diagnos! general de (s inspeceio Necessitat de rehabilitacio X Filehabilitacio per millorar No cal rehabilitacia

general aillament

Recomanacions | Observacions

deGm

La coberta posterior presenta deflcléncles en l'acabal de rasilla, Manca l'acabat del badalot de
I'escala i na @ ampit en un tram de 1m amb el parill de caigud des d'una algada aproximada

[D DADES ENVOLVE|

NT. TERRASSA ATIC

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels alics

COBERTA

TERRASSA ATIC

Superficie coberta

51,00 m* {aprox.)

) . Flana sense C.A. X |Plana a |a catalana Plana Invertida
Tipologia Inclinada teula Allres.
Us de |a coberta Comunitari (estenedors ..} Privaliu {alics) - 2 hab Només manleniment
Transitable St X [NO
Acces ala coberta Des de l'escala comunitaria Mitjangant escala veins Mitjancant escala manual
T Des de I'atic |Mitjangant escala privada |Mi[‘:angnl escala manual | |
Descripcio General Acabat Rasilla doble Rasilla senzilla Pavim. terratzo o similar | X
Impermeabilitzacid Lamina X |Emulsid Altoprotegida
Aillament Sl NO Mo esta clar
Dishisnsics Mhsarddes Inl'lpErmeahiIIlzacll‘:l A.illamlenl Acabat
Fissures Filtracions Altres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Iolt greu
Tlpus Ampil d'obra X {Barana metil lica Allres
Elements Remat amb Trencaaigiles =l X [NO No & pega de remal
perimetrals |Minvell 3l X [NO
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
i 3 Safareig Eslenedor Porxo
Elements en coberta Tipus:dalement Cabert X |Gal-leria Altres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Preséncia 5l NO
Badglols Grau de degradacia Lieu Greu Maolt greu
Pendents Insuficient Suficiant Iregular
Evacuacio algiies Recollida aigiies pluvials A la xara X |Al carrer A altres cobertes
Connexig amb balxanls Deficient Correcta Mo hi ha
Diagnesi general de la inspeccié Nocessilalde efiablllsoia X R_Ehab""acm permillofar No cal rehabllitacid
general aillament

Recomanacions | Ob

servaclons

Els ampits dels atics presenten taques d'humitats | escrostonaments




E. DADES ENVOLVENT. MITGERA LATERAL

Superficie Mi
perficie Milgara 100,00 m* aprox
Preséncia sl NO X
Tipologia Mad Prafabricat Allres
N Cambra d'aire =) NO X Mo esla clar
E luvial
Yiva pivia Aillament 5I NO X |No esta clar
Estanguitat Mot deficient (filracions) Deficient X |Suficient
Grau de degradacio Lleu Grou X |Molt greu
: s Necessitat d'enva pluvial | Rehabilitacié enva pluvial : 2
Dlagnosi general de |a inspeccid aillament £ Mo cal intervencié
1L

Recomanacions i Observacions

No disposa d'enva pluvial. Paret de mad de 15 em sense acabal

E. DADES ENVOLVENT, wTGE_RA POSTERIOR

Superficie Mitgera

75,00 m* {aprox.)

Preséncia S| X |NO
Tipologia Maod X |Prefabricat Altres
Cambra d'aire Sl X [NO Mo esta clar
Enva pluvial =
P Afllament 8l ND X [No esta clar
Estanquitat Molt deficient (filiracions) Deficient Suficient
Grau de degradacit Liey X |Greu Malt greu
Diagnos! general de la inspeccid :_ﬁ;::::?t d'anva pluvial i RE.thI!ItECIO Srive vl X |Mo cal intervencit

Recomanacions i Observacions

L'enva pluvial no disposa d'alllament térmic i es troba envellit pel pas del lemps

[F_DADES ENVOLVENT, PATIS

Nombre de patls

2 {1 interior comunitari i 1
posterior privat)

Recc lons i Obsen

Superfici
e 18,40 m¥/ 7,60 m*/ 10,05 m*
Tipus acabat Obra vista Rev Conlinu X |Altres
Gruix tancament 15 CM X |30 CM Altres
Paraments verticals Cambra d'aire i Sl _ NO X Np esta clar
Karxes do sarveis Sanejament X |Gas X |Aigua
Telefonia Altres
Grau de degradacio Lieu X |Greu Molt greu
Tipus Cobart Descobert X
Material Cobertura Palicarbonat |Metal lic Altres
Celobert “Wentilacia Compleix normativa No compleix normativa
Estructura de suporl Metal-lica Altre material NO hiha
Grau de degradacia Liou Greu Mol grey
i Praséncia =l X [NO
f
Safarejos Tancats amb vidre Ell NO X
i Requereix aillamant Requereix pintat X |Subslitucid baixants
Diagnos| general de la | i = —
g & a NRpesR Substitucia Celobert Substitucid fusteries Altres

Al pati posterior privat apareixen pellles esquerdes per empenta del forjat de la coberta
adjacent, cotm a conseqléncia de la manca de junta parimatral

|G. ALTRES
Escales Estat de conservacio Molt deficient Deficient Bo
comunitaries Diagnosi Requeraix pintat Patalogies lleus Patologies greus
Acces a l'edifici Complaix SUA o compleux SUA X
Accesslbllitat Asconsor sl 6] X
ntallacié ascensor Wiable o viable Dubtas
Patologles | Deteccid E NG
estructurals Localitzacid Parets Soslres X |Escales

Altres recomanacions | observacions generals

La coberta del badalot presenta esquerdes al voltant del lluernari i despreniments del material

d'acabat
|H. RESUM
Fagana Carrer Sl 1] X |Parcial
Fagana Interior sl o] Parcial
MNecessitat de Coberta general Sl [¢] X |Parcial
rehabllitacié Coberta posteriar gl e} Parcial
Mitgeres sl o] Parcial
Patis Sl [&] FParclal
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|D. DADES ENVOLVENT. COBERTA PRINGIPAL 1
|C. DADES ENVOLVENT, FACANA PRINCIPAL i
S'ha d'omplir una fitxa per a |a coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics
S'ha d'omplir una fitka per a la fagana principal | una allra per a la fagana posterior
COBERTA PRINCIPAL
FAGN"!AI CARRER Superficie coberta 300 7 {aprax.|
Superficie fagana 243.00 m?
! Ti Plana sense CA. X |Plana a la catalana Plana Invertida
ipologia -
Percentatge forats 30% (aprox.) Inclinada teula Allres
en fagana Pt Us de la coberta Comunitari {estenedors...} Privatiu (atics) MNomés manizniment X RiA
Algada de la fagana PB + 3PP + atic Transilable Sl NO e
{nombre de plantes) < Acces a |a coberta Des de I'escala comuniléria itjangant escala veins Miljsngant escala manual | X
Tlpl.?s acabal Obra vista Rev Continu X Aitres‘ Deseripelé General _ Des de l'atic it gngant e_scafa privada Mitjancant escala manual
Tancament de Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Alres Acabal Rasilla doble Rasilla senzilla Altres {sense acabat) X
Cambra d'aire Sl X |NO No estd clar, Impermaahilitzacia Lamina X |Emulsia Auloprotegida
fagana - - = — :
R Fissures Humitats X |Escrostonaments Alllament =] NO No esta clar
Deficiéncies observades ——— s ; -
Tagues X |Deficiéncies afllament X |Altres Deficiancies observades Impermeabiliizacio X |Aillament Acabat X
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu Fissures Fillraclons Estancament aiglies X
Tipologia Fusta Alumini X |Altres Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Finestres i forats Envidrament Senzlll Doble X Tipus Ampit d'obra Barana metal-lica Sense ampit X
Grau de permeabilitat Balx X |Mig Alt Elemenis Remat amb Trencaaigiies 3l MO Mo té pega de remat X
Grau de degradacid Llau X |Greu Malt greu perimetrals Minvell Sl N
Proteccions solars  [Tipus Persiana amb caixa X |Persiana amh corda F'ortlgons Grau de degradacit Lleu i X |Greu Malt greu
wlerior Tendal (2 \endals) X |Allres Mo hi ha TIsus HEEREE Safareig Estenedor Paorxo
et Grau de degradacit Llau X |Greu Maolt greu Elements en coberta | ' © Cobert Gal-leria Allres
. Tipus Fibrociment PYC Altres Grau de degradacid Lleu Greu Malt greu
Baixants - —
Grau de degradacld Lleu Greu Maolt greu Preséncia Sl NO
! - Badalots = "
Cossos valats Tipus Balcons Tribuna Altres Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu Pendents Insuficient X |Sulicient Irregular
Elements volats Tipus Cornises Coronaments Altres Evacuacio aiglies  |Recollida aigiies pluvials A la xama X |Al carer A altres cobertes
Grau de degradacia Lieu Greu Maolt greu Connexid amb baixants Deficient X |Comecta MNo hi ha
N Preséncia =] X [NO ; . : L Necessilal de rehabililacia Rehabilllacio per millorar i o
Alles Grau degradacio de fagana Lleu (escrostonaments) X |Greu Mot greu Diagnioei general de la inspaccio gonaral X aillament ol cal refabllitacio
Espais exteriors Tipus Balca en voladiu 2 cobers a atic X |Galleria La coberta principal presenta estancament daiglies per una mala soludis de pandents, Ta qual
Elements en fagana |Tipus Aire Condicionat (2 apar.) X |Antenes Altres . ——— cosa provoca humilats al sostre de la planta alic. No disposa de proteccit de la lamina per la
A ) Enllumenat X [Telefonia ¥ |Baixa Tensio qual cosa pateix trencaments puntulas que s'han reparat miljangant pegalls de lamines. Un
Xanxes de serveis en |Tipus de xarxa Gas X [Aigua (Altres dels "patinejos” de ventilacio ¢ el barret de vidre lrencat totalment,
fagana Tipus d'intervencid recomanada |Endrecament X |Substitucie Cap
Diagnosi general de la Inspecelé Necessitat de rehabilitacio X Rehabilitacio per millarar % |No cal rehabilitacia
general aillament
La fagana presenta un estat de degradacio lleu, Es veu envellida i presenta tagues d'humitats i
Recomanacions | Observaclons ascrostonaments, principalment a les zones de coronaments i als ampils del forals. La Tagana
no disposa d'aillament térmic

|S. DADES ENVOLVENT. FACANA POSTERIOR

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a |a fagana posterior

[POSTERIOR

ID. DADES ENVOLVENT. TERRASSA ATIC

5'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics

FAGANA COBERTA TERRASSA ATIC
|Superficie fagana 180,00 m’ Superficie coberta 54,00 m? (aprox.)
!‘I;ercentatge forats 30% (aprox.) Tisolanli Plana sense C.A. X |Plana a |a catalana Plana Invertida
en fagana ' peiog Inclinada teula Altres
Algada de |a fagana PB + 4PP Us de Ia coberta Comunitari (estenedors...) Privatiu {atics) - 2 hab Només manteniment
(nombre de plantes) Transitable Sl X [NC
Tipus acabal Obra vista Rev Continu X |Altres Acces a la coberla Des de l'escala comunitaria Miljanganl escala velins Miljangant escala manual
Gruix tancament 18 CM a0 CcMm X |Altres . Des de ['atic Mitiangant escala privada Mitjangant escala manual
Tancament de : o —
fagana Cambra d'aire Sl X |NO No esia clar Descripcle General Acabat Rasilla doble Rasilla senzilla Pavim. terratzo o similar_| X
Deficlanciesobssrvades Fissures Humitats X |Escrostonaments Impermmeabilitzacio Lamina X |Emulsic Auloprotegida
Taques X |Deficléncies aillament Altres Aillament 5l NO Mo esta clar
Grau de degradacic Llgu Grau X |Malt greu Vel Impermeabilitzacio Aillament Acabat
Tipologia Fusta Alumini X |Altres Deficiéncies abservades Fissures Filtracions Altres
: : Envidrament Senzil Doble X |Rotura pant térmic Grau de degradacid Lleu X |Greu Malt greu
Finestres [ forals 5\ do pormoablitat [Baix X [iig Al Tipus Ampil dobra X |Barana motal Tca Altres
Grau de degradacic Ligu X |Greu Malt greu Elements Remat amb Trencaaigles Sl X NG Mo té peca de remat
Persiana amb caixa X |Persiana amb corda Particons erimetrals Mirvell Ell X |NG
Protecclons solars | Tipus - - = P!
ex‘l]ertars izt Tendal Cortines a les tribunes X |No hiha Grau de degradacia Lleu Greu Molt grau
Grau de degradacia Lleu X | Greu Molt greu Tihua delsmisnt Safareig Estenedor Porxo
\Baixants Tipus Fibrociment PVC Allres Elements en coberta Cobert X |Galleria Allres
Grau de degradacia Lleu Greu Molt greu Grau de degradacia Lleu X |Greu Molt greu
Tipus Balcons Triblina X |Alres Preséncia 8i NO
Cossos volats :
Grau de degradacié Lleu X |Grau Molt greu Badalots Grau de degradacic Ligu Greu Molt greu
El fs volals Tipus Cornises Coronaments Altres Pendents Insuficient Suficient Irregular
Grau de degradacio Lleu Greu |Molt greu Evacuaclé alglles Recollida aiglies pluvials Ala xarxa X |Al carrer A allres cobertes
Atlcs Preséncia 8l NO X Connexio amb baixants Deficient Correcta Mo hi ha
Grau degradacio de fagana Lleu Grau Mol greu MNecessitat de rehahilitacio Rehabilitacio per millorar Sy
Espais exteriors Tipus Balco en voladiu Terrassa coberta X |Gal-leria Disgnos! general e la Inspaccld general X |atliament No cal rehabilitacio
Elements en fag Tipus Aire Condicionat X JAntenes (2 elements) X |Altres
A —— Enllumenat Telelonia X |Baixa Tensia Recor i i Obsar Els ampits dels atics presenten tagues d'humitals | escrostonaments
§ i Gas Aigua Allres
508 Tipus d'nlervenclé recomanada _|Endregament X [Substitucio Cap
4 . 1 Necessilal de rehabilitacia Rehabllitacia per millorar Sl
Dlagnosi general de la inspeccio Xl X |Mao cal rehabilitacia
general aillamant
La fagana poslenor es roba moll envellida. Presenta escrostonaments T lagues d'humitals a
Recomanacions | Observacions tota la fagana. Manca trencaigues al coronament de la coberta i els elements metal lics
presetnen manca de manteniment.




E. DADES ENVOLVENT, MITGERA LATERAL

Superficie Mitgera 150,00 m?
Preséncia 5l X |NO
Tipolagia Mad X |Prefabricat Altras
Cambra d'aire E] X [NO o esta clar
Enva pluvial :
nvaRiIa Afliarment 5] ND X |No esta clar
Eslanquitat Molt deficient (filtracions) Deficient Sullcienl
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Dlagnos! general de la inspeccio :ﬁ;::ns::?t d'envé pluvial erh?h‘!'taclﬂ enva pluvial X |Mo cal intervencio

Recomanacions i Observacions

L'enva pluvial no disposa d'aillament térmic. Visualment presenta un bon estal, tot ique
s'aprecien pelites fissures superficals a les zones de formigo

[E-DADES ENVOLVENT. MITGERA POSTERIOR

Superficle Mitgera

75,00 m? {aprox.)

Fresencia 3l X INO
Tipalogia Mad X |Prefabrical Allres
. . Cambra d'aire 5l X NG No esta clar
Enva pluvial
P Alilament 5] NO X |No esta clar
Estanquitat Mait deficient {filtracions) Deficient Sulicient
Grau de degradacit Lleu X |Greu Maolt greu
: Necessitat d'enva pluvial i Rehabilitacio enva pluvial i o
Di i ldelal 1 : ot 3
agnosi general de |a Inspeccla aillamant axistant X |No cal intervencio

Recomanacions | Observaciens

L'znva pluvial no disposa d'aillament térmic i es troba envellit pel pas del temps

[F. DADES ENVOLVENT, PATIS

Nombra de patis

3 (2 interiors tancats i 1 exterior
semiobert a la part posterior de
|la finca)

Superfici
FRIIE 18,40 m* 7,60 m* / 10,05 m?
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X [Altres
Gruix tancament 16 CM X |30 Ch Altres
i Cambra d'aire 8l NO X |No esta clar
P
araments verticals KXarxes de serveis Sanejament X [Gas X JAigua
Telefonia Allres
Grau de degradacio Lleu X |Grau Molt greu
Tipus Caobert Descobert X
Material Cobertura Policarbonat |Metal-lic Altres
Celobert Ventilacid Compleix normallva No compleix normativa
Estruotura de suport Metal lica Altre material NO hi ha
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
. Preséncia sl X [NO
Saf
bl b Tancats amb vidre I (20%) X |NG (80%) X
¥ HE Requereix atllament Requereix pintat X_|Substitucit baixanls
Di 1 | de |, e -
Agnostgeneralile falnapacio Substitucid Celobert Substitucid fusteries Allres

Reco | i Obser

Els patis presenten una degradacio tant dels paraments com de les instal.lacions pel pas dels
temps. Les installacions son dels materials establerts per llei. Les fusleries sdn gairebé en la

seva lotalital d'alumini. Només existeix un habilalge amb fusteries de fusta

|G. ALTRES

Escales Estat de conservacio Molt deficient Deficient [Ba

comunitiries Diagnosi Requereix pintat X |Patologies lleus Patologies greus
Accés a l'edifici Compleix SUA X |No compleux SUA

Accessibilitat Ascensor Sl =]
Intal-lacio ascensor Viable X |No viable Dublas

Patologies Deteccid ]l NO

estructurals Localitzacia Parels Sostros Escales

Altres recomanacions | observacions generals

H. RESUM
Fagana Carrer sl X [ND Parcial
Fagana Posteriar = X [NO Parcial

Necessitat de Coberta general sl X |NO Parcial

rehabilitacis Coberta terrasses alics =] X |NO Parcial
Milgeres Sl X [NO Parcial
Patis sl X |NO Parcial
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|C. DADES ENVOLVENT, FACANA PRINCIPAL

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a |a fagana posterior

FACANA CARRER
Superficie fagana 130,00 m?
Percentatge forals
20%
en fagana
Algada de la fagana PE + 3PP + Atie
|{nombre de plantes)
Tipus acabat Obra visla Rev Continu X |Alres
Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Altres
Ia"“mm de Carmbra daire Sl NO No esta dlar X
agana Doficiéncies ob des Fi Humitats Despreniments
- Taguas Deficiéncies afllament Altras
Grau de deqgradacio Lleu X |Greu Mailt greu
Tipologia Fusta Alumini X |Allres
. Envidrament Senzill X |Doble Ratura pont {&rmic
Fiigsires Liorats Grau de permeabilitat Baix Mig Alt
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Proteccions solars  |Tious ersiana amb caixa X |Parsiana amb corda Porlicons
teri P Tendal Altres Na hi ha
sHierom Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Tipus Fibrociment PVC Allres
Balants Grau de degradacio Llau Greu Molt greu
Cossos volats Tipus Baicons Tribuna Altres
Grau de degradacia Lieu Greu Moll greu
Tipus Cornises Coronaments Alires
Elements volats Gral de degradacit Llsu Greu Malt greu
Atles Praséncia Sl X INO
Grau degradacia de fagana Lleu X |Greu Mall greu
|Espais exteriors Tipus Balca en voladiu Terrassa coberta Gal-leria X
Elemenis en fagana |Tipus Aire Acondicionat Anlenes Altres
% daservianlm o Enllumenat X | Telefonia X [Baixa Tensio X
farxes = s Ee Gas Aigua Altres
aenna Tipus d'intervencit recomanada |Endregament Subslitucld Cap X
i Vs Mecessitat de rehabilitacia Rehabilitacia per millorar T
b X
Diagnosi general de la inspeccid il alllament MNo cal rehabilitacié

Recomanacions i Observaclons

LA FACANA PRINCIPAL VA SER REHABILITADA L'ANY 2012 AMBE LA PRECEPTIVA
LLICENCIA MUNICIPAL D'OBRES

|c. DADES ENVOLVENT. FACANA POSTERIOR

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal | una altra per a |a fagana pasterior

FACANA POSTERIOR
Superficie fagana 150,00 m?
Percentatge forats 0%,
en fagana =
{Algada de la fagana PR + 4PP
{nombre de plantes)
Tipus acabat Obra vista Rev Conlinu X [Altres
Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Altras
;r:g";zm""t g Cambra daire E] NO No esta ciar X
e i Fissures Humitats X |Despreniments
Deficiancissiubseryades Tagues X |Deficiencies aillament Altres
Grau de degradacio Llau |lmportant X [Malt greu
Tipolagia Fusta Alumini X |Altres
Envidrament Senzill X |Doble Rolura pont térmic
Finestres | forats |G au de permeabiliat Baix Wig Al
Grau de degradacic Llgu Greu Malt greu
Prolacalons Sl Tious Persiana amb caixa X |Perslana amb corda Porticons
s kb Tendal Allres Mo hi ha
% Grau de degradacio Llau Grel Molt grau
Baixants Tipus Fibrociment PVC Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Moll greu
Tipus Balcons Tribuna Altres
possasvolats Grau de degradacit Llau Greu Molt grau
El t lat Tipus Carnises X [Coronaments X |Altres
EMEmHCTETRS Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Atics Preséncia Sl NO
Grau degradacio de fagana Llgu Greu Malt greu
Espals exterlors Tipus Balcd en voladiu T coberta Gal-leria X
Elements en fagana |Tipus Aire Acondicionat Antenes (1) X |Allres
Enllumenat Telefonia Baixa Tensio
Xamxes de serveis en |Tipus de xamxa e Al
Ficana Gas igua res
i Tipus dintervencio recomanada | Endrecament Substitucia Cap
= MNecessitat de rehabilitacio Rehabilitacio per millorar L G
Diagnosl general de |a Inspeceld gerersl X afllament No cal rehabilitacio

Recomanacions | Observacions

|D. DADES ENVOLVENT. COBERTA PRINCIPAL

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA

PRINCIPAL

|Superficie coberta

185,00 m* (aprox)

Diagnos| ¢ | de

Tipologis Plana sense C.A. X |Plana a |a catalana Plana Invertida
Inclinada leula Allres
Us de la coberta Comunitari ( dors...) Privaliu (stles) Només manieniment
Transitable sl NO X
Acces a la coberta Des de 'escala comunitaria | X |Mitjangant escala veins Mitjangant escala manual
i Des de l'atic Mitjangant escala privada Mitjangant escala manual
Peseripria Seneral: [rrr Rasilla doble X |Rasilla senzilla Altres
|mpemeabilitzacio Lamina Emulsid Autoprotegida
Alllament Sl NO X |No esla clar
DRSS BhERRANEE |impermeabilitzacio Aillament Acabat
Fissures Fillracions Altres
Grau de degradacia Lleu X |Greu |Molt greu
Tipus Ampit d'abra (ampit baix) X |Barana melal-llca Allres
Elemants Remal amb Trencaaigiies Sl NO X |No té peca da remat
perimetrals Minvell E] X |NOD
Grau de degradacio Llgu X |Greu Malt greu
i Safarei Estenedor Parxo
Elements en coberta | PUS delement mg_ Gal'leria Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Mol greu
Badalols Preséncia S| NO X
Grau de degradacit Lleu Greu Molt greu
Pandents Insuficient Suficient X |Irregular
Evacuacic aiglies Recallida aigiies pluvials Ala xama X |Al carrer A allres coberles
Connexid amb baixants Deficient Correcta X |No hi ha

lai

Necessital de rehabilitacié
general

Rehabilitacio per millorar
alllament

No cal rehabilitacia

Recomanaclons | Observaclons

La coberta presenta un bon estal general

ID, DADES ENVOLVENT. TERRASSA ATICS

S'ha d'amplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA

TERRASSA ATIC

Superficie coberta

36,00 m? (aprox)

T Plana sense C.A. X |Plana a la catalana Plana Invertida
ipologia T
nclinada teula Altres
Us de la coberta Comunltar (estenedors...) Privaliu {atics) X [Momés manleniment
Transitable Sl NO
Acces a la coberla Des de I'escala comunitaria | |Mitjangant escala veins Mitjangant escala manual | |
Descripclé General Des de |'atic X |Milfancant escala privada |~ |Miljangant escala manual
Acabat Rasilla dable Rasilla senzilla Altras
Impermeabililzacls Lamina Emulsit Autoprotegida
Aillament Si ND No esla clar
Deticiancion obsariatas Irppﬂrrneahiillzacic‘a A‘Il'llamlenl Acabat
Fissures Filtracions Altres
Grau de degradacio Lley Greu Malt greu
Tipus Ampill d'obra X |Barana metal ica Allres
Elements Remat amb Trencaaigiies Sl X [NO Mo & pega de remat
perimetrals Minvell =] X [NO
Grau de degradacid Lleu Greu Malt greu
| Safareig Eslenedar Porxo
Elements en coberta Tipusicelement Cobert X |Gal-leria Altres
Grau de degradaclo Lleu Greu Molt greu
Presancia Sl NO
Badalofs Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Pendents Insuficient Suficiant X |lrreguiar
E i algll Recolllda aigiles pluvials A la xaxa X Al carrer A altres cobertes
Connexio amb baixants Deficient Correcta X [No hi ha
Diagnios| general de la inspecclé Necessilat de rehabllitacia Rghabilitacic’: per millorar No cal fehabilitacio
general aillament

Recomanacions i Ob!

servacions




|E. DADES ENVOLVENT. MITGERA LATERAL 1

Superficle Mitgera

Mo disposa
Preséncia Sl NO
Tipologia Mad Prefabricat Allres
; Cambra d'aire Bl NO No esta clar
Eqeapluvial Alllament 3l NO Mo estd clar
Estanquitat Malt deficient (filtracions) Deficient Suficient
Grau de degradacio Lieu Greu Malt greu

Dlagnos| general de la inspeccio

MNecessitat d'enva pluvial |
dillamenl

Rehabilitacio enva pluvial

axistent

No cal intervencid

Recomanacions i Observacions

|E. DADES ENVOLVENT. MITGERA LATERAL 2

Superficle Mitgera

Mo disposa
Preséncla sl NO
Tipologia Mao Prefabricat Allres
i Cambra d'aire Sl 8] No esta clar
R plvial Alllament =] NO Mo esta clar
Estanguilat Moll deficient (filiracions) Daficient Suficient
Grau de degradacio Lleu Greu Mol greu

Dlagnos| general de la Inspeccld

Mecessitat d'enva pluvial i
alllament

Rehabilitacio enva pluvial

exislent

Mo cal intervencia

Recomanacions | Observaclons

[F.DADES ENVOLVENT, PATI POSTERIOR

Nombre da patis

Mo s'ha pogut accedir

Superficie 66,00 m* (aprox]
Tlpus acabal Obra vista Rev Continu Altres
Gruix tancament 15 CM 30 CM Allres
Paraments verticals Cambra d'aire i sl i NOC N.U esla clar
Xarxes de serveis Sanejament Gas Aigua
Telefonia Allres
Grau de degradacia Ligu Greu |Molt greu
Tipus Cobert Descobert
Material Cobertura Palicarbonat Metal lic Altras
Calobert Ventilacio Complelx normativa Mo compleix namativa
Eslruclura de supori Metal-lica Altre material NO hi ha
Grau de degradacio Llgu Greu Molt greu
Preséncia Sl NO
Safarejos Tancats amb vidre Sl NO

Diagnosi general de |a inspeccié

Requereix aillament

Requeraix pintat

Substitucio baixants

Substitucio Celobert

Substitucid fusteries

Allres

Recomanacions i Observacions

[F_DADES ENVOLVENT. PATIS D'IL.LUMINACIO | VENTILACIO

Nombre de patis

Dlagnosl| general de |a Inspeccio

equarcix aillament

Reqguereix pintat

2 palls
Superfici i
prii 6,00 m* cada pati (aprox)
Tipus acabat Obra vista Rev Continu Alires
Gruix tancament 16 CM 30 CM Altres
ParsrishlsveHicaIS Cambra d'alre _ Sl ! NO N.u esta clar
Xarxes de serveis Sanejament Gas Aigua
Telefonia Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Tipus Cobert Descobert
Material Cobertura Policarbonat Metal-lic Altres
Celobert Ventilacia Complelx normaliva No compleix normativa
Estruclura de suporl Metal lica Altre material NO hi ha
Grau de degradacia Lleu Greu Moli greu
. Preséncia S| NCH
Srtardion Tancats amb vidre S NO

Subslilucio bajxants

Substitucid Celobert

Substitucio fusterles

Alires

Recomanacions i Observacions

MNecessitat de rehabilitacid dels paraments verliclas

|G. ALTRES
Escales Estat de conservacid Molt deficient Deficient Bo
comunltaries Diagnosi Requeraix pintat Patologies lleus Palologies grous
Accés a l'edifici Compleix SUA No compleux SUA
Accesslbllitat Ascensor S1 NO
Intal*lacid ascensor Viable Mo viabla Dubtos
Patologles Deleccio sl NG
estructurals Localitzacia Parets Sostres Escalos
Altres recomanacions | observacions generals
[F-REsUM
Fagana Carrer Sl NO Parcial
Facana Interior Sl NO Parcial
Necessitat de Coberta general =] NO Parcial
rehahilitacio Coberta lerrasses alics 51 NO Parcial
Milgeres Sl NO Parcial
| Palis =i NO Parcial
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[2. IDENTIFICACIG EDIFIC

[ADREGA C. Pirineus,104

[C. DADES ENVOLVENT. FACANES

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una allra par ala fagana posterior

FACANA CARRER
Superficie fagana
165 m”

Percentalge forats en
fagana A%
Algada da la fagana
(nombra de plantes) 5

Tipus acabat Obra visla [Rev Continu X |Altres

Gruix tancament 16 CM 30 CM X |Altres
Tancamenl de fagana [Cambra d'aire =] X [NO Mo esta clar

Fissures X _[Humitats X__|Despreniments

Deficiéncies obsarvades Tagues Deficiéncies aillament X |Altres

Grau de degradacid Lleu Greu X [Moll greu

Tipologia Fusta Alumini X |Allres
Finastres i forats Envidrament Senzill X_|Doble Rotura pont térmic

Grau da parmaabilitat Baix X |Mig At

Grau da degradacio Lleu Grau Molt greu
Braiaaans Sl Perslana amb caixa Persiara amb corda 3orti5:on5
eilar Tipus Tendal X |Alres Mo hi ha

Grau de degradacia Liau X |Greu olt greu
T Tipus. - |Fibrociment PVC Altres

Grau de degradacio Lleu Grau Molt greu
Cossas volals Tipus Balcans Tribuna Allres

Grau de degradacit Lieu Greu Molt grau
Elameants volals Tipus Cornises Coronaments Altres

Grau de degradacid Lleu Greu Malt greu
Mics Fraséncia 5l X _[ND

Grau degradacid de {agana Lleu Greu Mall greu
|Espais exleriors Tipus Balch an voladiu Terrassa coberta Gal-leria
Elements en fagana | Tipus Aire Acondicionat X |Antenes Allres
e de Semaiaen Enllumenat X T_Fllefﬂnia Baixa Tensio
acia Tipus de xarxa |Gas X |Aigua Allres

Tipus d'intervencid recomanada [Endre;arnent X |Subslitucid Cap

Mecessilal de rehabilitacié Rehabilitacio per millarar

Diagnosi general de la inspeccid general % |ailament Mo cal rehabililacid

Recomanacions i Observacions

La planta baixa da la fagana presenta un aplacal de pedra arlificial.

|C. DADES ENVOLVENT. FACANES

S'ha d'omplir una filxa per a la fagana principal i una altra per a la fagana poslerior
p

FACANA POSTERICR
Superficie lagana
208 m*

Percentatge forats en
fagana 25%
Alcada de Ia fagana
{nombre de plantes) 5

Tipus acabat Obra vista Rev Canlinu X |Altres

Gruix tancamant 15 CM 30D CM X |Altres
Tancament de fagana |Cambra d'aire Sl NO No esla clar

Fissuras X |Humitals X |Despreniments

Deficigncies observades Tagues X |Deficiencies aillament X |Allres

Grau de degradacit Lleu Greu Moli greu

Tipologia Fusta Alumini X [Altres
Finestres i forals Envidrament Senzll X |Doble Rolura pont lérmic

Grau de permeabilital Baix X_[Mig All

Grau de deqgradacid Lleu Greu X |Malt greu
Préleceions solars [Fersiana amb caixa X_|Persiana amb corda X Portipnns
iredan Tipus Tendal X |Alires Mo hi ha

Grau de degradacid Llau Greu X |Molt greu
Baixants Tipus. Fibrocimant X |PVC Allres

Grau de degradacia Lisu Greu X IMalt grau

Tipus Balcons Tribuna Allres
Sassaspiele Grau de degradacia Lieu Greu Maolt greu
Eleiiisiivolhts Tipus Cornisas Coranamenis »  |Allres

Grau de degradacic Lleu Greu X __[Malt greu
Aics Presdéncia Sl X _|NO

Grau degradacio de fagana Lleu Greu X [Molt greu
Espais exleriors Tipus Balct en voladiu Terrassa coberla Gal-laria
Elemenis en fagana | Tipus Aira Acondicionat X _|Antenes Allras
St HE BErvei B Enliumenat Telefonia X_|Baixa Tensio
Fecrrn Tipus de xarxa Gas Aigua Alires

Tipus d'intervencio recomanada |Endregamant Substitucid Cap

Mecessilal de rehablhitacid Rehakilitacio per millarar

Diagnosi general de la inspeccid lgeneral X |aillamant No cal rehabilitacid

Raecomanacions | Chservacions

El mur de contencit de lerres existent a la part posterior de la finca presenla deficiéncias de
manteniment i conservacio.

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'amplir una fitka per a la coberta principal | una altra per a cada lerrassa dals afics

COBERTA FRINCIFAL
Superficie coberta
242 m*
[Plana sense C.A. X _|Plana a la catal Plana |nvertida
Tipologia Inclinada leula Altres
Us de |a coberta Comunitari (estenedors...) Privatiu (atics) Només manienimant X
Transilabl Sl NO X
Acces ala cobaria Des de I'escala comunitaria Mitjangant escala vains Mitjancant escala manual |X
Descripeit General Des de ['alic Miljancant escala privada Mitjangant escala manual ||
Acabat Rasllla doble Rasilla senzilla X |Altres
Impermeabilitzacid Lamina Emulsia X |Autoproleglda
Aillament 8l NO Mo esia clar X
Imparmeabilitzacid X_|Ailament X [Acabat X
Deficiéncies observades Fissures Fillracions Altres X
Grau de degradacio Lieu Grau X_|Molt greu
Tipus Ampll d'obra [Barana metallica Allres
i Remal amb Trencaalgles =] NG X |No lé paga da remat
Elements perimetrals Winval a3l =] NG m
Grau de degradacia Lleu Grau Maolt greu X
Safareig Estanedor Porxo
Elements en coberla |Tipus d'element Cobert Gal-leria Allres
Grau de degradacid Llau Greu Moll greu
Badalols Preséncia =] NO
Grau da degradacid Lleu Greu Malt greu
Pendents Insuficient Suficiant Irregular
Evacuacio aigies Recoliida sigles pluvials Ala xarxa Al carrer A alires coberlas
Connexid amb baixants Daficiant Correcla No hi ha
Mecessital da rehahilitacia Rehabilltacio per millarar
|Disgnos! general da la inspeccié general aillament X |MNo cal rehabilitacié
Recomanacions | Observacions
|D. DADES ENVOLVENT. COBERTES
S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels alics
COBERTES TERRASSES ATICS
Superlicles 4 cobertes] 10 m*,10 m*10 m* 10 m*
Flana sense C.A. X_|Plana a |a catalana Plana Invertida
Tipologia Inclinada taula Altres
Us de la cobera Comunitari [estenedors...) Privatiu {atics) X _|Momés tenimant
Transitabla sl X |NO
Acces a la coberta Des de |'escala comuniiaria Miljangani escala veins Mitjangant escala manual
i Des de l'alic X _|Mitjancant escala privada Mitiangant escala manual
BesGripela Genaral Acabat Rasilla dobla X _|Rasilla senzilla Allres
Impermesbilitzacid Lamina Emulsia Altoprolagida
Afllament sl NO No esta clar X
Impermeabilitzacit Alllament Acabat
Deficiéncies observades Fissuras X |Fiitrac:ions X |Altres
Grau de degradacid Ligu Greu X |Moll greu
| Tipus Ampit d'obra Barana metal-lica Altres
Elements perimelrals i'?;::}l amb Trencaaigiies g: - :g Wo té peca de remat
Grau de degradacié Llau Greu Moll greu X
g X_|Estenedor X_[Porxo
Elementis an coberta [Tipus d'elemant Cobert X |Gal-leria Altras
Grau de degradacio Lleu Grat X [Maolt greu
Badalots Fresencia - bl NO
Grau de degradacid Ligu Greu Mol greu
Pendenls Insuficient Suficient Irregular X
Evacuacio aiglies Recollida aigiles pluvials A |3 xarxa X_|Al carrer A altres cobertes
Connexio amb baixants Deficient X_|Corracta No hi ha
Mecessilal de rehabilitacia Rehabilitacié per millarar
Diagnosi general de |a inspeccid general X |aillament Mo cal rehabilitacio

Recomanacions | Observacions




[D. DADES ENVOLVENT, COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberla principal i una alira per a cada lerrassa dels alics

TERRASSES PATIS
COBERTES POSTERIORS
Superficies 2 cobertes ;
55 m’, 56 m*
Plana sense C.A. X |Plana a la catalana Plana Inverlida
Tipologia Inclinada teula Allres
Us de la coberta Comunitari (estenadors,..) Privatiu (Baixos) Només mantaniment
Transilable sl X_|NO
Acces a la cobaria |Des de 'escala comunitaria Mitjangant escala vains Miljangant escala manual
L Des del baixos X _|Mitjangant escala privada Miljangant escala manual
Desetipsio Genel. | R Rasilla dobls X_|Rasilla senzila Allras
Impermeabilitzacié Lamina Emulsid Autoprotegida
Alllament sl NO Mo esta clar
Iﬁﬂperrneabili[zaciﬁ Alllamant Acabal
Deficiéncies observades Flssures X _|Filtracions Altras
Grau de degradacio Llau Greu Mailt grau
Tipus Ampit d'obra Barana melal-lica Allres
Elements oamatrals Remat amb Trancaaiglies Sl MO Mo & peca de remat
PENMENAS INiinvell ] NO
Grau de degradacio Lleu Greu Moll greu
ISaI’araiq Eslenedor Paorxo
Elemenis en coberta |Tipus d'elament Cobert X |Gal leria Allres
Grau de dagradacia Lieu Greu Moll greu
Presencia 3l NO
B
adajol Grau de degradacio Llau Greu Malt greu
Pandants Insuficient Suficient Irregular
Evacuacit aiglies [Recollida aigles pluvials A la xarxa X_|Al carrer A allres coberles
|Connexié amb baixants Deficlen| X _|Correcta Mo hi ha
MNecessilal de rehabilitacia Rehabilitacid per millorar
Diagnasi genaral da |a inspecciéd general X _|aillament Mo cal rehabilllacio
Recomanacions i Observacions
|E. DADES ENVOLVENT. MITGERES
Superficia Milgera
Presencia Sl NO
Tipologia Mad Prefabrical Altres
Eriva phivial Cambra d'aire Sl NO No esla clar
Aillament Sl NO No esla clar
Eslanguiial Malt deficient {fillracions) Deficient [Sunicient
Grau da degradacio Ligu Grau Malt greu
Mecassital d'enva pluvial | Rehabilitacié enva pluvial
Diagnosi general de la inspecoit afllament exislent Mo cal inlervencié
Recomanacions i Obsenvacions
iblostliEl b
E. DADES ENVOLVENT. MITGERES
[Superficia Milgera
Preséncia 5l NO
Tipologia Mad Prefabricat Allres
3 Cambra d'aire =] NO No asta clar
Enva
i plgal Aillament 5] NO No esta clar
!Estanquitat Molt deficient (filtracions} Deficient Suficient
|Grau d= degradacia [N Greu Malt greu
Necessilat d'enva pluvial i Rehahilitacio enva pluvial
Diagnosi general da |a inspaccia aillament |exi Mo cal inlervencio
Recomanacions i Chservacions

|F. DADES ENVOLVENT. PATIS

Nombre de patis

4

Superficie

1m?, 1m?, 7m?, 7m?

Tipus acabal Obra vista Rev Continu X |Altres
Gruix tancamant 15 CM X |30 CM Allres
_ 2 Cambra d'aire Sl WO Mo est clar X
Famanients egeals Xarxes de servels Sanzjamant X |Gas X [Aigua X
Telefonia Allras
Grau de degradacit Lleu Greu Mol greu X
Tipus Cobert Descobert X
Malerial Coberlura |Palicarbonat Melal-lic Altras
Celobert Venlilacid Compleix normativa Mo compleix normaliva
Estruclura da suporl tetal-lica Altre material NO hi ha
(5rau de degradacit Lleu Greu Maoll greu
Preséncia Sl o} X
e =
soltels Tancals amb vidre sl Q
Requereix aillament X |Reguareix pintat X |Substitucié baixanis
Diagnosi general de la inspeccio Subslilucid Celobart Subsiiucia fusteries Altras
Recomanacions i Observacions
|G. ALTRES
Estat de consarvacis Mot deficient Daficiant Bo X
Escales con - - o .
Diagnosi Requereix pintat Patoiogies lleus Palologies greus
Accés a l'edifici Compleix SUA X |No compleux SUA
Accessibilitat Ascensor 5l o] X
Intal:|acid ascensor Wiable X _|No viable Dubtas
Palologies Detaccit 51 MO X
eslructurals Localilzacia Parats Soslres
Allres recomanacions | observacions generals
H. RESUM
Fagana Carrer Sl X _|NO Parcial
Fagana Interior 3l X _|NO Parcial
Mecessilal de Coberta general =il NO Farcial x
rehabililagia Coberta terrasses alice Sl X |NO Parcial
Milgeres 3l NO Farcial
Palis 5l X |NO Farcial




/! Fagana principal

Facana posterior

Patis
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[C. DADES ENVOLVENT. FACAMNES. - CARRER -

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - SUPERIOR

ADRECA: CR. PIRINEUS 102 S'ha d'omplir una fitxa per a |a coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics
'?ACANA CARRER COBERTA PRINCIPAL
Superficie fagana Superticie coberia
166,5 m? 230 me l_
Percentatge forats Plana sense C.A. X |Plana a la catalana Plana Inverlida
en fa?ana 63,50% Tipologia Inclinada teula Altres
Gada de la lagana Us de |a coberta Comunitari (estenedors...) Privaliu (alics) Momes manteniment X
{nombre de plantes) (PR+3FP+PAT Transilable 5 NO X
Tipus acabat Cbra vista Rev Continu X _|Altras Accés a |a coberla Des de |'escala comunitaria | X |Mitiancant escala veins Miljangant escala manual | X
Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Altres o ) Des de |'atic Mitjangant escala privada Mitjangant escala manual
fT:;r:;'aamant de Cambra d'aire ]l X [NO - No esta clar Reserlpoi6 Acabat Rasilla doble ?EJS‘II!a senzilla X |Altres
Fissures Humitats X |Despreniments X Imparmeabilitzacio Lamina X [Emulsio Auloprotegida
Deficiéncies observades Tagques X |Deficiencies aillament Allres Adllamenl Ell NG Mo esta clar X
Grau de degradacia Llgu Greu X [Molk greu Imparmeahﬁtzaclb X |Aillament X |Acabat X
Tipologla Fusla Alumini X |Allres Deficioncies observades |Fissures X |Fillracions X |Altres
Finestres | forats Envidrament Senzill X |Doble Rotura ponl i&rmic Grau de degradacio Lleu 'Ereu Maolt greu X
Grau de permeabilitat Baix X [Mi Alt | Tipus Ampit d'obra X |Barana metal-lica Altres
Grau de degradacio Lleu X |[Greu Molt greu Elements Remat amb Trencaaigies 8l NO X [Na té peca de remat
Profeccions solars , Persiana amb caixa X |Porsiana amb corda ﬁartilcons perimetrals Minvell 3l X |NO
exfiriors Tipus _ Tendal Altres Na hi ha Grau de degradacid Lleu Greu Moll greu X
Grau de degradacia Lleu X [Greu Molt greu Safareig Estenador Porxo
TS Tipus Fibrogiment PVC Altres Elements en coberta |Tipus d'element Cobert Gal-leria Altres
Grau da degradacia Lleu Greu Malt grou Grau de degradacia Lleu Greu Mall greu
Tipus Balcons Tribuna Altres Presencia =] NG X
Cossos volats T T T e Tiolt grot Sadalols Grau de degradacit Tieu Grou Mol greu
Elements volats Tipus Cornises X |Coronaments Altres Pendents Insuficient Sulicient X |lrregular
Grau de degradacia Lleu Greu X [Malt greu Evacuacid aiglies Recoliida aigles pluvials A la xarxa X |Al carrer A altres cobertes
i Preséncia =) X |NO Connexio amb baixanis Deficient X |Corracta Mo hi ha
ALleE Grau degradacia de fagana Lleu Greu X [Malt greu BCessnal ae renanniacio Renabmiacio per mmorar
Espais exteriors lipus [Balce en voladiu Tarrassa coberta A |Gal-lena Di i general de la inspeccio general X |ailamant Nao cal rehabililacid
Elements en fagana_|Tipus Aire Acondicionat Antenes Alfres (Aarma) X Coberla molt lrencada, plena de vegetacio, amb molies esquerdes, rajoles | minvells sensg
Xrsos di ssrpisen Enllumenal Telefonia X |Baixa Tensia X adheréncia, fins | tol & una linia de remal de leula a pali d'illa amb més del 50% de feules)
Tipus de xarxa Gas X |Aigua Altres senze adheréncla {amb una calguda de § plantes d'algada). En els &lics 3a | 41 hi ha lagues|
tagana Tipus dinlervenclo recomanada |Endrecament X [Substitucia Cap dA'hiymitat al sosice,
[FECESsIat e renabmacn ReNabiacio per miarar |Recomanacions | Observacions
Diagnosi general de |a inspeccié general ¥ |aillamant Mo cal rehabilitacia
No hi ha la tribuna que consta en projecte. Hi han unes lerrasses dins del volum edificat,
enrasades amb el pla de fagana, De 6 s'han lancal 4 amb tancamenl d'alumini o reixa
R ions | Observaclons

[C. DADES ENVOLVENT. FAGANES, - PAT| D'ILLA -

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - ATIC CARRER - ]

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal | una altra per a la fagana posterior S'ha d’omplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atics

FAGANA POSTERICR COBERTA TERRASSA ATIC
Superficie fagana 108.6 m? Superficie coberta
Percentatge forats 33 m - — .
enfacana 40% Plana sense C.A, X |Piana a |a catalana Plana Invertida
Ngﬁﬂmﬁ Tipologia Inclinada teula Allres
{nombre de plantes) |PE+3PP+PAT Us de la coberta Comunitari (estenedors...] n Engrauu (atles) X |Nomas manteniment
: Translable Sl
4 %ent ?:r:h:mtz gg‘éﬁ:n“nu i ::t:z Accés a la coberta Des de ['escala comunitaria Mitjangant escala veins Mitjangant escala manual
::gr':";‘aarnent L} Cambra daife S0 X [ND No esta clar Descripcié General |- Des de l'atic X \dmgnganr E?CEla privada Mitjangant escala manual | |
Fissures X Hrm X |Despreniments X cabat Rasilla doble 3asﬂ|a“senzllla X |Altres
Deficitncies observadeas Taques X |Deficiencies allament Alires Impermeabilitzacio Lamina Emulsia Aulopr_nteglda
Grau de degradacio Lleit Gred X |Molt greu Aillament ] = \lp Mo asta clar X
Tipologia Fusta Alumin N |Allres o ‘[r_flpermeabllltzamo '_Alnlam_cnt Acabal X
T Ervidiamant Senzill X [Doble Rolura pont [ermic Deficiéncies qbser_\r.adea Fissures X |Fittracions. i Altres
Grau de permeabilital Baix X [Mig Al Glrau de degradacio Lleu Greu — Molt greu
Grau de degradacia Lieu X |Greu Talt greu Tipus _ Ampit d'obra X |Barana metal-lica X |Allres
Drolerioneaiins Fersiana amb caka X [Persiana amb corda X | Partloons Elements F{gmak amb Trencaaigles Sl NO X |Mo té peca de remat
i Tipus Tendal (P.Baixa) X |Altres No hi ha perimetrals Minvell _ 5l X EO
exteriors Grau de degradacs Tiat Greu X |Wol gred Grau de degradacid L|Dl.l ] Greu X [Molt greu
—— Tipus — Fibrociment PVC Allres - i o a ES(apHOr Porxa
Grau de degradacio Lieu Greu Molt greu ments en coberta | Tipus d'element _ Caobert X |Galleria Altres
Caasaseris Tipus Balcons X [Tribupa Altres Sfau.de.degradamo Ié_llnu X |Greu - Wiolt greu
Grau dc dogradacio Cleu Greu X |Molt greu Badalots S i Jearadane e 22 s
Elements volats Tipus Caornises X |Coronaments X |Allres B gracacio - = o1 arey
Grau do degradacis Tieu Greu X Mol greu em:lelntrs : : Insuficient Suficient X |Irreguiar
A Presencia =l vl [s) GobertFancat X Evacuacio algiies Reculhd_; aigies ;:_uluwals Ala xarxa X Al carrer A alll:es coberles
tics Grau degradacio de fagana e Breu X [Wiolt greu Connexio amb baixants Deficient Correcta Mo hi ha
Espais exieriors Tlpus Balco en voladiu Terrassa coberla Gal leria rppelaldeTehabiiack: mr P
EL'Tnfagana Tipus Tore Acondicional X [Bnienes fres SO TEREDORS) | ¥ Diagnosi general de la inspeccid general | X Sliament IHa gt rahabifiaco
Erlomanat Talelonia T B Toris Hi ha dos espais privalius, un esla cobert amb elements d'alumini i policarbonat, amb un)
Xarxes de servelsen| = le bastanl nou, L'allre & una part coberia i tancada, en la zona descaberta, s'aprecien|
Tipus de xarxa Gas Aigua Allres {Antena) X SRRES ! P i 4 o
fagana Tipus dinfarvenci recamanada |Endregament Y [SubsTen Cap ﬁssu_rmg enla par!al. despreniment en les cornises que fins i tol deixa al descobert les biguetes
Necessial de TehabmEcio Hohabmaco per mmorar metal-liques en diferents punts, Paviment correcte
Diagnosi genaral da la inspeccid general X |aillament Mo cal rohabilitacio Recomanacions | Observacions
La siluacié des del baixos 2a és moll pitjer gue en la zona del baixos 1a, tant a nivell dej
proteccions de finestres com de fissures | despreniment de rajoles en fagana (P baixa) aix
com |'estal dels frontals dels balcons. Pel que respecia als murs perimetrals estan maolt
Recomanicions i Observacions |degradats amb fiseures | humitats generalilzades.




[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - ATIC PATI D'ILLA -

[F- DADES ENVOLVENT. PATIS -2 - AMB ACCES DES DEL BAIXOS da

§'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada lerrassa dels atles Nombre de patis 2de 2
Superficie 370 m?
COBERTA TERRASSA ATIC Tipus acabat Obra vista Rewv Continu X |Altras
Superficia coberfa s Gruix tancament 15 CM X [30.CM Alires
1.2 m? i Cambra d'aire Sl NG X |No esta dlar
Plana sonse G.A. X |Plana a la catalana Plana Invertida Paraments verticals o= m=r—res Sanejamenl ¥ |[Gas ¥ |Aigua X
Tipologia Inclinada teula Altres Telefonia Altres ANTENA X
Us de la cobarta Comunitari (estenedors...) Privatiu (atics) X _|Nomeés manteniment Grau de degradacia Llzu Greu X |Malt greu
Transitable Sl X INO Tipus Coberl X [Descobert
Acces a la coberta Des de l'escala comunitaria Mitiancant escala veins Mitjangan! escala manual Waterial Cobertura Policarbonat Matal lic Altres {Vidre armal) X
Descripcié General Deslde Iatic X “M@.@_Pm"ﬂda Mitjangant escala manual Celobert WYentilacid Compleix normativa Mo compleix normativa X
Acabal Rasilla doble Rasilla senzilla X |Alres Eslructura de suport Metal-lica X |Altre materlal NO hi ha
Impermeabilllzacid Lamina Emulsio X |Auloprolegida Grau de degradacia Lleu Greu X [Malt greu
Aillament |l _ NO No esta clar Fresenoia 3l ¥ |NO
Impermeabilitzacio X |Aillament X |Acabat Satarcjos Tancats amb vidre ] XK NO
Deficiéncies observades Fissures Filtracions Allres Requereix aillament X |Requereix pintat X |Substituciéd baixants X
Grau de degradacio Lleu X |Greu Malt greu Diagnosi general de Ia inspeccié SUEEE[EE_CEIEEE?T—_ |;u§§ﬁfucm' Tusteries Allres
Tipus Ampit d'obra X |Barana metal-lica X |Allres Encara hi ha baixants de fibrociment que caldria substiluir. Alguns dels vidres armals de
Em'l“e":tsl E&?mﬁf‘amb Trencaalgiies g: X :g X |No 1& peca de remat cobertura de| pati estan trencats, requereix reparacié ifo subslilugia. A 'slgada de planta atic
perimetrals G:—;Izedg g S e e T Recomanacions | Observacions s'han fet uns volums amb tancament d'obra, per l'aspecte son antics
Salareig X |Estoriedar Porxo
Elements en coberta |Tipus d'element Cobert X |Gal-leria Altres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Mol greu
B Preséncia ] NO X |5 ALTRES
Riatols Grau de dogradacid ] G |
rau de degradacio ey reu Malt greu Escales = P - Taenoien Do T
Pendenls Insuficient |Sulicient X_|lrregular asE) - Ak 0o LonBaVac LMP' eltsten X St By -
Evacuacio aigiies Recollida aigiies pluvials A la xarxa X |Al carrar A allres cobertes COMIN IR AGS Diagnos:l = Requen.alx EL) Fatologios Illeus X [Pailagisngrenes
Connexio amb baixants Deficiant Correcta Na hi ha : Acces a ledifici Compleix SUA X JNo compleix SUA
—[NeEeeaaT de Torabmaes | [RoRabiiasi par illorar Accessibilitat Ascorisor Sl ND_ -
Diagnosi general de Ia inspeccié general x |atiiament No cal rehabilitacia !nslal-lgyo ASCEnsor ﬂable Wo viahle Dublas X
Esquerda molt imperiant en la paret a l'alcada del forjat de soslre de planta atic que marca Falologles DEIE‘?CIO e sl NG X
malt la linia de [orjat. Cal reparar-la. Un dels alics estd lancal amb obra com si fos (= fagana) Estidcturals Localllzaei Farels e - Seettes — Escalgs
original. En els palis dilla posleriors, els murs de conlencio de terres | tancament de sclar, presenten|
B ormanxdine i Bhssreaing un aspecte baslan! dolenl, amb escrostonaments, humitats, fissures, etc. Donada l'algada que|

lenen (unes tres plantes), caldria fer una revisio acurada per tal de determinar el seu estal

|E. DADES ENVOLVENT, MITGERES

[F_DADES ENVOLVENT, PATIS -1 - AMB ACCES DES DEL BAIXOS 1a

Mombre de patis
L_r!‘ 1de2
upericie
370 m*
Tipus acabat Obra vista Rev Conlinu X |Altres
Gruix lancament 15 CM A |30 CM Altres
; Cambra d'aire Ell NO X _|Mo esta clar
Faramentsverticala Xares de servels Sanejament % |Gas X |Aigua
Telefonia X |Allres
Grau de degradacit Lleu Greu A Mol greu
Tipus Caobert X |Descoberl
Material Cobertura Policarbonat Metal-lic Altres (Vidre armat)
Celobert Ventilacio Compleix normallva Mo compleix normativa X
Estructura da supaort Metal-lica X JAllre material MO hi ha
Grau de degradacia Lleu Greu X |Molt greu
z Presencia 5l X NG
safarejos Tancats amb vidre Ell X [NO X
|Ragucmix ailament A |Requereix pintat X Eubstitucié baixants
| Diagnosi general de la Inspeccié ubsiitucic Celobert Subsiiucla Tusleres |Altres
Alguns dels vidres armals de coberura del pali estan trencats
Recomanacions | Observacions

Altres recomanacions | observaclons generals

real d'eslabllital | seguretal.

[H. RESUM
Superficie Wiigera Facana Carrar =l X NO Parcial
300 m# Fagana Interior Sl X [NO Parcial
Preséncia 3l W |ND Necessitat de Cceberta general sl X [NO Parcial
Tipologia Mad X |Prefabricat Altres rehabilitacid Coberla lerrasses alics 8l X [NO Parcial
Enva pluvial Gfimbra d'airg sl X |NO No esta_l clar Milgeres sl NO F'arc;lal X
Aillament Ell NO X Mo esta clar Fatis El (NG Parcial
Estanquitat Maolt deficient (filtracions) Deficient Sulicient
Grau de degradacid Lleu X | Grau Molt greu
G&UESS![E[ a enva pi Ewa I !‘{E aEIlIEBCED cnva pluvial
Dlagnosi general de |a inspeccid aillament existant X |MNo cal intervencié
Presenta un bon aspecte general, perd en alguns punts estd una mica trencal.
R ions | Observacions




Fagana principal /

Fagana posterior /' Mitgera

SECRETARIA

CARRER PIRINEUS, 102



SECRETARIA

CARRER PIRINEUS, 102



[C. DADES ENVOLVENT. FAGANES, - CARRER -

ADREGA: CR. PIRINEUS 24-96
[FACANA CARRER
|Superficle fagana
302 m*
Percentatge forals
en fagana 8%
'mgaﬁla da Ia fagana
(nombre de plantes) [PE+3FPF+FAT
Tipus acabat Obra vista TRev Continu X [Alres
Grulx tancament 15 GM 30 CM X |Altres.
:p"::ﬂmam 8 Cambra d'aire H 0 Mo esld 1.'.-1ar X
Fissures ¥ |Humitats X |Daspreniments X
Deflciéncies ohservades Tagues X ficignci Altres
Grau de degradacio Lleu Grau X [Malt greu
Tipologla Fusta Alumini X [Altres
Envidrament Sanzill X |Doble |Rolura port termic
Finestres | forats — = .
Grau de permeabilitat Baix X |Mig All
Grau de degradacio Lleu X [Greu Molt greu
Pritediions solars Parsiana amb caixa X |Persiana amb corda Porticans
Tlpus Tendal (local) X [Alres Mo hi he
exteriors
Grau de degradacld Lleu b3 I_(_3'\reu Molt greu
Tlpus Fibrociment PVC Allres
Balxants Gprau de dagradacio l:eu Greu ol greu
P Tlpus ; Balcons Tribuna Altres
Grau de dagradacié Lieu Greu LED grei
Elemants volats Tlpus Cornises X |Coronaments Allres
Grau de degradacia Lieu Greu Malt greu X
Mics |Fresencia = rS—I X #o
Grau degradacio de fagana Lieu Greu X |Mait greu
Tipus Balco en voladiu Terassa coberla Galana _ X
Allres  (Banderola  de
Elements en fagana Tipus Aire Acondicionat Antenes I" blicitat) X
Enllumenal X |Telefonia X |Balxa Tensld X
Xarxes de serveis en Tipus de:xan Gas X [Aigua Allres [ALARMA) X
fagana Tipus ginlervencla recomanada |Enaregament ¥ [Substilucia Cap

Diagnosi general de [a inspeccio

eneral

RENGDMIELI0 peT miliorar

X |aillament

Wa cal rehahilitacia

Recemanacions i Observacions

LNECBSSI[ZIE € renanimacio
g

Escroslopaments en plnlura per humitats. En parament alic esta saltanl 'arebossatles
g a la linia da fagana, la immensa majoria, 5 de § eslan lancades
amb alumini. Els anceraiges de |a barana esian fent saller el parament de fagana

esian

[c.DADES ENVOLVENT, FACANES. - FATID'ILLA -

S'ha d'omplir una filxa per & la fagana princlpal 1 una altra per a la fagana postarior

FAGANA CARRER / POSTERIOR
Suparficia fagana
391 m?
Percentatge forats
an fagana 5%
[Algada de (a fagana
(nombre de plantes) |PE+3IPP+PAT
Tipus acabat Obra visla [Rev Caning A |Allres
Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Altres
I:gn:::“em da Cambra d'aire ] W |ND _ Mo asta Flar
Fissuras X |Humitats X |Despreniments X
Daficiéncles observades Tagues X |Deficiéncies aillament Altres
Grau de degradacid Lieu Greu W [Malt grEd
Tipologia Fusta Alumini X |Alires
Finestres | forats Envidrament Senzil X |Doble [Rolura pont 1&rmic
Grau de permeabilltal Balx X Mg Alt
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt grau
Proticcions salars Persiana amb caixa X |Fersiana amb carda Porticons
2 Tipus Tendal Allres Mo hi ha
extelinrs Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt grau
Baixants Tipus n Fibraciment [ X |Aliras
Grau de degradacio Lleu H |Grau Molt grau
Cossos volats [Tipus i Baloons Tribuna Allras
Grau de degradacio Llau Grau Mol grau
Tipus: Comises X [Coronaments Allres
Flements Volats E%de degradacit Lleu X |Greu Mol greu
Prasancia 51 X NG
Grau degradacid da fagana Lleu Grel X |Molt greus
Tipus Balcd en voladiu Terrassa coberta Galeria
Elemeants an facana |TIpus Eite Acondicionat X [Anlanes X |Altres
i A s e R Enll Talafonia Baixa Tensio
fagana Tlpus de xama Gas ﬂm_ ” Altres [ANTEMNA) X
Tlpus d'lnfervencid recomanada |Endregament X [Substitucio Cap
MeCecENal 0o renanmacs | [Renaaac par mmaar
mngsl general de la Inspecclé general ¥ |afllameant Mo cal rehabilitacia

Recomanaci i Obser

La zona que s'accedeix des del bajxos da és s que esta p
de 'lic. Els murs perimelrals de solar estan en bastan! mal estat

Jor. HI ha esgquerdes en PB 1 ampl|

|D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - SUPERIOR

5'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels aties

COBERTA [FRINCIFAL
[SUparlicle coberta
518 m*
Flana sapze C.A, Plana a |a catalana X |Plana Inverida
Tipologia Inclinada leula Altres
Us da la cobara Comunitari .} | ¥ [Privatiu (atics) Namés mantenlment
Transiiable sl X [NO
Accés a la coberta Des de l'escala comunitéria | X [Millangant escala vefns | X |Mitjiangant escala manual ||
o | Des de l'afic Millangant escala privada | |Mijangant escala manual ||
b Acabat Rasllla doble |Rasilla senziila Altres
Irr bilitzacié Lamina X |[Emulsia X |Auloprolegida
Aiifament Sl NO No esta clar X
Imy billizacis % [Allament Acabal
Deficiéncies observades Fissures Filiracions Allres
Grau de dagradacia Llau Greu Malt greu
Tipus Ampit d'obra Y |Barana metal-lica Allres
Elements Remat amb Trencaaigiles 51 NO X |Mo 1é paca da remat
|perimetrals Minvell 51 X |NO
Grau de d dacié Llgu Greu X [Molt greu
Safareig Estenedor X |Parxo
Elements en coberta |Tipus d'element Cobert Galerla Allras
Grau de degradacio Lieu X |Greu Molt grau
Badalots Presencia - Sl X [NO
rau de degradacio Lieu Greu X |Malt greu
Pendenls Insuficient Suficienl X |Irregular
Evacuacio aigles Recollida aiglies pluvials A la xarxa X |Al carer 4 alires cobertes
iConr‘.e:hﬁ amb baixant Deficient X [Comecta Mo hi ha
Necessiial e renabiiacio RENaOMIacio per miorar
Diagnosi general de la inspeccio genaral 3 |afllament Mo cal rehabiiitacio
Elernenls parimatrals, per l'exienor esian molt esquerdais
R 1 | Obser i
[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - ATIC CARRER - Atlc 2a
5'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada lerrassa dels atics
COBERTA TERRASSA ATIC
Bupericle coberta
20 m* —
Plana sanse C.A. X [Plana a |a catalana Plana Invertida
Tlpatogla Inclinada teula Altres
Us de la coberta Comunitari {estenedors...) Privatiu {atics) X [Només manlenimant
Transitable El X [NO
Acces a |a coberta Des de I'escala comunitaria Mitjangant escala vains |Mitiancant escala manual | |
Descrlpcié General Des de l'atle X |Mitjancant escala privada | __|Mitjangant escala manual | |
Acabal Rasilla dobla Rasilla senzilla X |Altres
[Imparmeabifiizacié Lamina Emulsio Auloproteglda
Alllamant Sl NO Mo esla clar X
Impermeabilitzacic A |Aillament X |Acabal X
Deficiéncies observades Fissures X [Filtracl X |Alires
rau de degradacic Lieu Greu X [Melt greu
Tipus Ampit d'obra X [Barana metal-lca X |Aliras
Elements Remat amb Trencasigiles Ell NO % |No té pega de remat
perimetrals Minvell sl NO X
Grau de d d Llsu X |Greu Maoll grau
f: E of Poro
Elements en coberta | Tipus d'elament Cobart Galeria Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
T ri;reséncla - ST [NO X
rau de degradacia Lleu Greu alt greu
Pendenls Insuficient Suficient ular
Evacuaclé aigiies  |Recollda aigies pluvials A la xarxa A Al carer A alires coberes
|Cannexié amb baixanis Daficiant Cormracta Mo hi ha
= Eresalal de rananimac Renanimaco par minarar
D 1 | de lal 1& general X laillament Ma cal rehabiliacid

ions | Observacions

Mo s'ha pogul accedir




[D. DADES ERVOLVENT. COBERTES - ATIC CARRER - Atic 3a

8'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra por a cada terrassa dels atics

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - ATIC PATID'ILLA - Atic 1a

S'ha d'omplir una fltxa per a |la coberta principal i una altra per a cada lerrassa dels atics

L 5Ty — [EORERTR TERRASSA ATIC
uperficie cober uperficie coberfa
20 m* 10 m*
Plana sense C.A. X [Plana a la [ Plana Invertida [Flana sense .. X [Plana & la I [Flana inverida
Tipologla Inclinada teula Alires Tipalogia Inclinada leula Altres
Us de |3 coberta Comunilar| (estenedors, . Privatiu (atics) X |Només manlenlinant Us de |la coberia Comunltari (estenedors, ,.) Privatiu {atics) X |Només |
Transitable |BI NG Transilable Sl W ND
Actés a la coberta Cles de 'escala comunitaria Mil] escall veins |Miljangant escala manual | | Accés a |a coberta Des de I'escala comunitaria Mitjangan! escala veins [Mitjancant escala manual
B R | Des de |'atic X escala privada Mitjangant escala manual | | Descripclé 6 + Des de 'afic X |Mitjancanl escala privada Mitjangant escala manual ||
i Acabat Rasilla doble Rasilla sanzilla X |Allres Acabal Rasilla dohle X |Rasilla senzilla Allres
|| mpemeabilitzacié Iiémlna Emulsio Autoprotegida 'Imﬂenﬂeabilnzacid Lamina Emulsio Autoprategida
Alllament sl WO Mo asta clar X Aillament 5l [#] Mo asta clar X
I bililzacia X |Allament A [Acabat X Imparmeablilizacia Alllament Acabat
Deficiéncies observades Fissures X |Filtracions X |Altres Deficiéncies observades Fissures Fillracl X |Altres (ENRAJOLAT) X
‘Grau de degradacid Liau Greu X |Molt greu Grau de degradacio Llzu Greu X |Molt greu
Tipus Ampit d'obra X Enrﬂna melal-llca A |Altres Tipus Ampit d'obra X |Barana metél-ica A [Adtres
El Remal amb Trencaaigies El | =) X |Mo té peca de remat |Elements Ramal amb T igiies E NO X [Mo té peca de remat
perimetrals Tdlrvell Sl {EO X perimetrals Minwell 31 X IND
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu Gran de degradacid Lleu Greul X [Molt greu
Salareig Eslenadar Fomxo Safareig X |Estanadar X [Poo
Ei en Tipus d'al Coberl X |Galeri Allres Elements en coberta | Tipus d'element Caberl Galeria Allres
Grau de dagradacld }Heu X |Greu Idall greu Grau de dagradacio Llau Grey X [Mall greu
Badal Preséncla 5| NC x Badal Prasancia =l MO X
Grau de dagradacld Lleu Greu Muail greu Grau de dagradacid Lleu Grey all greu
Pandents Insulicient ~ |Suhcient X Jirregular Pendanis Insuficlent X |Suficient Irragular
Evacuacld alglies  |Recclida aigies pluvials A s xarxa XAl carer A allras coberles Evacuacié aigiies  [Recollida aiglies pluvials A la xarss # Al camer A alires cobertes
Connexlo amb baixanls Deficient Coracla Mo hi ha Connexld amb baixants Deflclen! 7 |Corracta Mo hi ha
TEcEssNal ge renauacio HETanMacio per marar NECEss Al 08 rehabmiacio GRAnIIECI0 par marar
Diagnosi general de lainspeccid genaral X |aillamenl Mo cal Diagnosi general de |a inspeccio general ¥ |aillameanl Mo cal rehabilitacia
Mo s'ha pegul accedir Esquarda en el sostre de fa galeria. Filiracions en la parel del dormilori a pall d'illa. Farels)
enrajolades de lerat, molies rencades | calgudes, Elements permelrais lrencats . Rajoles)
Recomsnacions | Observacions |verticals maolt desplagades amb manca d'adheréncla
R. lons i Observacions
|D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - ATIC CARRER - Afic 4a |D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - ATIC PATI D'ILLA - Atic 6a
S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics
E@Lﬁ TERRASSA ATIC COBERTA TERRASSA ATIC
uperficie coberla [Superficic coborta
189 m* 5 n?
Plana sensa GA. X mana A |a calalana Flana Inveriida "[Plana sense G.A Plana a |a catalana TPlana Invertida
Tlpelogia Inclinada teula Allres Tlpalogla Inclinada leula Allres
Us de la coberla Comunilar [ Ors...} Privatiu (atics) A |Només manleniment Us de la coberia Cr llar (eslenedors...) Privatiu {atics) A [Momés mantaniment
Transitable 5l X [NO Transitable Ell X [NO
Acces a la coberia Des de 'escala cc itarl Miljangan| escala veins Mitiangant escala manual Acces a |a coberla Des de ['escala comunitaria Miljangan! escala veins Mitjangant escala manual
- . Des de I'afic X Jangan| escala privada Mitjangant escala manual o " Des de I'atic X [Mitjangan! escals privada Mitjangani escala manual
Desarlpclé Acabal Rasilla doble Raslla sanzilla = X |Alires [ ] Bisoipcin Acabat |Rasilia doble ?ajsiII; sanzila E Au:asc I
Imparmeaakiliizacio Lamina Emulsio Autoprateglda impermeabilitzacié lLémlna Emulsio Autoprotegida
Alllamant £l WO Mo asta clar X Alllament Ell [=] Mo esta clar
Imparmeablliizacio ¥ [Aillament X |Acabat X Imparmeabilitzacia Afllament Acabal
Deficiencies observades Fissuras X [Filtracions X |Altres Deficiéncies observades Fissures Fillracions Alires
Grau de degradacio Llau Greu X [Molt greu Graul e degradacio Ligu Greu Molt greu
Tipus Ampit d'abra ¥ [Barana melallica X |Altres Tipus Ampit d'obra Barana melal-lica Altres.
El Remal amb Trencaaigiies Ell X |No & peca de remat El! Reamal amb Ti iglies Ell NO Mo 1& peca de remat
perimetrals Minwall ﬁ [a) X perimetrals Minvall 5l NO
Grau de degradacio Lleu X [Greu Ioit greu Gral de degradadla Lleu Gigl Molt greu
Safareig Eslenadar X [Porxo | |Estenador FPorxo
El en coberta | Tipus d'alemant |Coberl X |Galeria Aliras Elements en coberta | Tipus d'slement Coben X |Galeria Altras
Grau de degradacid Llau X [Greu ol greu Grau de d Llau W [Greu Molt grau
G Preséncia sl NO X Badalots Presencia Sl [2[¢] X
Grau de degradacio Llau Greu Malt greu Grau de d Llau Girey Molt grau
Pendents Insufcl Eulicient X lrregular Pendenis Insuficiant [Sulicient X |Iregular
Evacuacid alglles Recollida aigles pluvials A la warxa % Al carer A altres cobertes Evacuacld alglies Recallida aigies pluvials A la warxa W | Al camer A aitres cobartes
Cannaxid amb baixanis Daficient Cormrecta Mo hi ha Connexié amb baixants Deficient Correcta Mo hi ha
TECEESITAl O EnADMEeo Renaniacio per miarar TIECaEE AT U8 renaamIAtio HERaDMETo per milorar
Diagnosi g | de |a insg |genesal 3 faillament No cal rehabilitacio Dlagnhosi general de la Inspecclé general aillament Mo cal rehabllifacio X
Mo s'ha pogut accadir Mo s'ha pogul accedir, Tela la lerrassa estd coberla amb un tancal dalumini | vidre amb|
coberla de panel wich d'slumini. L'aspecie es bastant nou, encara que el tancamen|
Recomanacions i Observacions R 1acions | Obser lateral esta rancal,




F. DADES ENVOLYENT. PATIS - 3 - Situat en mitgera enfront del pati 2. Accés des de |' ol 1a
Nombre de patis % ded
E. DADES ENVOLVENT. MITGERA 1. Controlada des del 102, Superficie 10 m?
Tipus acabat Chra visla Rav Continu X |Alres
Superficle mtgera I_ Gruix tancament 15 CH X [30CM Alires
104 m* i [Cambra daire El NO ¥ [Ma esta clar
|Preséncia 5] X INO Paraments Xarxes de savels Sanej X |Gas X |Aigua X
Tipalogia Mad A |Prefabn Altres Telefonia Allras ANTEMNA X
. i Cambra d'alre & X |NO Mo esta clar Grau da degradacio Lleu Grau ) |Molt greu
Enva pluvial : o
Alllament 5| NO Mo esla clar X Tipus Cobart Descoberl X
E 1l Mol deficient (filiracions) Deficient Suflclant X Material Cobartura Palicarbonat [Metalic Altres
[Grau de degradacié Lleu X |Grau Molt greu Celobert Ventilacio Compleix normalva No compleix normativa
R LT IR L RS EEcs anva Siooral : =
{aceaSIaLUehya plvEl | IO PRl P ; o Estruclura de suporl Metal-lica Altra material N hi ha
Diagnosi gencral de |a inspeccio alflament exxlstant ¥ |Mo cal intervencio Grau de degradacio Llew Greu Mol greu
S'pbserva algin mad wrencal. Requereix reparacid parcis! 5 ﬁ'—a,eaéncia H] x [NO
* |Tancats amb vidre E X [NG
R lons i Obser Requereix aillament X |Regueraix pintat X F‘)uhslilur:lé balxants
Diagnosi general de |a Inspeccid Ubsluctd Celobart Sugshlucm Tusteres | LU
Fuites baixants. Ampils de safareigs, lols amb desprenimenis d'amebossats. Les dues
darreres planies en bastanl mal eslal Esguerdes an paraments.
Recomanacions i Observacions
E. DADES ENVOLVENT. MITGERA 2. C ia des del 90
[SupGTicie Mitgera I—F DADES ENVOLVENT. PATIS - 4 - Situat en mitgera enfront del patl 1. Accés des do porta 5a
126 m* [Nombre de patis
Presencia sl i NGO 4ded
Tipologia Mad X |Prefabricat Allres [BUperTele
Enva pluvial g;;llinbra :ialfa g: X :g :D es:; c:ar < 7,08 m?
LUk, P T . Borie pESE ST Y Tipus acabal Obra vista Rey Conlinu X [Alres
F jlt _ Malt deficient (filracions) aficiant Suficient oy T 15 O vl EET] Alires
Grau de Lieu X [Grau Malt greu Canibm dire 5 NO ¥ Mo osis olar
Mecassial demva plavialt RENGOMTRGIo enve piovial Paraments verticals S ares de el Sanajamean ¥1Gas e A,'.s“a‘ %
il 0 1 i Mo wal In
Diagnosi general de |a inspeccio afllamen existent o cal Inlervancid X Talofania Y\ Riiss ANTENA X
Grau de degradacid Llau Grew 3 [Moll grau
" . , Tipus Cober| Descobert X
Recomanacions i Obser Material Coberlura Pollcarbonat Metallic Allras
Celobert Wentllacia Compleix normativa No compleix nommaliva
Estructura de suport Meial-lica Altre materlal NO hiha
Grau de degradacid Lleu Gre ol greu
2 Praséncia S| X [NO
& Tancats amb vidra 5 X [NO
Requereix aillament X |Requerelx plnial X |Substitucio baixants
Diagnosi general de la inspeccla ubslilucit: Lelober |Sugs[ TUCTD TUStEnes 3
Cobert en P balxa Molt degradades Ies plantes alles.
Recomanaciens | Observacions

[F. DADES ENVOLVENT, PATIS -1 - (Tocant escala. Accés des de porta 17 porta 6) G, ALTRES . |

lNombre de patis Escales [Esial de cormernvads Mol i Deficient X [Ea
1ded comunitaries Dirgnosi Requeraix pintat Falologies lleus Palclogies greus X
uperficle Accés a l'edifici Complaly SUA X [No compleix SUA
10,9 m? Accessibllitat Ascensar Sl i X
Tipus acabal Obra visla [Rev Conling X |Alires Instal-lacic ascensar |Viable X [Na viable Dublds
Grulx lancamant 15 CM X {30 CM Aliras [Fatologles |Deleccio ] A [NO
Cambra d'aire El NO X |Mo esta clar estr | |Localilzacic Parats Soslres ¥ |Escales ki
Paraments T = =
Xames de serveis Sanejament X |Gas X |Aigua X Esquerda transversal en lots els replans d'escale. Es repeleix en loles les plantes | ragpassa
Talafania X |Altres ANTEMNA X el fofjal Pavés de tancamenl @mb pali trencal en ioles les planies, amb baslantes peces
Grau de degradacid Llau Greu W [Molt greu . danyades
Tipus Coberl Descobert X Allres 1 a8 | observacions | g __
Material Coberlura Pollcarbonat Metallic Allras Els murs perimetrals de pali inlerior, en planta bala, presenten moll mal aspacie, amb)
Calohart Vantllacid Compleix normativa No complelx nannallva q , caiguda d'arret I I its, humitats generalitzades | fins | tot aparniciol
Estruciura de suport Metal-lica Allre ial NO hi ha de vegetacld al mig del mur . Tenint en comple l'algada, gue en alguns casos armbs a les lres
Grau de degradacid Grau Molt greu planies, par sagurelal, caldria una revisio acurada per determinar guin &s =| seu estal real de|
Brosing, 5 1) degradacid | estabilital
Safarelos Tancals amb vidra KNG X
X |Requereix plntat X |Subsiitucio baixants
Diagnosi general de la Inspeccid ;UES[WCID usieries ‘;‘IFES X
Fulles baixanis. Paraments molt degradals sobre Iol en planies superiors. Cobert amb m ]
plagues de fibrocimenl en PB. Tancament de pavés de I'escala a pali amb molles peces
R | | Obsorvacions trencades, Fins | lot falla alguna, Fagana Garrer =i ] TParcn X
Facana Inlertor 5 [®] Parcial X
Necessitat de Cobera general 51 [e] Parcial Xx
F. DADES ENVOLVENT. PATIS - 2 - Pati al centre da l'immoble, Accés des de aniresel 3a ] rehabilitacio fﬂ?th‘;‘:;ermm s 2: A :8 ;2‘:::; x
Nembre de patis 2 ded Fatis Sl A NG |Farcial
Superficie 10 m?
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X [Altres
Gruix 15 CM X |30 CM Allres
R T A Cambra d'aire sl NO X |MNo esla clar
Xarxes de servels Saneg| it X |Gas X [Aigua X
Telefonia Alires ANTENA X
Grau de degradacia Lleu Greu X {Moll greu
Tipus Cobart Descober X
Malerial Coberlura Policarbonat Metal-lic Altres
Celobart Wentilacid Complsix normaliva Mo complaix normativa
Estructura de supart Malallica Altre material MNQ hi ha
Grau de degradacio Lleu Greu ol greus
Salsisios Presencia =l K IND
Tancals amb vidre Sl X [NO X
Rgguereix ajllamen| X |Requeralx pintat X |Substitucio baixanis
mm,s; general de la inEEEcchﬁ ubsil alobe |5ugsu[ur.|o Tusleries Allras
Fuites baixanls, La galeria de |a darrera planta g'ha tancat amb obra i s'han obert dues
finestres. Les planles superiors estan bastant pifjor que Is resta del pati
R ions i Observacions
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[C. DADES ENVOLVENT. FAGANES. - CARRER - | |D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - SUPERIOR |

A f\r\f‘l .*_,V .
< y
ADREGA: CR. PIRINEUS 90 S'ha d'omplir una fitxa per a |a coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics =) .
FAGANA CARRER /| POSTERIOR COBERTA PRINGIPAL A
Superficie fagana Superficie coberia
87 m* 117 m? : \ .
ercentatge forats Plana sense C.A. Plana a |a catalana X _[Plana Invertida 2 W) U
en fagana 26,50% Tipologia Inclinada teula Allres " :
Gada de [a fagana Us de la coberla Comunitari {estenedors...) Privatiu (atics) Nomes manleniment X
(nombre de plantes) |PE+3PP+PAT Transitable Bl NO %
Tipus acabal Obra vista X |Rev Continu Altres Acces a la coberta Des de I'escala comun|laria Mitjancant escala veins Mitjangant escala manual
Grujx tancament 15 CM 30CM X |Allres Des de ['atic X [Mitjancant escala privada Mitjangant escala manual | X |
:;a‘:jr;:]aament de Cambra d'aire S| NQ No esla clar X Desoripele: General Acabat Rasilla doble Rasilla senzilla X |Allres
Fissures Humitats Despreniments X Impermeabilitzacia Lamina Emulsid Autoprotegida
Deficiéncles observades Tagues A [Deficiéncies alllament Altres (1) X Aillarment 3 MO No esta clar X
Grau de degradacio Lleu W |Greu Molt greu Impermeahilitzacia Adllament Acabat
Tipologia Fusta Alumini X |Allres Deflcléncies observades Fissures X |Filtraclans Allres
Eisstros itaraia Envidrament Sanzill X |Doble Rolura pont lérmic X Grau de degradacio Llau Greu X |Molt greu
Grau de permeabhilitat Baix X Mig Alt Tipus Ampit d'obra X |Barana metal lica Altras
Grau de degradacio Lleu X |Grau Mol greu Elements Remal amb Trencaaigiies El NO X |No t€ peca de remat
Brsteiitng siilire Persiana amb caixa X |Persiana amb corda Paorticons perimetrals Minvell il Sl X |NO X
Sitaribie Tipus ? Tendal Altres No hi ha Grau do degradacia Lleu Greu X [Molt greu
Grau de degradacid Lleu % |Greu Molt greu Salareig E,tencdnr Porxo
Balxants Tipus Fibrociment PVC Altres El ts en coberta [Tipus d'element Cobert Gal-leria Altras
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Tipus [Balcons Tribuna Altres Preséncia Sl NO X
Gossoxvalats G?au de degradacio Lleu Greu Mol greu Badajota Grau de degradacia Llieu Greu Malt greu
Elemenisvolate Tipus. _ Cornises Coronaments X |Altres Pendenls Insuficient Suficient X Irregular
Grau de degradacit Lleu Greu X |Malt greu Evacuacio aigiies Recollida aigiies pluvials A la xarxa % JAl carrer A altres cobertes
Atics Presencia =l o [ND Connexid amb baixants Deficient ¥ |Carrecta Mo hi ha
Grau degradacla de fagana Lleu X |Greu Moalt greu |139W55|[3f de renanmacio ReRabiltacio per milorar
Espais exteriors Tipus Balco en voladiu Terrassa coberta Gallaria Diagnosl general de la Inspeccié general X laillament Mo cal rehabllitacld
Tipus Aire Acondicionat Arnlenes Altres Hi han unes esguerdes en el sosire de Planta Alic, en |a zona de l'escala cormunitaria quel
Xarxes de servels en Enllumenat Telefonia X |Baixa Tensid X marguen jusl en el punl que en coberta es veu una deformacié important de les pendents,
fagana Tiptis de xapa Gas X |Aigua Altres o lofs | OBsaFaRIBHE Bigueta en mal estat?
Tipus d'intervencio recomanada |Endregament Substitucio Cap X
NECEsaNal 06 rehapiacio Rehabmiacio per mnarar
Dlagnosi general de la inspeccié general X atllament ¥ [No cal rehabilitacia
(1) Tols els Irencaaigiies estan lrancals
Recomanacions | Obser
|C, DADES ENVOLVENT. FAGANES. - PATI D'ILLA - |D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - ATIC CARRER - |
S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a |a fagana posterior S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una alira per a cada terrassa dals atics
FAGANA CARRER / POSTERIOR COBERTA TERRASSA ATIC
Superficie fagana Superiicle coberia
BY m* 18 m?
ercentalge forats Plana sense C.A, X |Plana a |a catalana Plana Inverlida
en I’a;ana 20% Tipologia Inclinada teula Allres
gada de la fagana Us de la coberta Comunitari (estenadors...) Privatiu (atics) X |Només manteniment
{nombra de plantes) |PB+4PP Transitable E] X |NO
Tipus acabat Ohbra vista Rev Continu X |Alires Acces a la coberta Des de ['escala comunitaria Mitiangant escala veins Miljangant escala manual
Grulx tancament 15 CM ¥ (30 CM Altres T Des de |'atic X |Mitjangant escala privada |Mitjancant escala manual | |
:;":nzm"‘ de Cambra daire 5] NO X [No esta clar Descripeio General ey Rasilla dobls Rasllla senzllla Allres (Ceramica) X
Fi Humitats X |Despreniments X |Impermeabiliizacis Lamina Emulsio Autoprotegida
Deficiéncies observades Tagues X |Deficiencies aillament X |Alves Alllament 3l NO Mo esta clar X
Grau de degradacio Lleu Grau X [Molt greu |n'|pBrrneahi|-|{zacic'| Alllament Acabat
Tipologia Fusta Alurmini X {Altres Deficiéncies observades Fissures X |Fillraclans Altres
= Envidrament Senzlll X |Doble Rotura pont térmic Grau de degradacia Lleu % |Greu Malt greu
Finestres | forats Grau de permeahiial Baix X [Mig AlL Tipus Ampit d'obra X |Barana metal ica Allres
Grau de degradacio Llau X% |Greu Malt greu Elements Remat amb Trencaalgiles sl NO X |No té peca de remat
Persiana amb caixa X |Persiana amb corda Particons erimetrals Mirvell S| X [NO
Pmtelcclans oA Tipus Tendal Allres Ne hi ha X i Grau de degradacid Lleu % [Greu Maoll greu
exteriors Grau de dogradaca Lieu ¥ |Greu Moll greu Safareig Estenedor X |Porxa
RaHEHIE Tipus Fibrociment PVC Altres Elements en coberta | Tipus d'element ~ Cobert Gal-leria Alltres (armarls) X
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu Grau de degradacio l;lcu ¥ |Greu Molt greu
Tipus Balcons Trbuna Allres Preséncia Ll NO X
Ciisaas valats Gr’;u de degradacio Lleu Greu Molt greu Badalots Grau de degradacid Lleu Greu Molt greu
El s volaty Tipus Comises Coronaments Allres L Pendents Insuficient Suficient X lirreguiar
Grau de degradacia Lleu Grau olt grey Evacuacio aiglies  [Recollida aigles pluvials Ala xama WAl carrer A alires cobertes
Atics Presencia El NO X Connexic amb baixanls Deficient Correcta X |No hi ha
Grau degradacio de fagana Cleu Grau Mall greu [ECESSITat ge rehapiiacio Renatimacia per mimorar
Espais exteriors Tipus Balcd en voladiu Terrassa coberla Galleria Diagnosi ganeral de la inspeccio general afflament X |MNo cal rehabilitacio
Elements en fagana lipus Aire Acondicionat ¥ |Antenes X |Altres L'elernent de coronamen! ({rafec) estd moll malmés amb escrostonaments | peces de remat
amas e sorisis oi Telefonia X |Baixa Tensio . . trencades.
Tipus de xama Algua Altres (ANTENA) X Recomanacions i Obser
fagana Tipus d'intervencio recomanada X |Substitucio Cap
Renamacio per mmarar
Diagnosl general de la inspeccié alllament Mo cal rehahilitacia
Recomanaclons | Observacions




|E. DADES ENVOLVENT. MITGERES (ESQUERRA) | [H. RESUM

Superficie Mitgera Fagana Cairer £ NO Parcial
200 m* Facana Interior £ X NO Parcia
Preséncia Sl X ND Necessitat de Cobaorta general 5 X ND Parcial
Tipologia Maod Prefabrical Allres (Tolxana) X rehabilitacio Coberta terrasses atics 3l NO Parcial
3 i Cambra d'aire sl X [NO No esta clar Mitgeres Sl NO Parcial
Enva pluvial Alamant =] NO X |No o=l ciar Fatis ] ¥ [NO Parcial
Estanguitat Molt deficient (filtracions) Deficlent X |Suficient
Grau de degradacio Lleu Greu X |Mall greu
Necessilal denva piavial CHabmtacio enva pluvid
Diagnos! general de la inspeccié aillament existent % |No cal intervencio
[Els forats de ventiacio superiors eslan lapals amb papers. Segons ens comenten ho van fer
perque no entrin els coloms
Rect ions i Observacions
IF. DADES ENVOLVENT, PATIS -1 - (Amb accés des del Balxos 1a) |
Nombre de patls
1de2
uperficia
7,50 m?
Tipus acabat Ohyra vista Rev Continu X _|Allres
Gruix lancament 15 CM X {30 CM Altres
; Cambra d'aire sl NO X [Mo esta clar
Paramentsverticals Xarxes de serveis Sanejament X |Gas X |Algua X
Telefonia Allres Antena X
Grau do degradacio Lleu Greu X [Maoll greu
Tipus Cobert Descoberl X
Material Cobertura Faolicarbonal Metal lic Allres
Celobert Ventilacio Compleix normativa No compleix normativa
Estructura de suporl Metal lica Allre malerial NC hi ha
Grau de degradacio Lleu Grau Mualt greu
|Preséncia Sl X [NO
Salarejos Tancats amb vidre S X [NO (PE1PZ) X
Reguerebﬁ alllamenl X |Requereix pintat W | Substitucid baixants
Diagnos| general de la Inspecclé ubstitucio Ceflobert CubsThcid %uslcnas Alires
La milgera amb el 82 a l'algada de PB i P1a s'aprecia malt humida | fissurada
Recomanacions | Observacions

[F. DADES ENVOLVENT, PATIS -2 - (Amb accés des del Balxos 2a) |

|Nnmbra de patis 2de?
Superficle 7,50 m*
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Altres
Gruix lancament 15 CM X |30 CM Allres
: Cambra d'aire 8l NG X [No esta clar
Paraments varticals Xarxes de servels Sanejamant X |Gas X |Aigua X
Telefonia Allres Antena X
Grau de degradacio Lieu Greu X |Molt greu
Tipus Cobert Descobert X
Material Cobertura Paolicarbonal Metal-lic Allres
Celobert Vantilacio Compleix narmativa Mo complelx normativa
Eslructura de suport Metal-lica Allre nalerial NO hi ha
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Preséncia Sl X [NO
Safarelds Tancats amb vidre B % [NG (FB) X
Reguereix aillament X Rngucreix qintat X |Subslilucid balxants
Diagnosi general de la Inspeccié ubstitucid Celoberl ubstitucia fusteries Allres
Caomnisa superior, 8s veu moelt negra, amb fongs i aspecte de degradacio. EI mur mitger amb e
nimero 92 té millor aspecte en aquesl pali
Recomanacions | Observaclons

[G. ALTRES |
[Escales Estat de conservacia Maolt deficient Deficiant X |Bo_
comunitaries Diagnosi Requerelx pinlat X |Patologies lleus Patologies greus (1) X
AccEs a ledillc) Compleix SUA X [No compleix SUA
Accessibilitat Ascensor sl NO X
linstal-lacié ascensor Viabla Mo viable X |Dubtos
Patologles Dateccio Sl X NO
estructurals Localitzacid Parets Sostres X |Escales
En el pati dilla linda, pel fons, amb un solar amb accés des del carrer Circumval-lacio destinal

a hort. La tanca no presents gaires garanties d'estabilitat. El mur de contencid que suslents
aguestes maleixes lerres esta molt xop, amb aspecte de haver-hi [fitracions d'aigus)
Impertanis, El lateral amb el 88 esta esquerdat | amb escrostonaments, el maé s'estd desfent|
Hi ha un cobert al fons del pali canslruit amb obra, per 'aspecte és maoll antic

(1) Hi ha una deformacié en la coberta superior de limmoble, que fa sospitar un mal
comporlamenl de l'elemenl resistent, El sostre esta moll esquerdat en aguest punt. Zong
Allres recomanacions | observacions generals escala comunitaria.
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C. DADES ENVOLVENT, FACANES. - CARRER -

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - SUPERIOR

ADREGA: CR. PIRINEUS 88 S'ha d'emplir una fitxa per a |a coberta princlpal | una altra per a cada terrassa dels atics
FAGANA CARRER ICCIBERTA JPRINCIPAL
Superficle fagana uperticie coberia
69,6 m? 123 me
Percentatge forats Plana sense C.A. Plana a la catal X |Plana Invertida
en fagana 42% Tipologia Inclinada teula Altres
Elqaiia de lafagana Us de la coberta Comunitarl (estenedors...}) | X |Privatiu (atics) MNomes manteniment
(nombre de plantes) |PE+APP+PAT Transitabl =] ®NO
Tipus acabal Obra vista Rev Continu X |Altres Acces a la coberta Des de I'escala comunitaria | X [Mitjangant escala veins | X |Mitjancant escala manual | | A
Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Altres A Des de l'atic Mitjangant escala privada Mitjanganl escala manual =
;r::;:;me"l ge Cambra d'aire Si N[e] No esta clar Dagcripgiv:General Acabat Ak Rasilla doble #si]ia_ senzilla X |Altres
Fissures Humitats X _|Despreniments Impermeabilitzacio Lamina Ermulsid Autoprotegida
Deficiéncies observades Taques X |Deficigncies afllament Altres Alllamant Ell NO No esla clar X
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu Impermeabilitzacic X |Aillament Acabat
Tipalogia Fusta Alumini X |Altres Deficiéncies observades Fissures Filtracions X |Altres
Finestres | forats Envidrament Senzill X |Doble Rolura pont térmic Grau de degradacid Lleu Grel X [Molt greu
Grau de permeabilitat Baix X [Mig Alt Tipus Ampit d'obra X |Barana metal-lica Altres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu Elements Remal amb Trencaaiglies S| NO X [Mo té peca de remat
; Persiana amb caixa Persiana amb corda X |Porticons erimetrals Minvell S| X ND
Proteccions solars Tigiis Tendal (P. 1a) W [Alros No hi ha i Grau de degradacio Lleu Greu A [Molt greu
exleriors Grau de degradacio leu X |Greu Malt grea Sararolg Estencdor X [Porxo
Baixants Tipus lFihmciman PVC Allres Elements en coberta |Tipus d'element . Cobert Gal'leria Altres
Grau de degradacia Eeu Greu Malt greu Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Tipus Balcons Tribuna Altros Preséncia Sl X [NO
Gassosalals Gfau de degradacio LU Greu Wolf greu jasio Grau de degradacio Lleu Greu X [Molt grou
El ts volats Tipus ; Cornises X |Coronaments Altres. o Jende_nts n i Insuficient Suficiant X |Irregular
Grau de degradacid L_lsu Greu ¥ |Molt greu Evacuacié aigiies  |Recollida aiglies pluvials A la xama X |Al carrer A altres cobertes
Atics Preséncia 5| X (NG Totalment tancat Connexic amb baixanls Deficient Correcta X |Na hi ha
Grau degradacio de facana Lleu Greu X |Molt grau Necessial a0 ranapiacio | —|'rmre BDINECID per rorar
Espais exteriors Tipus Balco an voladiu Terrassa coberta Gal-leria Diagnosi general de la Inspecclo general ¥ |afllament Na cal rehahilitacid
Elements en fagana Tipus Alre Acondicional X |Antenes Allres Aljic 2a humital en el sostre del bany i en el sostre dels dormiloris amb finestra a patl d'illa, Atic
Yarxes de servels en Enllumenat Telafonia X |Baixa Tensid 1a humitals dcr]vaf:les del pati pelit de ventilacio del IJa_n\,f. El badalot _d'gscala esta fissurat,
Tipus de xarxa Gas X |Aigua Altres amb laques d'humitat j fins i tot es veuen als caps de bigueta de formigd que sobresurten del
fagana Tipus d'intervencio recomanada |Endregament X |Substitucio Cap paramenl.
[FNEcessiat de renammacio HeRabilacio per millorar z R 1aclons | Observacion
Dlagnos| general de |a inspaccid general aillament ¥ |No cal rehabilitacio
No existeix la tibuna que esla dibuixada en projecte, tampoc els cossos volals
Recomanacions i Obser

|C. DADES ENVOLVENT, FAGANES. - PATI D'ILLA -

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una allra per & la fagana posterior

|D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - ATIC CARRER -

S'ha d'omplir una fitxa per a |la coberla principal | una altra per a cada terrassa dels atics

FAGANA POSTERIOR COBERTA TERRASSA ATIC
Superiicle fagana [Superficie coberla
834 m* 18 m?
Percentafge forats Flana sense C.A, Plana a la catalana X |Plana Invertida
en I’agana 17% Tipologla Inclinada teula Allres
Gada de la fagana Us de la coberta Comunitari (estenedors...) Privatiu (atics) X [Només manteniment
{nombre de plantes) |PB+4PP Transitable si X [NO
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X JAlres Acces a la coberta Des de 'escala comunllaria Mitjancant escala veins |Mitiangant escala manual | |
Gruix tancament 15CM X |30 CM Altres 3 Des ds ['atic X [Miljancant escala privada Mitjangant escala manual | |
;r:gn:;ment is Cambra d'aire Ell NO X [No esta clar Descripclé General Acabat Rasllla doble X |Rasilla senzilla Altres
Fissures X |Humitats X |Despreniments Impermeabilitzacio Lamina Emulsid Autoprotegida
Deficiéncies observades Tagues X |Deficiencies aillamant Allres Aillament E NO Mo esta clar X
Grau de degradacio Lleu Greu X [Malt greu impermeabilizacio X [Aillament Acabat X
Tipologla Fusta Alumini X |Altres Deficigncies observades Fissures Filtracions Allres
Finestres | forats  |ENvidrament Senaill X [Daoble Rotura pont termic Grau de degradacio Lieu Greu X |Molt grau
Grau de permeabilitat Baix | Mig All Tipus Ampit d'obra X |Barana metal-lica Allres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu Elemants Remat amb Trencaaigiies Sl NO X [No te peca de remat
Persiana amb caixa X |Persiana amb corda Porlicons erimetrals Minvell Sl X |ND
Pmte.(:duns sdlges Tipus Tendal Allres No hi ha = Grau da degradaclo Lieu X |Greu Molt greu
existiors Grau de degradacio Lleu X |Greu Mot greu Safareig X |Estenedar X |Porxa
Raixants Tipus i Fibrociment PVC Altres Elementis en coberta | Tipus d'alement _ Caobert X |Gal leria Altres
Grau de degradacio Llau Greu Molt greu Grau de degradacio Hau X |Greu Molt greu
Tipus Balcons Tribuna Altres Preséncia 51 NO X
|Gassiod volats Gfau de degradaclo Lleu Greu Malt grau pasdlot Grau de degradacid Lleu Grau Mol greu
Elements volats Tlpus Cornises Coronaments Altres Pendents _ Insuficient Suficlent X |Irregular
Grau de degradacio Lieu Greu Malt greu Evacuacid alglles Recollida algiles pluvials A la xarxa X |Al carrer A allres cobertes
Atlcs Preséncia Sl NO X Connexio amb baixants Deficlent X |Correcta Mo hi ha
Grau degradacio de fagana Lleu Greu Molt greu TEcessitat de renanimacio Renapiltacio per mmorar
Espals exteriors Tipus Balcd en voladiu Terrassa coberta Gal'leria Dlagnosi general de la inspeccio IEmnml X |aillament Mo cal rehabilitacio
Elements en fagana Tipus Aire Acondicional X |Antenes X |Altras El terra de I'atic no t& bunera. L'espai esla coberl amb plagues de fibra de vidre amb suport
uiies desamveisen Enllumenat Tt_alefonia X |Baixa Tensio melél-!ic. Recull les aigies del cobert amb tub de PVC} | esta connectat a! desaigle _del
- Tipus de xarxa - Gas Atgua_ _ Altres ANTENES salarg:g. Alglut\es de les plaques de coberta estan st.'t_njacts.‘s arn_b maons i la connexid de |a
Tipus d'intervencio recomanada |Endrecament X | Substitucia Cap recollida d'aigiies de la coberla amb la xarxa de sanejament, millar mirar folo.
NEtessilal de renanmacio RENaDMETG per rmorar N
Disghios) general de 1 inegassis general X |amlament No cal rehabilltacis Recomanacions | Obser
No existeix el balco que esla dibuixat en el projecte, Els murs perimelrals del pali de planta
baixa estan en bastan! mal eslal amb humitats, esquerdes, despremiments, etc. Aguests
lancaments son murs de confencia | lenen una gran algada, per lant caldria fer un estudi
acural per tal de determinar el seu estat de salubrital | seguretat. Alie 2a , humitals en parets|
Recomanaci i Observaclons per condensacia, gran quantilal de fongs.




[EDADES ENVOLVENT. MITGERES

[Superficie Witgara

Preséncia

Diagnosl general de |a inspeccié

Hecesanal denva plowiar|
aillament

Sl NG
Tipologia Mad Prefabricat Altres
Cambra d'aire Ell NO No esta clar
Enva pluial Aillament Sl NO No esta clar
Estanguilat Malt deficient {filtracions) Deficient Suficient
Grau de degradacid Lleu Greu Molt greu

ReRapacio enva pluvia
existent

Na cal intervencio

Recomanaclons | Obser

|F. DADES ENVOLVENT, PATIS - 1 - PATI INTERIOR AMB ACCES DES DELS DOS HABITATGES

1 Interior + pati d'llia

|:ombrs de patis
uperficie

Diagnos! general de |a inspaccié

Reguereix Fillament
ubstiiucio Celobert

10 m?

Tipus acabal Obra vista Rev Conlinu Altres

Gruix lancament 15 CM X |30 CM Allres
Patarisnis varticals Cambra d'aire i Sl NO No esta clar

Xarxes de serveis Sanejament PYVC X |Gas Aigua

Telefonia Allres

Grau de degradacio Lleu X |Greu Maolt greu

Tipus Cabert Descabart

Material Cobertura Policarbonal Metal-lic Altres
Celobert Ventilacio Campleix normativa No compleix normaliva

Estruclura de suport Matal-lica Allre malerial NC hi ha

Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Safarejos Presencia i =l X [NO

Tancats amb vidre 5] X [NO P BATRA

X Substitucia baixants

Requereix pintat
ubshitucio Tusteries

Allres

Recomanacions | Obser

En ol sosire del pis Alic 1a, humilats que provenen del patl peti

de ventilacio del bany

|G. ALTRES
[Escales Estal de conservacio Malt deficient Deficiant Bo
comunltarles Diagnosi _ Requereix pintat X |Patologies lleus Patologies greus
Accés a l'edifici Camplelx SUA X [No compleix SUA
Accessibilitat Ascensor 8l NO
Intal lacio ascensor Viable X |MNo viable Dublds
[Fatologias Deteccit S| NO
sstructurals Localitzacia Parets Sostres Escales
Altres recomanacions i observacions generals
|H. RESUM
Facana Carrer Ell NO Parcial
Facana Interior E] X [NO Parcial
Necessitat de Coberta general Sl X |NO Parcial
rehabllitaclé Coberla terrasses alics ] NO Parcial
Mitgares Ell NO Parcial
Patis Ell K [NO Parcial




/I Fagana principal // Fagana posterior //
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CARRER PIRINEUS 86
|C. DADES ENVOLVENT. FAGANES

5'ha d'omplir una fitxa per a |a fagana principal | una altra per a la fagana posterior

FACANA CARRER
Superficle fagana 80,90 m?
Percentatge forats 499
en fagana
da de ]a faga
Algada de la agana PR
{nombre de p )
[ Tipus acabat Obra vista Rov Continu X |Alires
Grulx lancament 15 CM 30 CM X |Allres
;I'anal;aament de Cambra d'aire Sl NO Mo esta clar
ag Fissures Humitals Despreniments
Deficiéncies observades Taques X _|Deficiencies aillament Altres
Grau de degradacid Lleu X |Greu Molt greu
Tipologia Fusta Alumini X |Altres
Elrisstios i forsits Envidrament Senzill X |Doble Rotura pont térmic
Grau de permeahilitat Baix Mig X JAl
Grau de degradacid Liou X |Greu Malt greu
Persiana amb caixa X _|Persiana amb corda Porticons
::::“"’"s solers s Tendal X_[Altres No hi ha
ik Grau de degradacid Lleu X |Greu Malt greu
Baixants Tipus Fibrociment PVC Altres
Grau de degradacia Lleu Grau Molt greu
Tipus Balcons Tribuna Allres
Cossosvolats Grau de degradacia Llgu Greu Molt greu
Elements volats Tipus Cornises Caoronaments Allres
Grau de degradacio Lleu Grau Molt greu
Atics Presénci Sl X [NO
Grau degradacio de fagana Lieu X |Greu Molt greu
Espals exteriors Tipus Balct en voladiu Terrassa cobarta Gal-leria
Elements en fagana |Tipus Aire Acondicionat Antenes Altres
Virtes e servelsen Enli_umenat X Tnlahal’oma X_|Baixa Tensio
fagana Tipus de xamxa Gas X A|gua‘ Altres
Tipus d'intervencit recomanada_|Endregament Substlitucio Cap
Necessilat de rehabilitacio Rehabilitacié per millorar
Dlagnosi general de la inspeccid general X_[aillament X _[No cal rehabilitacia
Recomanacions | Observacions
[C. DADES ENVOLVENT. FAGANES
S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal | una altra per a la fagana posterior
FACANA POSTERIOR
Superficie fagana 85,20 m?
tge forat
Percentatge forats A
en fagana
Algada de la fagana
{nombre de planes) pRwape
Tipus acabat Ohbra vista [Rev Continu X [Alres
Gruix t it 15 CM 30 CM X_|Altres
td
::I::amm ° Cambra d'aire 8l NO No esta clar
ke Fissures X _[Humitats X _|Desprenimenls
Deficiéncies observades Tagues A _|Deficiéncies aillament Altres
Grau de degradacia Lleu Greu X _|Molt greu
Tipologia Fusla Alumini X |Allres
Envid 1t Senazil X _|Doble Rolura pont &rmic
Finestres Iforats [z de permeabillal Baix Mig X_[Alt
Grau de degradacio Lleu i’(_Sreu X [Molt greu
Préteneions solars Persiana amb caixa X |Persiana amb corda X |Porlicons
exteri Tipus Tendal Allres Mo hi ha
riars Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Balarits Tipus Fibrociment PYC Allres
Grau de degradacid Liou Greu Molt greu
Tipus Balcons Tribuna Altros
Possusnolats Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Elements volats Tipus Carnises Coranamanls X |Allres
Grau de degradacio Lleu Greu X |Molt greu
Atics Presencia = X [NO
Grau degradacia de fagana Lleu Greu X [Molt greu
Espais exteriors Tlpus Balca en voladiu Terrassa coberta Gal'leria
Elements en fagana |Tipus Aire Acondicionat X |Antenes X _|Altres
O ———— Enllumenat X Tf-.-lefuma Baixa Tensio
fating Tipus de xarxa Gas Aigua Altres
p Tipus d'intervencid recomanada |Endregament Substitucio Cap
Mecessitat de rehabilitacio Rehabilitacio per millorar
Diagnosi general de |a inspeccio general X |atllament X Mo cal rehabililacia

Recomanacions i Observacions

[D. DADES ENVOLVENT, COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a |la coberta princlpal | una alfra per a cada terrassa dels atlcs

W{m PRINCIPAL
Superficie coberta 128,00m*
Plana sense C.A. Plana a la catal X _|Plana Invertida
Tipologia Inclinada teula Allres
Us de la coberta Comunitarl (estenedors...) Privatiu (atics) Només manteniment
Transitable Sl NO X
Acces a la coberla Des de l'escala comunitaria Mitjangant escala veins _|X |Mijancant escala manual
o Des de I'atic Mitjangant escala privada Miljanyant escala manual
Descripgio General Acabal Rasilla doble Rglﬂﬂ senzilla Allres
Imp bilitzacio Lamina Emulsid Autoprotegida
Aillament Sl NO Mo estd olar
Impermeabilitzacit Alllament Acabal
Deflcigncles observades Fissures X_|Filtracions X _|Altres
Grau de degradacia Lleu Greu X |Molt greu
Tipus Amplt d'obra Barana metal-lica Altres
Elements Remat amb Trencaaigiles Sl NO X |Noté peca de remat
perimetrals Minvell Ell X [NO
Grau de degradacio Lleu Greu X [Moalt greu
Safareig Estenedor |Parko
Elements en coberta |Tipus d'element Caobert Gal-leria Altres
Grau de degradacic Lleu Greu Molt greu
Badalots Preséncia . Sl NO
Grau de degradacia Llgu Greu Malt greu
Pendents Insuficient Suficient X _|Irregular
Evacuaclé alglies Recollida aigiias pluvials A la xarxa X_|Al carrer A altres cobertes
Connexit amb baixants Deficient X |Comecta No hi ha
Mecessitat de rehabilitacio Rehabilitacia per millarar
Diagnosi general de la inspeccio general X _|aillament X _|No cal rehabilitacio

Recomanacions i Observacions

L'ACCES ES REALITZA DES DE LA COMUNITAT VEINA

[D. DADES ENVOLVENT, GOBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA TERRASSA ATIC
Superficie coberta 18,00m7
Plana sense C.A. |Plana a la catalana [Flana Invertida
Tipologla Inclinada teula Allres X
Us de la coberta Comunitari (estenedors...) Privatiu (atlcs) X |Només manteniment
Transitable El X_|NO
Acces a la coberta Des de l'escala comunitaria Mitiangant escala veins Mitjanzant escala manual
o Des de l'atic X _|Mitjangant escala privada Mitjiangant escala manual
Dasieripeie General Acabat Rasillla doble Rasilla senzilla Allres
Imp abilitzacid Lamina Emuisio Autoprotegida
Aillament El NO Mo esta clar
Impermeabilitzacio Afllament Acabat
Deficigncies observades Fissures Filtracions Allres
Grau de degradacié Ligu Greu Malt greu
Tipus Ampit d'obra X_|[Barana metal-lica Altres
Elements Remat amb Trencaaigiles ]l NO X |Noté peca de remat
peri | Minvell Sl X [NO
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Safareig Estenador Porxo
Elements en coberta | Tipus d'element Caoberl X |Galleria Altres
Grau de degradacié Llgu Greu Molt greu
Radalots Preséncia 5l NO
Grau de degradacia Lleu Grau Malt greu
Pendents Insuficient Suficient X _|lrregular
Evacuaci6 aiglies Recollida aigles pluvials Ala xama X |Al carrer A altras coberles
Cannexid amb balxants Deficient Correcta X Mo hiha
MNecessitat de rehabilitacid |Rehabilitacid per millorar
Diagnosi general de la Inspeccld general X |aillament X _|No cal rehabilitacio

Recomanacions i Observacions




|E. DADES ENVOLVENT. MITGERES

Superficie M
R g 303,40 m?
Presancia E]] NG X
Tipologia Mad Prefabricat Altres
. Cambra d'aire Sl NO No esta clar
Enva pluvial Aillarment &l NG No esta clar
Estanquitat Molt deficlent (fillracions) Daficiant Suficlent
Grau de degradacio Lleu Grel Molt grou
Mecessital d'enva pluvial | Rehabilitacio enva pluvial
Diagnoesi general de la Inspeccid aillament K [exislent X |Mo cal intervencid
NO HI HA ENVA PLUVIAL
Recomanacions i Observacians
|F. DADES ENVOLVENT. PATIS
Nombre de patls 5
5 —
Uparicie 156,20 m? X 2 = 312,40 m#
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Alres
Gruix tancament 15 CM X [30CM Altras
Paraments verticals Cambra d'aire Sl NO Mo esta clar
Xarxos da sorveis Sanejament Gas X |Aigua
Telefoni; Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Tipus Caobert Descobert X
Material Cobertura Policarbonat Matal-lic Altres
Celobert Ventilacid Compleix narmativa MNo compleix nonmaliva
Eslruclura de suporl Matal-lica Allre material NO hi ha
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Safareios Preséncia Ell X _|NO
: Tancats amb vidre S| X _[ND
Requereix alllament X _|Requereix pintat X |Substitucio t
Diagnosi general de la inspeccia Substlitucio Celobart Substitucio i Altros
S'OBSERVEN ESQUERDES PRIMCIPALMENT EN LES LLINDES DE LES OBERTURES
Recomanacions i Observacions

|G. ALTRES
Escales Estat de conservacio Malt deficient Deficiant Bo
comunitaries Diagnosi Requereix pintat Patologies lleus Palologies greus
Accés a ['edifici Compleix SUA X_[No compleux SUA
Accessibilitat Ascensor Sl NO X
Intal-lacio ascensor Viable Mo viable Dubtds
Patologies Deteccid =l NO X
estructurals Localitzacio Parets Sostres Escales
Altres recomanacions | ohservacions generals
H. RESUM
Fagana Carrer sl X NO Parcial
Fagana Interlor Sl X [NO Parcial
Necessitat de Caoberla general =l X_|NO Parcial
rehabilitacic Caobarta terrasses atics Ell X _[NO Parcial
Mitgeres Sl X _[NO Parcial
Patis Sl X [NO Parcial
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|ADREGA C. PIRINEUS, 80
C. DADES ENVOLVENT. FAGANES PRINCIPALS

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a la lagana posterior

FACANA

CARRERS PIRINEUS | OLOT

Superficie fagana

295,00 m* / 165,00 m?

Percentatge forats 25% (aprox.} / 15% aprox.)
en fagana
Algada de la fagana .
(nombre de plantes) PRirRE Y Ak

Tipus acabal Obra vista X |Rev Continu X |Altres

Gruix tancament 15 CM 30 CM X |Allres
;I':;n;l;:arnnnt ag Cambra d'aire S_I X [NO ) Na esta clar

Deficishsies obsenvades Fissures X Hurm_lfais_ . X _|Escrostonaments

Taques X |Deficiencies aillament Allres.

Grau de degradacic ‘I:Ieu X |Greu Malt greu

Tipologia Fusta Alurmini X [Allres
Finestres I forats  [o0vd L el A [Doblz

Grau da parmeabilitat Baix X Mig Al

Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Proteccions solars  |Tipus Persiana amb caixa X Pursliana amb corda X _|Paorticons
S Tendal (2 lendals) X |Cortines tendals X |[No hi ha

Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Baixants Tipus Fibrociment PVC Altres

Grau de degradacia Lleu Greu Malt greu
Cossog volsls Tipus Balcons X | Tribuna X |Allres

Grau de degradacic Lleu X |Greu Malt greu
Elements volats Tipus Cornises X |Coronaments Altres

Grau de degradacio Lleu Greu X |Molt greu
Atics Preséncia ] Sl X [NO

Grau degradacit de fagana Llgu X |Greu Molt greu
Espals exterlors Tipus Balod en voladiu Coberts a l'atic X |Gal-leria
Elemenis en fagana |Tipus Aire Condicional {2 apar.) | X |Antenes (2 parab.) X |Altres
Xarxes de servels en |Tipus de xarxa Enllumenat X T?Iefnnla X _|Baixa Tensio
fagana = _ _ Gas X A!gl_.i_g_ - Allres

Tipus d'intervencio recomanada |Endregament X |Substitucio Cap
Diagnosh generakde fa inspeceld Necessitat de rehabilitacio X Rghabllltauié per millorar N cal rehabilitacio

|general aillament

Recomanacions | Observacions

La fagana presenta un estal do degradacid pel pas del lemps. Presenta escrostonaments i
tagues d'humilat principalment a les cornises superiors dels elements volals | alguna fissura
puntual als ampits da les finestres,

|C. DADES ENVOLVENT. FACANA POSTERIOR

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a la fagana posterior

FACANA [FPOSTERIOR
Superficie fagana NO DISPOSA

Percentalge forats
en fagana

Alcada de la fagana
nombre de plantes)

Tipus acabal Chbra vista Rev Continu Allres
Gruix tancament 15 CM 30 CM Altres
:;agnac:'la;nent de Cambra d'aire S.l NO : Mo esta clar
Deficieheles ohservadeas Fissures Hurlnllt'.dtsl ; Escrostonamenls
Tagues Deficiencies aillamant |Alires
Grau de degradacio Lleu Greu t«ﬂolt grau
Tipologla Fusta Alumini Altres
Finestres | forats |:E_nvidrarncnt Senzill Doble Rolura pont l&rmic
Grau de p hilitat Baix Mig Alt
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Proteccions solars | Tipus Persiana amb caixa Persliana amb c.?rda F'orlin_:ons
| exteriors Tendal Cortines a les tribunes Mo hi ha
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
I Tipus [Fibraciment FVC Altres
Grau de degradacia Lieu Grau Molt greu
Tipus Balcons Tribuna Allres
Cossas valats Grau de degradacit Licu Greu Malt greu
Elements volats Tipus Cornises Coronaments Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Atics Preséncia E NO
Grau degradacit de fagana Lleu Greu Malt greu
Espals exieriors Tipus Balco en voladiu Terrassa coberla Galleria
Elements en fagana |Tipus Ajre Condicionat Antenes Allres
X . Enllumenat Telefonia Baixa Tensid
arxes de servels en |Tipus de xama =
Fidania : _ ; Gas Aigua - Altres
Tipus dintervencis recomanada |Endrecament Substitucia Cap
Diagnosi general de 1 Inspeccid Mecessitat de rehabilitacio Rehabilitacio par millorar No cal rehabilitacio
general jalllament

fon:

Recc ions i Observ

|D. DADES ENVOLVENT. COBERTA PRINCIPAL

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada lerrassa dels &tllcs

COBERTA PRINCIPAL
Superficle cobsrla 135.50m? {aprow.)
; Plana sense C.A, X |Plana a |a catalana Plana Invertida
Tipolog/a inclinada leula Allres
Us de Ia coberta Comunitari Privatiu Només manteniment
Transitable Sl NO X
Acces ala coberta Des de |'escala comunitaria Mitjangant escala veins Mitjangant escala manual
A Des de |'atic X [Mitjangant escala privada | |Mitiangant escala manual
Descripeid Genersl Acabal Rasilla doble Rasilla senzilla Alires {(sense acabat)
Impermeahbilitzacio Lamina Emulsio Autoprotegida
Alllament 3l NO No esta clar
Bafsird s ah e _r1_1perrneab|1llzacm AI|1Iam‘enl Acabat
Fissures Filtracions Allres
Grau de degradacia Lleu Greu Molt greu
Tipus Ampit d'obra X |Barana metal lica Sense ampit
Elemants Remal amb Trencaaigiies sl X [NO No té peca de remat
perimetrals Minvell Bl NO
Grau de degradacio Llgu Greu Molt greu
3 Safareig Estanedor Porxo
Elements en coberta Tpuertislsment Cobert Gal'leria Allres
Grau de degradacio Lleu Greu Maolt greu
Radalots Preséncia =l NO X
Grau de degradacid Lleu Greu Maolt greu
Pandants Insuficient Suficient Irregular
Evacuacio aigiies Recollida aigiies pluvials A la xamxa X |Al carrer A altres cobertos
Cannexid amb baixants Deficient Carrecta Na hi ha
Dlagnos| general de la inspeccid Necessllta{ deTenRblitng ;ﬁgif;hr:?cm paC mlldrsr No cal rehabilitacio

R i | Observacion

La cobera no disposa d'accés des de I'escala comunitaria i els atics, que son propietal de
bancs, es troben tancats, Per tant, na s'ha pogut accedir, Tampoc es té visid des dels adifici

colindants

D. DADES ENVOLVENT. TERRASSA ATIC

S'ha d'omplir una fitka per a la coberta principal | una altra per a cada lerrassa dels alics

COBERTA

TERRASSES ATICS

Superficie coberta

88,50 m? (aprox.)

: Plana sense C.A. X |Plana a |a calal Plana Invertida
Tipologla Inclinada teula Altres
Us de la coberta Comunitarl Privatiu (atics) - 2 hab X |Només manteniment
Transitable sl X [NO
Acces a la coberta Des de |'escala comunitaria Mitjangant escala veins Mitjangant escala manual
Des de I'atic X |Mil'an§ant escala privada Mitjangant escala manual
Deserlpelo General 1ot Rasilla doblc Rasilla senzilla Altres
Impermeabilitzacid Lamina Emulsio Autaprolegida
Aillament E] NO Mo esla clar
Deficiéncies obsarvades Impermeablliizacis Alllament Acabat
F Fillracions Alires
Grau de degradacld Lleu Grau Mot greu
Tipus Ampit d'abra Barana metal lica X |Altres
Elements Remat amb Trencaaigiles 5l X [NO MNo te peca de remat
perimetrals Minvell Sl NO
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
: Salarei Estenedor X [Pomxo
Elements en coberta Tipus d'elemeant Cobs.'rtg X |Gal-leria Altres
Grau de degradacio Lleu Grau Malt greu
Presénci S| NO X
Badalats Grau de degradacia Lleu Greu Malt greu
Pendents Insuficient Suficient Irreqular
E i algl Recollida alylies pluvials Ala xamxa X Al carrer A alires cobertes
Conngxio amb balxanls Deficient Carrecta Ma hi ha
Diagnosi general de la Inspecclé MNecessitat de rehabilllacio Rehabilitacio per millorar Na cal rehabilllacié
general aillament

Recomanacions | Observacions

No s'ha pogut accedir als atics, S6n propietat de bancs | es roben actualment tancats.
Tampac s'han pogult lotografiar des dels edificis colindants




[E_DADES ENVOLVENT. MITGERES LATERALS

Superficie Milgera

80,00 m*/ 25,00 m*

Preseéncia 31 X NO
Tipalogia Mad Prefabricat X |Alires
3 Cambra d'aire 8l NO Mo esta clar X
Enva piuvial Alllament Sl NG No esta clar X
Eslanguilat Molt deficient Deficicnt Suficient X
Grau de degradacia Lleu X |Greu Molt greu
Diagnosi general de la Inspeccié ?Tﬁ:rr::::tat d'anva pluvial i Re_hab:jllﬂacm enva pluvial T —CT X

Recomanacions | Observacions

Els envans pluvials sén de planxes ondulades prefabricades amb peces de remat
metal.liques. La necessilal de rehahilitacio depen de la voluntat de canviar del material
d'acabal

F. DADES ENVOLVENT. PATIS

Nombre de patls

2 patis interiors tancats

Supsricis 13,60 m?/ 6,80 m?
Tipus acabal Obra vista Rev Cantinu X |Altres
Gruix lancament 15 CM X |30 cM Allres
Cambra d'aire Sl NO X |Mo esta clar
Raraments vErticals Xarxes de servejs Sanejament X |Gas X |Aigua X
Telefonla Altres
Grau de degradacio Lleu Grey X [Malt greu
Tipus Cobart X |Descoberl
Material Cobertura Policarbonat Metal-lic idre armat X
Celobert Ventilacia Compleix normallva No compleix nomativa No queda clar X
Estructura de suport Metal-lica X |Altre material NO hi ha
Grau de degradacit Llau Greu X IMalt greu
Preséncia sl X [NO
Hatarelos Tancals-amb e SI (50%] X |NO (50%) X
; ¢ Requereix aillamant Requereix pintat X |Substitucio baixants
D i e = P =
Iagiiosl genaral de la inspecld Substitucio Celobert X |Substilucio fi Subslitucié inst. aigua X

Recomanaclons | Observacions

Els patis presenten degradacio superficial pel pas dels temps. Els problemes més greus es
|troben a les conduccions d'algua que alternen ol farro (molt degradat) i el polietilé, i en el cel-
obert (oxidacio de l'eslructura i vidres trencats). A més disposen de passatlubs al forjat de la
PB. La connexio dels baixants verticals (FVC)i el tram horitzontal de |a planta baixa
(fibrociment) s'hauria de canviar,

|G. ALTRES

Escales Estat de conservacio Mot deficlent Deficient X |Bo
comunitaries Diagnosi Requersix pintat X |Patologies lleus X |Patclogias greus
Accés a l'edifici Compleix SUA X |No cotnpleux SUA
Accessibilitat Ascensor sl NO X
Intal-lacio ascensor Viable X |No viable Dublas
Patologies Deteccio S| NO X
estruclurals Localitzacio Parats Sostres Escales

Altres recomanaclons | observacions generals

A la part intarior de l'escala a l'algada del badalol s'observen taques dhumitats i
escrostonaments. L'escala comunitaria no esta ventilada tot i que existeix un forat
d'il.luminacid a través del pall gue esta lapal por peces de paves. No disposa de cap lipus

d'accés a la cobarta comunitaria.

[H. RESUM
Fagana Carrer 8l X |NO Parcial
Fagana Posterior sl o Parcial
Necessitat de Coberta general sl o Parcial
rehabllitacié Coberta terrasses atics sl NGO Parcial
Mitgeres S ile} Parcial
Patis sl X [NC Parcial




'/ Fagana //

CARRER PIRINEUS, 80

Advi
fV G,

T

\%:cia"»
T v FI
Qi '.r“f
~, i T

b
1)

o

) Q
2 S
Oy o%
SECRETARIA

“"___'«_,_';f,? :
o
£

3 %

&
-
L



e Patis o

Escala

CARRER PIRINEUS, 80

SECRETARIA



CARRER PIRINEUS 53 - OLOT 11

|c. DADES ENVOLVENT. FACANES PRINCIPALS

S'ha d'omplir una fitxa per a |a fagana principal i una altra per a 1a fagana posterior

[FAcANA

CARRERS PIRINEUS | OLOT

Superficie fagana

39,00 m*/ 85,00 m?

Percentatge forats
en fagana

15% (aprox.){ 15% (aprox.)

Algada de la fagana
{nombre de plantes)

PB + 1PP + coberts

Tipus acabat Obra visla Rev Continu X |Alires
Gruix tancament 15 CM 30 CM X [Altres
::"::am"‘ da Cambra daire ] NO No esta clar
& Deficicncias observades Flsslires Humitats X |Escrostonaments
i Tagques X |Deficiéncies alllament Altres
Grau de degradacit Lleu X |Greu Mot greu
Tipologia Fusta Alumini X |Allres
Z 7 Envidrament Senzill X |Doble
Finestres i forals Grau de permeabilitat Baix X |Mig Alt
Grau de degradacid Lleu X |Greu Mait greu
] H P gt i I
Proteccions solars  [Tipus arsiana amb caixa X |Persiana amb corda Pnl‘lllcclns
Swlsrlore Tendal Altres Mo hi ha
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Balxants Tipus = Fibrociment (colze) X [PVC (veriical) X |Allres
Grau de degradacio Lleu Greu X [Molt greu
Tipus Balcons Tribuna Altres
Ca2808 volals Grau de degradacd Tleu Grou Molt greu
Tipus Cormnises Coronaments Altres
Ehrianits volts Grau de degradacio Llau Greu Molt greu
Coberls Preséncia Sl X [NO
Grau degradacié de fagana Lleu X |Greu Mall greu
Espais exteriors Tipus Balcd en voladiu Terrassa coberta Gal-leria
El t= en fagana |Tipus Aire Condicionat Antenes (1 parab.) X |Senyal vidria
Yarkes de sarvels an [Tiniside xana Enllumenat Ta_alefoma X |Baixa Tensid
tacana Gas Aigua Altres
% Tipus d'intervencid recomanada | Endregament X |Substitucid Cap
. - Mecessitat de rehabilitacio Rehabilitacia per millorar S
Dlagnos| general de |a inspeccid X Mo cal rehabilitacio
general aillament

Recomanaci i Obser

La fagana presenta un estat de degradacia lleu fruit del pas del temps. S'observen taques
punluals d'humitat, principalment a les zona més properes a la rasant del carrer

[C_DADES ENVOLVENT, FACANA POSTERIOR

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a la fagana posterior

FAGANA

POSTERIOR

Superficie fagana

NO DISPOSA

[Percentatge forats
on fagana

Algada de |a fagana
|{nembre de plantes)

Tipus acabat Obra vista Rev Continu Altres

Gruix tancament 15CM 30 CM Altres
Tarcdinint da Cambra daire 5i ND Mo esld dlar
fagana = =

e — Fissures 4uml_lats_ Escrostonaments

Tagues Deficiéncies afllament Altres

Grau de degradacld Lleu Greu Maoll greu

Tipologia Fusta Alumini Altres

Envidrament Senzlll Doble Rotura pont térmic
[FinestesS:KinEsis Grau de permeabilitat Baix Mig Alt

Grau de degradacit Lleu Greu Moll greu
Erofeccions solars’ | Tins Persiana amb caixa F'ers_iana amb c«_:lrl:la Parlicons
exisrion Tendal Cortines a les tribunes Mo hi ha

Grau de degradacid Lisu Greu Molt greu
Balxants Tipus Fibrociment PVC Allres

Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu

Tipus Balcons Tribuna Altres
Cussos volats Grau de degradacio Lleu Greu |Malt greu

Tipus Cornises Coronaments Altres
Flementswolais Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Atics Preséncla Sl NO

Grau degradacio de fagana Lleu Greu Mol greu
Espals exterlors Tipus Balet en voladiu Terrassa coberta Galleria
Elements en fagana |Tipus Aire Condicionat Antenes Altres
Xarxes de servels en [Tipus de xarxa Enllumenat Tglefonia Baixa Tensio
fagana _ _ _ Gas Augua_ = Allres.

Tipus dintervencic recomanada |Endrecament Substitucia Cap
Diagnosi general de la inspecclé Necessitat de rehabilitacio Rhehabilitacio per millorar Mo cal rehabilitacio

general aillament

Recomanaclens | Observacions

[D-DADES ENVOLVENT. COBERTA PRINCIPAL

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberla principal | una altra per a cada terrassa dels atics

COBERTA PRINCIPAL
Superficie coberta 37,00 m (aprox.)
; . Plana sense C.A. X |Plana a la calalana Plana |nvertida
Tipologia Inclinada teula Altres
Us de |a coberla Cormunitari Privatiu (habitatge} MNomés manteniment
Transitable S| X [NO
Acces a la coberta Das de ['escala comunitaria Mitjancant escala veins Mitjancant escala manual
L Des de |'alic Mitjancant escala privada Altres
Deseripeié General [0 pop Rasilla dobls X |Rasilla senzilla Alres (sense acabat)
Impermeabilitzacid Lamina X [Emulsia Auloprotegida
Aillament S| NO Mo esta clar
Deficibncies observades nl-npermeabmtzacld Alllament Acabat
Fissures Filtracions Altres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Malt greu
Tipus Ampit d'obra Barana metal-lica Sense ampit
Elements Remat amb Trencaaigiios 8l X [NO Mo té peca de remat
perimetrals | Minvell Sl X |[NO
Grau de degradacio Lleu X |Greu Malt greu
) } Safarelg Eslenedor Porxo {planxa ondulada)
Elements en coberta Tipus drelarapt Cobart {prefabricat) X |Gal‘lerla Allres
Grau de degradacid Lleu X |Greu Malt greu
Badalots P rpenC s =) X INO
Grau de degradacio Lleu X |Greu Molt greu
Pendents Insuficient Suficient Irregular
Evacuaclé alglles Recollida algies pluvials Ala xarxa X |Al carrer A altres cobertes
Connexio amb baixants Defici Correcta No hi ha
Diagnosi general dé fa Inspecclé Necessital de rehabilitacid Rehabllllacm per millorar No cal rehabilitacié
general aillament
Recomanacicis i Obsgrasions La terrassa superior de 'edifici presenta un bon estat de conservacié general. S'observa la
preséncia de coberts oberts i tancats d'ampliacio de Phabitalge de |a planta primera

E. DADES ENVOLVENT. MITGERA

Superficie Mitgera NO DISPOSA

Presencia 3l NO

| Tipologia Mad Prafabricat Altres

Cambra d'aire Sl MO No esta clar
Envit plivial Aillament sl NG Mo esta clar

Estanquitat Molt deficient (filtracions) Deficient Suficient

Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu

; - Necessitat d'enva pluvial i Rehabilitacié enva pluvial = -

Dlagnos| general de la inspeccid e Pt Na cal intervencia

Recomanaclons | Observacions




|F. DADES ENVOLVENT. PATIS

Nembre de patis

Existeix 1 pali lateral oberl de
separacio amb Pedifici colindant
de| carrer Clat

Supericle 18,00 m? {aprox.)

Tipus acabal Otra vista Rev Continu X |Allres

Gruix tancament 15 CM X {30 CM Altres

: Cambra d'aire 8l NO X |Mo esta clar
Rarannerits vericals Xarxes de serveis Sanejament X |Gas X |Aigua
Telefonia Altres

Grau de degradacia Lleu Grau X |Molt greu

Tipus Cobert Descobert X

Malerial Coberura Palicarbonat Metal-lic Altres
Celobert Vantilacia Compleix normativa No compleix nomativa

Estructura de suporl Metal-lica Altra material NO hi ha

Grau de degradacia Lleu Greu Maoll greu
Safarsjos Presencia Sl (PB) X [NC

Tancats amb vidre Sl X [NO X

i Requereix aillament X |Requereix pintat X [Subslilucio baixants

Diagnasl general de la Inspeccid Substitucio Celobert Substilucid fsleries Allres

Recomanacions | Observacions

Els patis presenten un estat de d

legradacid important dels paramenls. Els baixant tenen
defectes en les connexions. Les finestres gue hi troben tenen proleccit de persianes amb

corda. A la planta baixa del pati

1 coberls de fibrociment molt degradats

|G. ALTRES
|Escales Eslal de conservacio Malt deficient Deficient Ba
comunitaries Diagnosi Requereix pintat X |Palologies lleus Patologies greus
Accés a l'edifici Compleix SUA Mo compleux SUA X
Accessibilitat Ascensor sl NO X
Inlal lacio ascensor Viablo Mo viable Dublgs
|Patologies Detactit =l NO
estruclurals Localitzacio Parets Soslres Escales
Altres racomanacions | observacions generals
|H. RESUM
Fagana Carrar 3! X [NO Parcial
Fagana Posterior Sl NO Parcial
Necessltat de Caoberla general Si o] X |Parcial
rehabllitaclié Coberla terrassos atics S 8] Parcial
Mitgeres Si [a] Parcial
Falis 5 X |NO Parcial
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|C. DADES ENVOLVENT. FACANES. - CARRER - ]

[D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - SUPERIOR

ADRECA: CR. PIRINEUS 55
[FAGANA CARRER S'ha d'amplir una fitxa per a la coberta principal i una altra per a cada terrassa dels atics
Superfivie fagana |4 e COBERTA PRINGIPAL
Percentatge forats Superficie coberta
en fagana 25% 36 m*? —
Alcada de a Tagana Piana sense C.A, Plana a |a catalana I_Plana Invertida
{nombre de plantes) |PB+1PP+PAT Tipologia Inclinada teula Plaques de fibra de vidre [X |Plagues de fibrociment X
Tipus acabal Obra vista Rev Continu X |Allres Us de |a coberla Comunitari (estenadors.. .} Privatiu (atics) Nomes manteniment
Tancament de Gruix lancament 15 CM 30 CM X |Allres Transilabla | __ “(.3, X i
Cambra d'aire L] NO X INo esta clar Accés ala cobarta Des de l'escala comunitana Mitjanganl escala veins Mitlangant ascala manual
fagana Fissures X |Humitals X |Despreniments X Descriocié G i Des de l'alic X_|Mitjanganl escala privada Mitjangant escala manual | X
Deficléncies observades Taques X s alloment__|X_|Altres escripelo Acabal Rasilla dobla Rasilla sanzila Allres
Grau de degradacio Lleu Grau Molt greu X Impermeabilitzacia Lamina Emulsia Autoprolegida
Tipologia Fusta Alumini X_|Altras Afllament ] _ NO X _|No esta olar
s Tianis [Envidrament Senzlll X_|Dable |Rotura pont i2rmic B— Impermeabilllzacia Alllament Acabat X
Grau de permeabilitat Baix X |Mig Alt Deficiéncies cbservades Fissures Filtracions Altres
Grau de degradacio Lleu X |Greu Mol greu Grau de degradacid Lleu Greu Malt grau X
PBroteccions solars Persiana amb calxa X_|Parsiana amb corda Particons Tipus __ Ampil d'obra Barana meatal lica Altres
A Tipus Tendal Altres Mo hi ha X Elements Remat amb Trencagighes 3l [=] Mo té pega de remal
i Grau de degradacid Lleu X [Greu Moll gred perimetrals Mirvell S 6]
Tipus Fibrociment PVC Altres Grau de degradacit Llau Gred Malt greu
Halxanis Grau de degradacio Lleu Grau Molt greu Salaraig Estenedar Pomo
Tipus |Balcons X [Tribuna Allres Elements en coberta| Tipus d'element Coberl Gal-leria Altres
Cossos volats o 0o HegTada5s Tea Gred R X Grau de degradacio Lleu Grau Mot greu
Eloments volats Tipus ) Cornises X |Coronaments Allres Badalots |Presencia _ Ell NO
Grau de degradacio Tleu Greu X [Malt greu Grau da degradacia Lieu Greu talt greu
Atica Preséncia =] x [NO L Pendalnts __ i Insuficient |Suficient Irreqular
Grau degradacio de fagana Lleu Greu Mot greu X Evacuacio aiglies Recoliida aigies pluvials A la xarxa Al carrer A altres coberles X
Espais exteriors Tipus [Balca en valadiu Terrassa coberla Gal'laria Connexié amb baixants Deficient Correcta Mo hi ha
Elements en facana |Tlpus Alra Acondicionat [Antanas Allres = AcesEial de reRat|iaso; '!_B ADNaCio per minorar ——
: Enllumenat Telefonia X_|Baixa Tensia X Disgricergangralda lainepuria general X |alllament No.gal rehatiliei
Xarxes de servels en Tipus de xarxa Gas Aigua Altres La cobarla superior era de plaques de Mbrocimen!, esquerdades i irencades, posleriorment es)
fagana Tipus d'intervencid recomanada |Endregament X |Substitucia Cap cobreix la part de carrer de la lerrassa de "'alic" amb plagues de fibra de vidre
NEcessal ae renapmiacio | Recomanacions i Observacions
Diagnosi general de la inspeccid general Mo cal rehabilitacié
Edifici amb 2 habilalges, un en planta baixa | I'altre an planla 1a. La plania atlc, de fel est3
conformal per un volum al qual 1& accés |la propietéria de l'edifici. No vam poder accedir-hl|
La fagana esia en moll mal estat, amb parl dels balcons moll esquerdades amb perill dej
despreniment. Els balcons estan molt deformals amb esquerdes marcant les biguales, quej
per 'Bpoca seran de ferro colal. Tolal la finca en general esia moll deixada, sense cap
R i Observacions manteniment.

|C. DADES ENVOLVENT. FAGANES. - PATI D'ILLA - | [D. DADES ENVOLVENT. COBERTES - ATIC -

S'ha d'omplir una fitka per a la fagana principal | una altra per a |a fagana posterior COBERTA TERRASSA ATIC
[Superficie coberta
FAGANA [FOSTERIOR 36 m*
Superficle fagana Plana sense C.A. X_|Plana a la calalana Plana Invertida
42 m? Tipologia Inclinada teula Allras
Percantatge forats Us de la coberla Comunitari (estenedors...} [X |Privatiu (atics) |[Momes iment
en fagana 15%| Transilable Sl X [NO
Algada de [a fagana Acoés a la coberla Des de |'sscala comunitaria | X |Miljancant escala veins  [X |Miljangant escala manual
{nombre de plantes) [FE+1FP D g i Des de I'atic Mitjanganl escala privada Miljancant escala manual
Tipus acabat Obra visla Rev Conting X_|Aliras CRIIRCIR, Acabat Rasilla doble X_|Rasilla sanzilla X_|Altras
Tancament de Gruix tancament 16 CM 30 CM K |Altras Errlpermeabililza{;ié Lamina Emulsio X |Autop : gida
agans Cambra d'aire 3l NO X [Noesta clar Aillament =l _ NO X |No esta clar
Fissures X |{Humitats X [Despreniments X Impermeabilitzacia X |Aillament Acabat X
Deficigncies obsarvades Tagues X |Deficiéncies aillament K |Allres Deficiéncies observades FissLres Filtracions Altres
Grau de degradacic Lleu Grau Mall greu o Grau de degradacid Lleu Grau X |Moit greu
Tipologia Fusta X | Alumini Altres Tipus Ampit d'obra X |Barana melallica Alfres
Finestres | forats Envidrament Senzill X D?ble Rolura pant l&rmic Elements Remal amb Trencaaigies 5l NO X _|Note peca de remat X
Grau de parmeabilitat [Baix Mig X JAn perimetrals Minvell ] X |NO X
Grau de degradacio |£Ieu Greu X |Malt grau Gral de degradacid Llau Grau X |Melt greu
P GIEEEIONE SAISTE Persiana amb caixa Persiana armb corda F'orlif:ons . Saflareig Eslenﬂ.dnr X [Porxo
PR Tipus - |Tendal Altres Mo hi ha X Elements en coberta | Tlpus d'element Coberl X |Gallena Allres
Grau de degradacio |£eu Greu Malt grau Grau de degradacia Lleu Greu X |Molt greu
Baixants Tipus _ Fibrociment PVC X |Allres X Hadalot Preséncia &l X [NO
Grau de degradacic 1Lleu Greu X [Molt greu Grau de degradacio Lleu Grau X |Malt greu
Gimsos valata Tipus Balcons Tribuna Allres Pendenis Insuficient Suficient X_lreqular
Grau de degradacio Liau Grau Molt greu Evacuacié aiglies tﬁecu!lida aigies pluvials A la xarxa X _|Al carrar A altres cobertes
Elamants volats Tipus Cornises Coronamants X [Altres |Connexio amb baixants Deficienl Corracta X |Nohi ha
Grau de degradacio Lleu Grau Molt greu X ECEssIEl ge [enaoiiacio Renabacio per rorar
Praséncia Sl NO X Diagnosi general de la inspeccic general X |aillament No cal rahabilitaci
Grau dagradacio de facana Lleu Grau Maoll greu Mo &s realment un atic siné la coberta parcialment e::li-l'ic:aca, amb Os privativ. No se sap quir
Tipus [Balco en volaoiu Terrassa coberla Gal-leria és I'is d'aguest volum, ni I'estat en gue es troba, ja que no s'ha pogul accedir | segons ens)
Elements en fagana [Tipus Aira Acondicionat Anlenes X [Alres diven "és de la propielaria | no entra mai". L'escala que accedeix és de fusia amb molia)
Xarxes de serveis en Enllumenal Telefonla X |Baixa Tensia inalinacio, que no compleix I'algada minima re._1 alguns punts i amb una sorlida complicada a
= Tipus de xarxa Gas Aigua * [Altres la lerrassa. Pel que respecla als fancamenis da |a ferrassa, només hi ha tancamenis quan no|
* Tipus d'intervencio recomanada |Endregament Subslitucia X |Cap hi ha |a parel de cap vel que eviti la caiguda. El tancamenl amb el patl interior no dong|
Scessilal de renabinacia Rehaniacio per milorar |'algada minima (fa uns 70 o 80 cm). | esta conformat per mad massis de 3 cm.
Diagnesi general de la inspeccio general X% [aillament Mo cal rehabilitacio |Recomanacions i Observacions
Fagana sense manlenimen!, amb canonades desaiguant a una galleda a lravés d'un foral er
la paret, (un altre desaigua a sobre d'una antena) forals diverses no necessarls, ferros]
ancorats sense funcid sparent, degradacid maxima dels arrebossals, Jusieries de fustal
desquadrades | fins | lot sense vidre, ele. El lerra del pali estd amb acabat de ciment lliscal)
amb un forat al mig del pali sense bunera ni res, se suposa Que per evacuar aigles {no es|
R i i Obser deduaix on). Mig pali asia cobart amb plagues de fibra de vidre.




[E- DADES ENVOLVENT. MITGERES

[Superticie Mitgera
Freséncia ] N
Tipologia Mai Prefabricat Altres
s 2 Cambra d'aire sl N Mo estd clar
v plviz) Adllament 5l NO Mo asia clar
[Estanquiiat Mall deficient (fillracians) Deficient [Saficiant
|Grau de degradacia Lleu Greu Maolt greu
ECEsENal denva pravial | REnanliacic arva piavial
Diagnosi general de la inspeccio aillament existent Mo cal inlervencia
R i Observacions
FDJ\DES ENVOLVENT. PATIS -1 -
Nombre de patis
L_r' 1det
uperficia
Im?
Tipus acabat Obra vista Rev Confinu A |Altres
Gruix tancament 15 CM X |30 CM Altres
Paraments verticals Cambra d'alre Sl : NO X [No esta clar
Xarxes de servels Sanejament X |Gas Algua
Telelonia Allres Anlena X
Grau de degradacia Lieu Greu Mait grau X
Tipus Cobert Descobart
Material Cobartura Policarbonal Metal lic Altras
Celobert Venlilacia Compleix normaliva No compleix normaliva
Eslruclura de suport Metal-lica Allra malarial WO hi ha
Grau de degradacid Lieu Grau Moit greu
Preséncia 5l (En P bajxa X |NOQ
Salarejos Tancals amb vidre [S] : NO Situat en el pati X
1Reguereix AtlEment X |Reguereix pintat X |Substitucid baixants X
Diagnesi general de |a inspeccié ubshitucio Celobe |Eugsh{unli5 Tusleres ¥ [Allres
Molt degradal. Les insial-lacicns esian felas de qualsevol manera segurament pels maleixos
oGupants.
Recamanacions i Observacions
[G.ALTRES ]
[Escales Eslat de conservacia Moli deficiant A |Deficienl [Eo
comunitaries Diagnosi Requareix pintat Palologles lleus Patologies greus X
Acces a l'edifici Complaix SUA o compleix SUA X
Accessibilitat Ascensor Sl Q X
Instal lacid ascensor Viable 0 viable X |Dubtas
[Fatologies Deteccio El ®_[ND
estructurals Localitzacio Parels X |Sosires X |Escales
S'hauria de fer una revisid acurada per deferminar l'esiat real de [immoble. L' hablizige de

planta baixa és moll humit fot ell, el de planta primera 1& humiiais de condensacid | filiracions.|
Els sostres son de bigueles de fusta, amb lanta humital no se sap com estaran, Millor veure]

Altres recomanacions i observacions generals les fotos.
H. RESUM ]
Fagang Carrer T&r X INO Parcial
Fagana |nierior Sl X |NO Parcial
Necessitat de Coberia genaral Ell X [NO Parcial
rahabilitacié Coberia errassas afics 5| X _|NO Parcial
Milgeres sl NO Parcial
Palis E X ING Parcial
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[ADREGA C. PIRINEUS 64 /FLOR | CEL 24
|C. DADES ENVOLVENT, FACANA PRINCIPAL |

[D-DADES ENVOLVENT, COBERTA PRINCIPAL |

S'ha d'omplir una fitka per a la coberta principal | Una alira per a cada lerrassa dels atics
S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a |a fagana posterior

[C.DADES ENVOLVE

NT. FAGANA POSTERIOR

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal | una alira per a la fagana posterior

[FACANA

POSTERIOR

Superficie fagana

Nao disposa

Percentatge forats
en fagana

Algada de la fagana
{nombre de plantes)

Tipus acabat Obra vista Rev Conlinu Altras
Tahtamantide Gruix lal‘ll:iall'l'l(:!nl 15 CM 30CM Altres _
fagana Cambra d'aira S! MO _ No esla FEar

Deficiéncies abservadas Fissures Huﬂmlll.‘ats‘ Despreniments

Tagues Dy aillament Altres

Grau de degradacio Lleu Greu IMalt greu

Tipologia_ Fusta Alumini Altres
Finestres i forats Envidrament : Scr:zill Doble Rotura pont iermic

Grau de permeabilitat Baix Mig Alt

Grau de d iacid Lleu Greu Muolt greu

Persiana amb caixa Persiana amb corda Porticons

:::;f;':':"s solacs. (Tipus Tendal Allres No hi ha

Grau de degradacid Lleu Greu _ Mol greu

Tipus Fibrogiment FYC Altres
Halxents Grau de degradacio Lieu Greu Molt greu
Cassai Voluts Tipus _ Balcons Tribuna Altres

Grau de degradacio Lleu Grau Malt greu
|Elemients volats Tipus Carnises Coronaments Altres

Grau de degradacic Lleu Greu Malt greu
Atics Preséncia Sl NO

Grau degradacid de fagana Lleu Grau Malt greu
Espais exteriors Tipus Balcd en voladiu Terrassa coberta Gal-leria
El is en fag Tipus Aire Acondicionat Anlenes Altres
Xarxes de sarvels en |Tipus de xarxa Enllumenat T_elufonia Balxa Tensit
fagand _ = Gas A[gua_ : Altres.

Tipus d'intervencio recomanada |Endregament Subshitucio Cap

Dlagnosi general de

la inspeccio

Mecessitat de rehabilitacio
general

Rehabilitacié per millorar
aillament

Mo cal rehabililacia

Recomanacions | Observaclons

IE. DADES ENVOLVENT. MITGERA LATERAL

Superficle Mitgera

24,00 m* (aprox)

Preséncia S X [NO
Tipologia Mad X |Prefabricat Altres
A Cambra d'aire Sl X [NC Mo esta clar
Enva pluyial Alllament Sl NO X _|No esta clar
Estanguitat Malt deficient ifiltracions) Deficient Suficlent
Grau de degradaclo Lleu X |Greu Molt greu
Diagnos| general de |a Inspeccié :.i:;f::'al denva pluall Rna_h‘abllltﬂclé BnvA plLiviel X |Mo cal intervenclo
1L

|Recomanacions i Observaclons

COBERTA PRINCIPAL
FAGCANA CARRER Superficie coberta 45,00 m* (aprox)
Superflcie fagana 180,00 m? (aprox)
) (ap Tipologia Plana sense C.A X |Plana a la calalana Plana Invertida
Percentatge forats 15% (aprox) Inclinada teula Altras
en fagana o \ap Us de la coberta Cormunitar (estenedors...) | X |Privatiu {atics} Només manieniment
Algada de |a fagana PB + 3PP Transitable Sl X |NO sECRETARIA
(nombre de plantes) Acces a la coberta IDes de l'escala comunitaria | X |Mitjangant escala veing Mitjiangant escala manual
Tipus acabat Obra vista Rev Continu X |Altres Descrinclé General Des de ['alic Mitjangant escala privada Mitjangant escala manual
Gruix lancamenl 15 CM 30CM X |Allres 3 Acabat Rasilla doble X |Rasilla senzilla Allres
Tancament de — - = = r o -
Facana Cambra d'aire si NO No esl3 clar X Impermeabilitzacid Lamina Emulsio Autoprotegida
L Fissures (horitzontal cob.) | X [Humilats X |Despreniments X Afllament E]l NO No esla clar
Deficiéncies observades T rr = =
Taques X |Deficiancies aillament Allres Diafisibios ohesriaive Impermeabilitzacia Afllament Acabat X
Grau de degradacio Lleu Greu X [Molt greu - Fissures X |Filtracians X |Altres
Tipologia Fusta X |Alumini X |Alires Grau de degradacid Lleu Grau X |Malt greu
Finestres i forats Envidrament Senzill X |Doble Rotura pont térmic Tipus Ampit d'obra X |Barana metal lica X |Altres
Grau de permeabilitat Baix Iig Alt Elements Rermat amb Trencaaigies S| NO {reimnat ceramic) X |No té peca de remat
Grau de degradacio Llzu Greu X |Malt greu perimatrals Minvell Sl X [NO
Proteccions solars | Tipus Persiana amb caixa X |Persiana amb corda Port|_cons Grau de degradacia Lieu . Greu X [Molt greu
e Tendal Altros No hi ha Tipus d'element Safaraig Eslenador X |Porxo
Grau de degradacio Lleu Greu X [Malt greu Elements en coberia Cobert Galleria Allres
; Tipus Fibrociment [ Aliras Grau de degradacld Lleu Greu X |Molt greu
Baixants = o
Grau de degradacia Lieu Grau Meit greu Badalots Presencia 3l X [NO
Tipus alcons Tribuna (2 de 2 algades) | X |Allres Grau de degradacio Llau Greu Molt greu X
Cossos volats — = s T
Grau de degradacio Lleu Greu X |Malt greu Pendenls Insuficient Suficient X |lrregular
Elements volats Tipus Cornises Coronamenls Altres E io aigl Raecollida aigies pluvials A la xarxa X |Al carrer A altres coberles
Grau de degradacia Lleu Grau Mol greu Connexio amb baixants Dificient X |Carrecta Na hi ha
2 Preséncia Si NC ¢ : . - Necessitat de rehabilitacio Rehabilitacia per millorar A
I
Atics Grau deqradacit 4z Tagana ey B Mol areu Diagnosi general de la inspeccic general X aillament Mo cal rehahilitacia
Espals exteriors Tipus Balco en voladiu Terrassa coberta Gal'leria La coberta i el badalot de l'escala presenten un estat de degradacld maoll important que fan
Elements en fagana |Tipus Aire Acondicionat {2 ap.} X jAntenas Allres necessaria la seva rehabllitacls integral. Entre les deficiénies més greus es troben: esquerdes
: Enllumenat X [Telefonia X |Baixa Tensid X R i | Obser per empenta de la dilatacio de |a coberta, oxidacid d'elements metal lics, humitats, filtracions i
far::: de servels eniTips dexana Gas X [Aigua Altres escrostonaments en badalot | tancament perimetrals, baixant de fibrociment al badalot,
e Tipus d'intervencic recomanada |Endregament X | Substitucio X |Cap deficiéncies d'acabal de coberla, elo..
Diagnosi general de la Inspecclé Necessitat de rehabilitacia X F{ghabllllacm per millorar No cal rehabilitacia
eneral aillament
Ea Tacana xamiranada esta en moll mal estal. Presenta fissures hontzontals per [empenta defl
Recomanacions i Observacions forjat de |a coberta, despreniments d'arrebossats, escrostonaments Important per humitats i
altres deflcigncles gue fan necessaria 1a seva rehabilitacio integral



[F.DADES ENVOLVENT. PATI INTERIOR SEMIOBERT.

Nombre de patis

Recomanacions | Observaclons

taques d'humitats

1 Pati
Superiicle 5,00 m* {(aprox)
Tipus acabal Obra vista Rev Conlinu X |Altres
Gruix tancamant 15 CM X |30 CM Altres
. Cambra d'aire E] NO X |No esla clar
Faraments Verticals Xarxos de serveis Sanejament X |Gas Aigua
Telefonia Allres
Grau de degradacio Lleu Important X |Mailt greu
Tipus Caobert Descobert X
|Material Coberlura Policarbonat Metallic Cobert PB
Celobert \enlilacio Compleix normativa Mo compleix nommativa
Estructura de suport Metal-lica Altre material NGO hi ha
Grau de degradacid Lleu Greu Malt greu
Preséncia Sl NO
Safarcjas Tancais amb vidre sl NO
s 5 2 Reguereix alllameant Requereix pintat X _|Substitucit baixanls
Diagnosi general de la inspeccié Substilucio Gelobart Substitucid fusteries X [Alires

Grau de degradacié imporant de paraments verlicals | oberuras, amb forta preséncia de

|G. ALTRES
[Escales Estat de conservacio Mot deficlent X |Deficient Bo
comunitaries Diagnosi Reguereix pintat X |Patologies lleus X_|Patdlogies greus
Accés a 'edifici Compleix SUA No compleus SUA X
Accessibilitat Ascensor Sl NO X
Intal-lacié ascensar Viable No viable Dublds
[Patologies Deleccid ]
estructurals Localitzacio Parats Sosires |Escales

Altres recomanacions i observaclons generals

Humitats i filtracions importants al badalol de l'escala amb preséncia a linterior de l'escala de

veins
|H. RESUM
Fagana Carrer El] X [NO Parclal
Fagana Inlerior sl NG Parcial
Necessitat de Coberta general 5! X |[NO Parcial
rehabllitacio Coberta temasses atics 5l NO Parcial
Mitgeres Sl NG Parcial
Patis Sl X NC Parcial
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PIRINEUS 75 - DOCTOR PAGES 126

|C. DADES ENVOLVENT. FAGANES

S'ha d'omplir una fitxa per a la fagana principal i una altra per a la fagana posterlor

FAGANA CARRER
Superficie fagana 365 m?
Percentatge forals 20%,
en fagana
Algada de |a fagana PE+3PP4AT
{nombre de plantes)
Tipus acabat Obra vista X |Rev Continu X |Altres
Gruix tancament 15 CM 30 CM X _|Altres
I:;::ﬂmem de Cambra d'alre Ell NO Mo esta clar X
Fissures X |Humitats X |Despreniments
Deficiéncies observades Tagues Deficigncias aill it Allres
Grau de degradacit Llgu Grou X |Molt greu
Tipologla Fusta Alumini X |Alires
Ei s vt [Envidramant Senzlll X_|Daoble Rotura pont termic
Grau de permeabilitat Baix Mig XAl
Grau de degradacid II:Ieu Greu X [Malt greu
Persi amb calxa X |Persiana amb corda Porticans
::‘::I:I:ns £olars Tipus Tendal X |Allres Na hi ha
Grau de degradacid Lleu X |Greu Malt greu
Baixants Tipus Fibrociment PVC X _|Altres
Grau de degradacio Llzu Greu Molt greu
Cossos volats Tipus @cons X _|Tribuna X |Altres
Grau de degradacid Lieu Greu X [Moll greu
Elements volats Tipus Cornises X |Coronaments X_[Altras
Grau de degradacio Llewu Greu X |Molt greu
Atics Preséncia Ell X |NO
Grau degradacid de facana Lleu Greu X |Malt greu
Espals exteriors Tipus Balco en voladiu Temassa coberla X_|Gal-leria
Elements en fagana |Tipus Aire Acondicionat Antenes X |Alres
’—9__ Enllumenat X_[Telefonia X_|Baixa Tensis
Xarxes de serveis en|__ =
facana Tipus de xaxa__ Gas Algl.lﬂl _ Altres
: Tlpus d'intervencié recomanada _|Endrecament Subsiitucio Cap
Necessitat de rehabilitacio Rehabilitacio per millorar
Diagnosi general de la inspeccio general alllament Mo cal rehahilitacid
Recomanacions | Observacions
[C. DADES ENVOLVENT. FAGANES
5'ha d'omplir una fitxa per a |a fagana principal | una altra per a |a fagana posterior
FACANA POSTERIOR
Superficie fagana 136 i
Percentalge forats
12%
en fagana
Algada de |a fagana
{nombre de plantes) REERREA)
Tipus acabat Chbra vista Rev Conlinu Altres
Gruix lancament 16 CM 30CM Altres
:’:gr;aamunl de Cambra d'aire El NO Mo esta clar
Fissures Humitats Despreniments
Deficiéncles observades Tagues Deficiencies gillament Allres
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Tipologia Fusta Alurnini Altres
Envidrament Senzill Dobla Rotura pont térmic
Finestres | forats - ;
Grau de permeabilllat Baix Mig Alt
Grau de degradacio Lieu Greu Molt greu
Proteiisne splais Parsiana amb caixa Persiana amb corda Porticons
. Tipus Tendal Altres Mo hi ha
Bxteriors Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Baixants Tipus Fibrociment PYC Altres
Grall de degradacid Lleu Grou Molt greu
S s valeik Tipus Balcons Tribuna Allres
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Elements volats Tipus Cornises Coronaments Altres
Grau de degradacio Lleu Grou Mot greu
Mics Praséncia Sl NO
Grau degradacic de fagana Lieu Greu Malt greu
Espais exterlors Tipus Balco en voladiu Terrassa coberta Gal'leria
Elements en fagana |Tipus Aire Acondicionat Antenes Allres
| Enllumenat Telefonia Baixa Tensio
::;r::: HESevelson Tipus de xarxa Gas Algua Allres
: Tipus d'intervencié recomanada_|Endrecament Substitucia Cap
Mecessitat de rehabilitacio Rehabilitacio per millorar
Diagnosi general de la inspeccio general atllament No cal rehabilitacié
MO S'HA POGUT ACCEDIR, PERO PER L'ASPECTE QUE TE L'EDIFICACIO | VIST QUE NO SE HAN
REALITZAT OBRES DE REHABILITACIO EN FACANA FRINCIPAL ES PODRIA DIR QUE LA
Recomanacions | Observacions SITUACIO DELA FAGANA POSTERIOR ES IGUAL A LA PRINCIPAL

|D. DADES ENVOLVENT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta principal | una altra per a cada terrassa dels atles

COBERTA PRINCIPAL
Superficie coberta 141,40 m
Plana sense C.A. Plana a |a catalana X |Plana Invertida
Tipologia Inclinada teula Allres X
Us de la coberta Comunitari {estenadors...) Privatiu (allcs) MNomés manteniment
Transitable E NO X
Acces a la cobarta Des de |'escala comunitaria [X |Mitiangant escala veins Mitjancant escala manual
- Des de I'atic Mitjancant escala privada Mitjangant escala manual
Descripcié General - fapay Rasilla doble Rasilh ssrzils Altres
Impermeabilitzacio Lamina Emulsid X_{Autoprotegida
Aillament Ell NO Mo esta clar
Imp bilitzacit Afllament Acabat
Deficiéncies observades Fissures Filtracions Altres
Grau de degradacid Llau X |Greu Molt greu
Tipus Ampit d'obra X_|Barana metallica Allres
Elements Remat amb Trencaalgles 5l MO X _[No 1& pega de remat
perimetrals Minvell S| NO X
Grau de degradacio Lleu X |Greu Moalt greu
Salareig [Estenedor Parxo
Elements en coberta |Tipus d'element Cobert Gal-leria Altres
Grau de degradacio Lley Greu Molt greu
Preséncia Ell X |NO
Badalots Grau de degradacio Lleu Greu X |Molt greu
Pendents Insuficient Suficient X |lrreguiar
Evacuacio aiglies Recallida aiglies pluvials A la xarxa X |Al carrer A altres cobertes
Caonnexié amb bai Deficient Correcta Mo hi ha
Necessitat de rehabilitacio Rehabilitacia per millorar
Diagnosi general de la inspeccid genaral atllament Mo cal rehabilitacis

Recomanacions | Observacions

INSPECCIO REALITZADA DES L'EDICICACIO DEL CARRER PIRINEUS 106

|D. DADES ENVOLVE!

NT. COBERTES

S'ha d'omplir una fitxa per a la coberta princlpal | una altra per a cada tarrassa dels atics

COBERTA TERRASSA ATIC
Superficie coberta 106 m
Plana sense C.A, Flana a la catalana Plana Invertida
Tipologia Inclinada teula Allres
Us de la coberta Comunitari (estenedors...) Privaliu {alics) Només manteniment
Transitable El NO
Acces a la coborta Des de I'escala comunitaria Mitjangant escala veins Mitjangant escala manual
Descripcié General Des de ['atic Mitjancant escala privada Mitjangant escala manual
Acabat Rasillla doble Rasilla ill Allres
Im bilitzacio Lamina [Emulsier Autoprotegida
Afllament ] |NO Mo esta clar
|Impermeahilitzacic Aillament Acabal
Deficiencies observades Fissures Filtracions Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Molt greu
Tipus Ampit d'obra Barana metal lica Altres
Elements Remal amb Trencaaiglies Ell NO No & peta de remat
perimetrals Minvell El NO
Grau de degradacit Lleu Greu Malt greu
Safareig Estenedor FParso
Elements en coberta |Tipus d'element Cobert Gal-leria Altres
Grau de degradacio Lleu Greu Malt greu
Badalots Preséncia . S| NO
Grau de degradacid Lleu Greu Moll greu
Pendents Insuficient Suficient Irregular
Evacuacié alglies Recollida aigiies pluvials A la xarka Al carrer A altres coberios
Connexié amb baixants Daficient Correcta Mo hi ha
Mecessital de rehabilitacio Rehabilitacia per millorar
Diagnosi general de la inspeccia general aillament No cal rehabilitacid

Recemanacions i Obs

ervacions

NO S'HA POGUT CONSTATAR L'ESTAT DELS PATIS DELS ATIGS




IE. DADES ENVOLVENT. MITGERES

Superficie Mit
perficie Mitgera 0 m®

Preséncia Sl NO
Tipologia Mad Prefabricat Alires
Cambra d'aire 3l MO No esta clar

SR ploiat Afliament 8 NO No esta clar
Eslanguitat Malt deficient (filtracions) Dreficient Suficient
Grau de degradacio Lleu Greu Malt grau

Diagnosi general de la inspeccid

Necessitat d'enva pluvial i
afllament

Rehabilitacid enva pluvial

axistent

Na cal intervencid

Recomanacions i Observacions

[F. DADES ENVOLVENT, PATIS

Nombre de patis

2
Superticle 71,50 m*108,50 m?
Tipus acabal Chbra vista Rev Conlinu Altres
Gruix fancament 16 CM X (30 CM Altres
P Va Cambra d'aire Sl NO No estd clar
Xarxes de servels Sangjament X |Gas Aigua
Telefonia Allres
Grau de degradacio Lleu Grou Molt greu
Tipus Cobert Descobert
Malerial Coberlura Policarbonat Metallic Altres
Celobert Ventilacio Compleix normaliva No compleix normativa
[Estructura de suport Melal lica Altre material NO hi ha
Grau de degradacio Llgu Greu Molt greu
Safarejos Preseéncia sl NO
Tancats amb vidre S1 NO
Requerelx aillament Requereix pintat Subsiitucid baixants
|Diagnosi general de la inspeccia Substitucid Celoberl Subslitucio fusteries Altres
Recomanacions | Observacions
[G. ALTRES
[Escales Eslal de conservacia Malt deficient Deficient Bo
comunitaries Diagnosi Requereix pintat Palologies lleus Patologios grous
Acces a l'edifici Compleix SUA No compleux SUA
Accessibilitat Ascensor E NO
Intal-lacid ascensor \iable No viable Dublds
Patologies Deleccia =l NO
estructurals |Localitzacio Parets Soslres @scales
Altres recomanacions i observacions |
|H. RESUM
Facana Carrer Sl X [NO Parcial
Fagana Interior El] X [NO Parcial
Necessitat de Coberta general Sl X |NO Parcial
rehabilitacio Coberla lerrasses atics S X 8] Parcial
Mitgcras S NO Parcial
Patis S X [NO Parcial
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